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Datum izdavanja izvesStaja o ispitivanju: 14.04.2021

NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-97/20 od 08.07.2020

VLASNIK UZORKA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: Mose Pijade 3 - 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 1291

Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani izvor

Mesto uzorkovanja Mz Sever

Predmet ispitivanja:  Voda iz javne ¢esme "Homoljska 1" MZ Sever

Geografske koordinate mesta uzorkovanja:

Uzorkovanje izvrsio: ZZJZ "T|mok"Angelov Vladan Datum uzorkovanja 09.04.2021 Vreme uzorkovanja: 10 h 00 min.

Uzorkovano po:

Pravilniku o nacinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piée ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS SO 5667-1:2008, SRPS EN ISO 5667-3:2018

Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opstinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 09.04.2021 u 15h 14 min.
KoliCina uzorka za fizicko-hemijska ispitivanja: 1,5l Koli¢ina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300ml
Koli¢ina uzorka za biolo$ka ispitivanja: /
Ostali podaci o uzorku:
/
Dostavljeno: Nacelnik
1. Narugiocu ispitivanja Cem@\k‘!‘}gﬂﬁnu i humanu ekologiju
2. Vlasniku uzorka " ’9
3. Arhivi ZZJZ "Timok"
"\ |0n3. I»ckowc
% ista sanitame hemije
V
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Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvesta; ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga
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Mikrobioloska ispitivanja zapoéeta: 09.04.2021 Mikrobioloska ispitivanja zavr$ena: 14.04.2021

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pi¢e

R.B. PARAMETAR Jed. 'Rezultat Merna Referentna Metoda ispitivanja
mere Ispitivanja nesigurnost % vrednost

1 Sulfitoredukujuce klostridije * cfu/  100ml <1 / <1 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 5.1

2 Streptokoke fekalnog porekla* u 100 ml odsustvo / odsustvo DMM-001

3 Aerobne mezofilne bakterije na cfu/iml <1 / <100 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
37°C

4 Ukupne koliformne u 100 ml <1 / <10 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN)

5 Koliformne bakterije fekalnog u 100 ml <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekla(MPN)

6 Proteus vrste(MPN)* u 100 ml <1 / 0 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 4.1

7 Pseudomonas aeruginosa(MPN)* u 100 ml <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su usaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('SI. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i "Sl.glasnik RS", br.28/19)
»érlan3,s!avA1.tra}g':ka1, za ispitivane parametre. o - )
Primenjeno pravilo odlugivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01.2021)
Priru¢nik1)"Voda za pi¢e"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analiticar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju

dr med. Dragana Drobnjakovi¢ Jelenkovic, dr med. Vesna Marusic, spec mikrobiologije
spec mikrobiologije

y j/7 o é’”‘ ‘4»"1»““'\1:\
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Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga
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Fizi¢ko hemijska ispitivanja zapoéeta: 09.04.2021 Fizitko-hemijska ispitivanja zavrsena: 13.04.2021

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za piée

R.B. PARAMETAR Jed. rezultat Merna Referentna Metoda ispitivanja

' mere  ispitivanja  Nnesigumost(%)  yrednost

1 pH (potenciometrijski) 7:3 2.8 68 -85 Priruénik1)P-IV-6 metoda A

2 Hloridi (CI-) (volumetrijski) mg/I 5,10 32 max 250 SRPS ISO 9297:1997: SRPS ISO

' 9297/1:2007
3 Ukupni ostatak posle isparenja na 105 °C mg/| 670,0 9.6 / Priruénik1)P-IV-7
(gravimetrijski)

4 Elektroprovodijivost (konduktometrijski) pS/cm 692 13 do 2500 Priru¢nik P-1V-11

5  Miris (senzorski)* bez / bez SMH-002

6 Amonijak (NH3) (spektrofotometrijski) mg/l < 0,05 18.4 max 0,5 (1,0) Priruénik1)P-V-2 metoda B

7 Nitriti (NO2-) (spektrofotometrijski) mg/Il < 0,005 22,9 max 0,03 Priruénik1) P-V-32 metoda A
8  Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) mg/| 30,82 9.7 max 50,0 Priru¢nik 1) P-V-31 metoda C
9 Mutnocéa (nefelometrijski) NTU 0,38 9.4 max 1 (5) Priruénik1)P-IV-4 metoda B
10  Boja (fotometrijski) °P't(-Clio <02 10,6 max 5 WTW No 032

skale

11 Oksidabilnost (volumetrijski) 6,0 12.0 do 12 Priru€nik1)P-1V-9a

mg
KMnO4/|

Rezultati ispitivanja uzorka su usaglaseni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, ¢1.3, stav 1. tagka 2, 5 ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i
SlvrglarsinikrRrsibr. 28/19). D e A ) - o - -

Izjava o usaglasenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odlucivanja 1 (SOP 07.104),izdanje 1 od 12.01.2021.
Priruénik 1) - Voda za pi¢e, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodaéa za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

/

NAPOMENA:Parametri ozna&eni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i

Analiticar: ekotoksikologiju
mr Suzana Vugdelijay dipl fizikohemicar mr Suzana Vu7/ij ,dipl fizikohemicar
7 Vpliz! Lk

Kraj izvestaja o ispitivanju
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Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZzavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**Z2ZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tacnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar rs

centrala:+38119422477: +3811 9422543 faks:+381 19442236:

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  14.04.2021
BRO. 1291

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1291 zakljugeno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama (‘Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99), ('SI.
glasnik RS'br. 28/19).

Specijalista higijene:

dr med. Yubisa Bordevjg, spec higijene
V\A

OoBO72C
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Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 14.04.2021

NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-97/20 od 08.07.2020

VLASNIK UZORKA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: MosSe Pijade 3 7 19210 7 Bor Telefon/Fax: 030/423-179

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 1292
Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani izvor

Mesto uzorkovanja MZ Staro seliste

Predmet ispitivanja:  Voda iz javne ¢esme u ulici "D.Tucovic¢a"-Staro seliste
Geografske koordinate mesta uzorkovanja:

Uzorkovanje izvr$io: ZZJZ "Timok"Angelov Viadan Datum uzorkovanja 09.04.2021 Vreme uzorkovanja: 10 h 20 min.
Uzorkovano po:

Pravilniku o naéinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS 1SO 5667-1:2008,SRPS EN ISO 5667-3:2018
Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opstinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 09.04.2021 u 15h 15 min.
Koli¢ina uzorka za fizicko-hemijska ispitivanja: 1,5l Koli¢ina uzorka za mikrobioloska ispitivanja: 300ml
Koli¢ina uzorka za bioloska ispitivanja: /

Ostali podaci o uzorku:

/

© ./ Nagelnik

Dostavljeno: A
Géntra za higijenu i-humanu ekologiju

1. Naruciocu ispitivanja
2. Vlasniku uzorka '
3. Arhivi ZZJZ "Timok" \

o O, 245 Miona Velickovic

%}«emiéan s@;j(sta sanitarne hemije
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Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
*77JZ Timok" ne preuzima odgovornost za ta¢nost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga
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Mikrobiolo$ka ispitivanja zapoceta: 09.04.2021 Mikrobioloska ispitivanja zavrsena: 14.04.2021

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

R.B. PARAMETAR Jed. ‘Rezultat Merna Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja nesigurnost % vrednost

1 Sulfitoredukujuée klostridije * cfu/  100ml <1 / <1 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 5.1

2 Streptokoke fekalnog porekla*® u 100 ml odsustvo / odsustvo DMM-001

3 Aerobne mezofilne bakterije na cfu/iml <1 / <100 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
37°C

4 Ukupne koliformne u100mi <1 / <10 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN)

5 Koliformne bakterije fekalnog u 100 ml <1 / 0 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekla(MPN)

6 Proteus vrste(MPN)* u 100 ml <1 / 0 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 4.1

7  Pseudomonas aeruginosa(MPN)* u 100 mi <1 / 0 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su usaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice (‘SI. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i "Sl.glasnik RS", br.28/19)
Clan3 stavi tackal, za ispitivane parametre.

Primenjeno pravilo odlugivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01.2021)
Priruénik1)"Voda za pi¢e"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti,Privredni pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije

Analiticar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju

dr med. Dragana Drobnjakovic Jelenkovic, dr med. Vesna Marusic, spec mikrobiologije
spec mikrobiologije

LB Anrsprnly
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Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga
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Fizicko hemijska ispitivanja zapoceta: 09.04.2021 Fizicko-hemijska ispitivanja zavrSena: 13.04.2021

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pice

R.B. PARAMETAR Jed. rezultat ‘Merna Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja ~ nesigurnost(%)  yrednost
1 pH (potenciometrijski) 71 28 6,8-8,5 Priruénik1)P-IV-6 metoda A
2 Hloridi (CI-) (volumetrijski) mg/| 61,8 32 max 250 SRPS ISO 9297:1997; SRPS ISO
‘ 9297/1:2007
3 Ukupni ostatak posle isparenja na 105 °C mg/| 720,0 9.6 / Prirucnik1)P-1V-7
(gravimetrijski)
4 Elektroprovodijivost (konduktometrijski) pS/cm 854 13 do 2500  Prirucnik P-IV-11
5 Miris (senzorski)* bez / bez SMH-002
6  Amonijak (NH3) (spektrofotometrijski) mg/l < 0,05 18,4 max 0,5 (1,0) Priruénik1)P-V-2 metoda B
7 Nitriti (NO2-) (spektrofotometrijski) mg/I < 0,005 22.9 max 0,03 Priru€nik1) P-V-32 metoda A
8  Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) mg/l 26,42 9.7 max 50,0 Priruénik 1) P-V-31 metoda C
9  Mutnoca (nefelometrijski) NTU 0,17 9.4 max 1 (5) Priruénik1)P-IV-4 metoda B
10 Boja (fotometrijski) °Pt-Co <0,2 10,6 max 5 WTW No 032
skale
11  Oksidabilnost (volumetrijski) mg 47 12.0 do 12 Priru¢nik1)P-IV-9a
KMnO4/I

Rezultati ispitivanja uzorka su usaglaseni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, ¢I.3, stav 1. tatka 2, 5 ('S. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i
Sl.glasnik RS br. 28/19). v
Izjava o usaglasenosu rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravna odluénvanja 1 (SOP 07 104) [zdanje 1 od 12.01. 2021

Priruénik 1) - Voda za pi¢e, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodaca za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)
/

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvacéeni obimom akreditacije .
. Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i
Analiti¢ar: ekotoksikologiju

mr Suzana Vugdelija, pl fizi [ohem/éar mr Suzana Vugdefija, dipl f’Z'ZO emicar
O( e

Kraj izvestaja o ispitivanju
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Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvesta; ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala:+38119422477; +38119422543;faks: +38119442236;

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  14.04.2021
BRO. 1292

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1292 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99), ('SI.
glasnik RS'br. 28/19).

Specijalista higijene:
dr }A‘jubiéa DBordevl¢! spec higijene

OB 072C
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1293
Strana: 1 od 3
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 14.04.2021
NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava grada Bora
Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-97/20 od 08.07.2020
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava grada Bora
Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 1293
Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani izvor

Mesto uzorkovanja MZ Staro seliste

Predmet ispitivanja: ~ Voda iz javne éesme "Hajducka voda'-Staro selidte
Geografske koordinate mesta uzorkovanja:
Uzorkovanje izvr§io: ZZJZ "Timok"Angelov Vladan Datum uzorkovanja 09.04.2021 Vreme uzorkovanja: 10 h 30 min.

Uzorkovano po:
Pravilniku o nacinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS SO 5667-1:2008, SRPS EN ISO 5667-3:2018
Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opstinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 09.04.2021 u 15h 15 min.
Koli€ina uzorka za fizicko-hemijska ispitivanja: 1,5l Koli¢ina uzorka za mikrobioloska ispitivanja: 300ml
Koli¢ina uzorka za bioloska ispitivanja: /

Ostali podaci o uzorku:

/

Dostavljeno: Nacelnik
1. Naruciocu ispitivanja Centra za higijenu i humanu ekologiju

2. Vlasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ "Timok" % LI £y -
G ‘Miona Velickovi¢

. iéar,’s@f\ta sanitame hemije
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Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs BN
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1293
Strana: 2 od 3
Mikrobioloska ispitivanja zapoéeta: 09.04.2021 Mikrobioloska ispitivanja zavréena: 14.04.2021
Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice
R.B. PARAMETAR Jed. Rezultat Merna Referentna Metoda ispitivanja
mere Ispitivanja nesigurnost % vrednost
1 Sulfitoredukujuée klostridije * cfu/ 100ml <1 / <1 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1
2 Streptokoke fekalnog porekla* u 100 ml odsustvo / odsustvo DMM-001
3 Aerobne mezofilne bakterije na cfu/iml <1 / <100 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
37°C
4 Ukupne koliformne u 100 mi <1 / <10 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN)
5 Koliformne bakterije fekalnog u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekla(MPN)
6 Proteus vrste(MPN)* u 100 mi <1 / 0 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 4.1
7 Pseudomonas aeruginosa(MPN)* u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su usaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('SI. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i "Sl.glasnik RS", br.28/19)
¢lan3,stav1 tadka1, za ispitivggg parametre. )

Primenjeno pravilo odlucivanja: Pravilo 4, (SV(-)I5 -07—.'170;1,'izda;je¥1 od 172ﬁ0i2621)‘7
Prirucnik1)"Voda za piée"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti,Privredni pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri ozna&eni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije

Analiticar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju

dr med. Dragana Drobnjakovi¢ Jelenkovid, dr med. Vesna Marusic, spec mikrobiologije
spec mikrobiologije

(o — /ﬁw il
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Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati 0sim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**Z2Z2JZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok" &
Sremska br. 13, 19000 Zajecar

T
e-mail: timok@zavodzajecar.rs 5
centrala:+38119422477: +381 19422543 ;faks:+38119442236: st
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1293 Stran.a:x 3 'od 3
Fizicko hemijska ispitivanja vzapoéeta: 09.04.2021 Fiziko-hemijska ispitivanja zavr§ena: 13.04.2021

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB. PARAMETAR Jed. rezultat ‘Merna Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja  nesigurnost(%)  yrednost

1 PH (potenciometrijski) 7.2 2.8 6,8-8,5 Priru¢nik1)P-1V-6 metoda A
2 Hioridi (CI-) (volumetrijski) mg/| 147 3.2 max 250 SRPS ISO 9297:1997; SRPS I1SO
' 9297/1:2007
3 Ukupni ostatak posle isparenja na 105 °C mg/| 960,0 9.6 / Priruénik1)P-1v-7
(gravimetrijski)
4 Elektroprovodijivost (konduktometrijski) pS/cm 924 1.3 do 2500 Priru¢nik P-1V-11
5  Miris (senzorski)* bez / bez SMH-002
6  Amonijak (NH3) (spektrofotometrijski) mg/| <0,05 18.4 max 0,5 (1,0) ' Priruénik1)P-V-2 metoda B
7 Nitriti (NO2-) (spektrofotometrijski) mg/| < 0,005 22,9 max 0,03 Priruénik1) P-V-32 metoda A
8  Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) mg/| 58,43 9,7 max 50,0 Priruénik 1) P-V-31 metoda C
9  Mutnoca (nefelometrijski) NTU 0,14 9.4 max 1 (5) Priruénik1)P-1V-4 metoda B
10  Boja (fotometrijski) °Pt-Co <0.2 10,6 max 5 WTW No 032
skale
11 Oksidabilnost (volumetrijski) mg 50 12,0 do 12 Priru¢nik1)P-1V-9a

KMnO4/I

Rezultati ispitivanja uzorka su neusaglaseni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, €1.3, stav 1, tadka 2 ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99
Sl.glasnik RS br. 28/19) zbog povecane koncemr_aqijggitritagtali ispitani parametri su usagladeni sa zahtevima ¢l.3, stav1, tacka 2, 5, 6 navedenog pravilnika.

Izjava o usaglasenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odIuéivarTja 1(SOP 07.104),Eanje 10d 12.01.2021.

Priruénik 1) - Voda za pice, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodada za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

/

NAPOMENA:Parametri ozna&eni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije B
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i
Analiti¢ar: ekotoksikologiju

mr Suzana Vugdelijg, dig| fizikohemicar mr Suzana Vugdyl/”aﬂ’ fizikghemicar
SVt el S Vitgo

Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**22JZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala: +381 19422477: +381 19422543:faks:+381 19442236: |

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  14.04.2021
BRO. 1293

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1293 zakljuceno je
da je ispitivani uzorak higijenski neispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama (‘Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list. SRJ' br. 42/98 i 44/99), ('Sl.
glasnik RS' br. 28/19) zbog povecanog sadrzaja nitrata. Voda nije za pice. Predlog
mera: potrebno je, primeniti adekvatne tehnicko-tehnologke mere za njihovo
dovodenje u okvire Pravilnikom propisanih vrednosti. Ponoviti uzorak.

Specijalista higijene:
V4
dr med/Aj bisa Bordevi¢ /Spec higijene

I e Rl s
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Zavod za javno zdravlje "Timok"

e-mail: timok@zavodzajecar.rs
centrala:+38119422477: +38119422543;faks:+38119442236;
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1294
Strana: 1 od 3
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 14.04.2021

NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: MoSe Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-97/20 od 08.07.2020

VLASNIK UZORKA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: MoSe Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 1294

Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani izvor

Mesto uzorkovanja MZ Metalurg

Predmet ispitivanja:  Voda iz javne ¢esme "Metalurg - MZ Metalurg

Geografske koordinate mesta uzorkovanja:
Uzorkovanje izvrSio: ZZJZ "Timok"Angelov Viadan Datum uzorkovanja 09.04.2021 Vreme uzorkovanja: 10 h 45 min.
Uzorkovano po:

Pravilniku o naginu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS 1SO 5667-1:2008,SRPS EN ISO 5667-3:2018

Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opsétinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 09.04.2021 u 15h 16 min.

Koli¢ina uzorka za fizicko-hemijska ispitivanja: 1,5| Koli¢ina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300ml

Koli€¢ina uzorka za bioloska ispitivanja: /
Ostali podaci o uzorku:

/

Nacelnik

Dostavljeno: B .
Centra za hégyg‘nu i humanu ekologiju

1. Naruciocu ispitivanja
2. Vlasniku uzorka A MO 3, 4
3. Arhivi ZZJZ "Timok"

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga

’HJ Mlqna Veli¢kovi¢
%\R&mlcar ﬁecr(\hsta sanitame hemije



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs e

centrala:+38119422477: +38119422543:faks:+38119442236; b
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1294
Strana: 2 od 3
Mikrobiolo§ka ispitivanja zapoceta: 09.04.2021 Mikrobioloska ispitivanja zavrSena: 14.04.2021
Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice
R.B. PARAMETAR Jed. ‘Rezultat Merna Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja nesigurnost % vrednost
1 Sulfitoredukujuce klostridije * cfu/  100ml <1 / <1 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1
2 Streptokoke fekalnog porekla* u 100 ml odsustvo / odsustvo DMM-001
3 Aerobne mezofilne bakterije na cfu/iml <1 / <100 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
37°C
4 Ukupne koliformne u 100 mi <1 / <10 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN)
5 Koliformne bakterije fekalnog u 100 mi <1 / 0 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekla(MPN)
6 Proteus vrste(MPN)* u 100 mi <1 / 0 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 4.1
T Pseudomonas aeruginosa(MPN)* u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su usaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice (‘SI. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i "Sl.glasnik RS", br.28/19)
¢lan3 stavi tackal, za ispitivane parametre.

Primenjeno pravilo odlugivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01.2021)
Priruénik1)"Voda za pi¢e"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti,Privredni pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri ozna€eni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije

Analiticar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Dragana Drobnjakovi¢ Jelenkovic, dr med. Vesna Marusic¢, spec mikrobiologije
spec mikrobiologije
il DLU* bt “g\

OB.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravlje "Timok" | &

Sremska br. 13, 19000 Zajecar =
e-mail: timok@zavodzajecar.rs
centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; ey
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1294 | syana: 13, o0 3
Fizicko hemijska ispitivanja‘zapoéeta: 09.04.2021 Fiziéko-hemijska ispitivanja zavrSena: 13.04.2021

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pice

R.B PARAMETAR  Jed. rezultat ‘Merna Referentna Metoda ispitivanja
o mere  ispitivanja  nesigumnost(%)  yrednost
1 pH (potenciometrijski) 7.4 28 6,8-85 Priruénik1)P-1V-6 metoda A
2 Hioridi (CI-) (volumetrijski) mg/l 319 32 max 250 SRPS ISO 9297:1997; SRPS ISO
‘ 9297/1:2007
3 Ukupni ostatak posle isparenja na 105 °C mg/l 700,0 96 / Prirucnik1)P-IV-7
(gravimetrijski)
4  Elektroprovodljivost (konduktometrijski) pS/em 710 13 do 2500 Priru¢nik P-IV-11
5 Miris (senzorski)* bez / bez SMH-002
6  Amonijak (NH3) (spektrofotometrijski) mg/| <0,05 18.4 max 0,5 (1,0) Priruénik1)P-V-2 metoda B
7 Nitriti (NO2-) (spektrofotometrijski) mg/l < 0,005 22.9 max 0,03  Prirucnik1) P-V-32 metoda A
8 Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) mg/| 27,10 9.7 max 50,0 Priru¢nik 1) P-V-31 metoda C
9 Mutnoca (nefelometrijski) NTU . 0,13 9.4 max 1 (5) Priruénik1)P-1V-4 metoda B
10  Boja (fotometrijski) °Pt-Co <02 10,6 max 5 WTW No 032
skale
11 Oksidabilnost (volumetrijski) mg 4,4 12.0 do 12 Prirugnik1)P-IV-9a
KMnO4/I

Rezultati ispitivanja uzorka su usaglaseni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, €1.3, stav 1. tacka 2, 5 ('Sl. list SRJ' br. 42/98 | 44/99 i
Sl.glasnik RS br. 28/19). -

Izjava o usaglasenosti rezultata |spmvanja Je doneta na osnovu Pravnla odlucnvanja 1 (SOP 07 104), xzdanje 1 od 12. 01 2021.

Priruénik 1) - Voda za piée, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodada za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

/

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije ;
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i

Analiticar: ekotoksikologiju
mr Suzana Vug ellj dipl ﬂzzkohem/car mr Suzana V“;?j /’/ dip! figikohemicar
l/t/

ity

Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvesta; ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tacnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; '

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  14.04.2021
BRO. 1294

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1294 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('S. list SRJ' br. 42/98 i 44/99), ('SI.
glasnik RS' br. 28/19).

Specijalista higijene:

@/ d. Ljubisa Dor@ié, spec higijene

OB 072C




Zavod za javno zdravlje "Timok" P
Sremska br. 13, 19000 Zajeéar U
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1295
Strana: 1 od 3

Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 14.04.2021

NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-97/20 od 08.07.2020

VLASNIK UZORKA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: Mose Pijade 3 ) » 719210 Bor H h ' Telefon/Fax: 030/423-179

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 1295

Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani izvor

Mesto uzorkovanja Borsko jezero

Predmet ispitivanja:  Voda iz javna ¢esme kod autobuske okretnice-Borsko jezero

Geografske koordinate mesta uzorkovanja:

Uzorkovanje izvrio: Z2ZJz "Timok"Angelov Vladan Datum uzorkovanja 09.04.2021  Vreme uzorkovanja: 11 h 10 min.
Uzorkovano po:

Pravilniku o naginu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS ISO 5667-1:2008, SRPS EN ISO 5667-3:2018

Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opstinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 09.04.2021 u 15h 17 min.
Koli¢ina uzorka za fiziCko-hemijska ispitivanja: 1,5 Koli¢ina uzorka za mikrobiologka ispitivanja: 300ml
Koli¢ina uzorka za bioloka ispitivanja: /

Ostali podaci o uzorku:

/

Dostavljeno: . “Naét.elnik B
1. NarucCiocu ispitivanja Cgpt(g za higijenu i humanu ekologiju
2. Vlasniku uzorka e \atho 7

\

3. Arhivi ZZJZ "Timok" Y N

o s go.Mtona Velickovi¢

% >micar, sb@aliiia sanitame hemije
¢ ANOXU

/A
A /

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajeéar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs A

centrala:+38119422477; +381 19422543;faks: +38119442236: b A
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1295

Strana: 2 od 3

Mikrobiolo$ka ispitivanja zapoéeta: 09.04.2021 Mikrobioloska ispitivanja zavrsena: 14.04.2021

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

R.B. PARAMETAR Jed. _RQZUltaﬁ Merna Referentna Metoda ispitivanja
mere Ispitivanja nesigurnost % vrednost

1 Sulfitoredukujuce klostridije * cfu/ 100ml <1 / <1 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 5.1

2 Streptokoke fekalnog porekla* u 100 ml odsustvo / odsustvo DMM-001

3 Aerobne mezofilne bakterije na cfu/1mi 8 / <100 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
37°C

4 Ukupne koliformne u 100 ml <1 / <10 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN)

5 Koliformne bakterije fekalnog u 100 mi <1 / 0 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekla(MPN)

6 Proteus vrste(MPN)* u 100 mi <1 / 0 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 4.1

7 Pseudomonas aeruginosa(MPN)* u 100 ml <1 / 0 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su usaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('SI. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i "Sl.glasnik RS", br.28/19)
(':Ian3.stay1 ,taéka1r._ za i‘spitivanieipararmbetrre.

Primenjeno pravilo odlugivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01.2021)
Priruénik1)"Voda za piée"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije

Analiti¢ar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Dragana Drobnjakovi¢ Jelenkovic, dr med. Vesna Marusié, spec mikrobiologije
spec mikrob, 'o@gije

e I
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Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**Z2JZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok" &
Sremska br. 13, 19000 Zajecar

AT
e-mail: timok@zavodzajecar.rs L
centrala:+38119422477; +381 19422543;faks:+38119442236: s
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1295 iana: '3 od 3
Fizicko hemijska ispitivanja zapoceta: 09.04.2021 Fizi¢ko-hemijska ispitivanja zavrena: 13.04.2021

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pice

R.B PARAMETAR Jed. rezultat Merna Referentna Metoda ispitivanja
o mere  ispitivanja  nesigumost(%)  yrednost
1 PH (potenciometrijski) 7.4 28 68-8,5 Priruénik1)P-IV-6 metoda A
2 Hioridi (CI-) (volumetrijski) mg/| < 5,00 32 max 250 SRPS ISO 9297:1997; SRPS I1SO
' 9297/1:2007
3 Ukupni ostatak posle isparenja na 105 °C mg/I 340,0 9.6 / Priruénik1)P-1Vv-7
(gravimetrijski)
4 Elektroprovodijivost (konduktometrijski) pS/cm 400 1.3 do 2500 Priruénik P-1V-11
5  Miris (senzorski)* bez / bez SMH-002
6  Amonijak (NH3) (spektrofotometrijski) mg/l < 0,05 18,4 max 0,5 (1,0) | Priru¢nik1)P-V-2 metoda B
7 Nitriti (NO2-) (spektrofotometrijski) mg/l < 0,005 229 max 0,03 Priru¢nik1) P-V-32 metoda A
8  Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) mg/| 0,46 9.7 max 50,0 Prirucnik 1) P-V-31 metoda C
9  Mutnoca (nefelometrijski) NTU 0,39 9.4 max 1(5)  Priruénik1)P-IV-4 metoda B
10  Boja (fotometrijski) °Pt-Co 23 10,6 max 5 WTW No 032
skale
11 Oksidabilnost (volumetrijski) mg 8.2 12.0 do 12 Priruénik1)P-1V-9a
KMnO4/|

Rezultati ispitivanja uzorka su usaglaseni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, €1.3, stav 1. tacka 2, 5 ('SI. list SRJ' br 42/98144/99
_Srl.gla§n|k‘R>S br. 28/19). - OO e
Izjava o usaglasenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odlu¢ivanja 1 (SOP 07.104),izdanje 1 od 12.01.2021.
Priruénik 1) - Voda za pice, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodaca za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

/

NAPOMENA:Parametri oznageni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i

Analiti¢ar: ekotoksikologiju
mr Suzana Vugdelija/v‘p/ fizikohemicar mr Suzana /\/}gde/"a, dip), fizikohemicar
/,/c((/f /i e

Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**22JZ \Timok" ne preuzima odgovornost za ta¢nost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala: +381 19422477: +381 19422543;faks:+381 19442236: |

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  14.04.2021
BRO. 1295

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1295 zaklju¢eno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama (‘Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('SI. list SRJ' br. 42/98 44/99), ('Sl.
glasnik RS'br. 28/19).

Specijalista higijene:
d. Ljubisa Bordeti¢, spec higijene
\/’L—/k/\_/\__& '

OB o072C



Zavod za javno zdravlje "Timok" <
Sremska br. 13, 19000 Zajecar 6

ATC
e-mail: timok@zavodzajecar.rs
centrala:+38119422477: +38119422543;faks:+38119442236; ..";-'.l.:'-;.‘}

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1297
Strana: 1 0od 3

Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 14.04.2021

NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava grada Bora

| Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-97/20 od 08.07.2020
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava grada Bora
Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 1297

Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani izvor

Mesto uzorkovanja Brestovacka banja

Predmet ispitivanja:  Voda za bubrege iz javne ¢esme u Brestovackoj banji

Geografske koordinate mesta uzorkovanja:

Uzorkovanje izvr$io: ZZJZ "Timok"Angelov Viadan Datum uzorkovanja 09.04.2021 Vreme uzorkovanja: 11 h 40 min.
Uzorkovano po:
Pravilniku o naginu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS 1SO 5667-1:2008, SRPS EN ISO 5667-3:2018

Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opétinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 09.04.2021 u 15h 19 min.
Koli¢ina uzorka za fizicko-hemijska ispitivanja: 1,5l Koligina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300ml
Koli¢ina uzorka za bioloska ispitivanja: /

Ostali podaci o uzorku:

/

Nacelnik

Centra za higijenu i humanu ekologiju
\\ VI K ‘,(

Dostavljeno:
1. Naruciocu ispitivanja
2. Vlasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ "Timok"
?;0 Mlona Vellckovnc

@ emicar, | ecua ista sanitarne hemije

OB.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**72JZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravlje "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V

centrala:+38119422477; +38119422543;faks: +38119442236;

1297
Strana: 2 od 3

Mikrobiolo$ka ispitivanja zapoceta:

09.04.2021

Mikrobioloska ispitivanja zavrSena: 14.04.2021

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pice

R.B. PARAMETAR

1 Sulfitoredukujuce klostridije *

2 Streptokoke fekalnog porekla*

3 Aerobne mezofilne bakterije na
37°C

4 Ukupne koliformne
bakterije(MPN)

5 Koliformne bakterije fekalnog
porekla(MPN)

6 Proteus vrste(MPN)*

7 Pseudomonas aeruginosa(MPN)*

Jed.

mere

cfu/  100ml

u 100 ml

cfu/1ml

u 100 ml

u 100 ml

u 100 mi

u 100 ml

Rezultat
ispitivanja

<1

odsustvo

<1

<1

<1

<1

Merna
nesigurnost %

/

Referentna

vrednost

<1

odsustvo

<100

<10

Metoda ispitivanja

Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1

DMM-001

Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1

Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.1

Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.2

Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 4.1

Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su usaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i "Sl.glasnik RS", br.28/19)

Clan3,stav1 tackal, za ispitivane parametre.

Primenjeno pravilo odluéivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, |zdénje 1od 1£0i.2021)

Priru¢nik1)"Voda za pi¢e"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti,Privredni pregled Beograd,1990

NAPOMENA:Parametri oznac¢eni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije

Analiticar:

dr med. Dragana Drobnjakovi¢ Je
spec mikrobio/ggije

lenkovic,

( p7—

0B.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZzavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"

**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za ta¢nost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga

Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju

dr med. Vesna Marusi¢, spec mikrobiologije

gﬁ/»\:{ \w,;/:\);'\




Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 ZajecCar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs
centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236;

«A
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1297 S"ana:; 3 ;,d 3

Fizicko hemijska ispitivanja zapoceta: 09.04.2021 Fizi€ko-hemijska ispitivanja zavr$ena: 13.04.2021

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pic¢e

R.B PARAMETAR Jed. rezultat Merna Referentna Metoda ispitivanja
o mere  ispitivanja  nesigumost(%)  yrednost
1 pH (potenciometrijski) 74 2.8 68-85 Priru¢nik1)P-1V-6 metoda A
2 Hioridi (Cl-) (volumetrijski) mg/l 573 32 max 250 SRPS ISO 9297:1997; SRPS ISO
’ 9297/1:2007
3 Ukupni ostatak posle isparenja na 105 °C mg/| 580,0 9.6 / Priruénik1)P-IV-7
(gravimetrijski)
4 Elektroprovodijivost (konduktometrijski) pS/cm 669 13 do 2500 Priruénik P-IV-11
5  Miris (senzorski)* bez / bez SMH-002
6  Amonijak (NH3) (spektrofotometrijski) mg/| <0,05 18.4 max 0,5 (1,0) Prirucnik1)P-V-2 metoda B
7 Nitriti (NO2-) (spektrofotometrijski) mg/| < 0,005 22.9 max 0,03 Priru¢nik1) P-V-32 metoda A
8 Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) mg/I 2,15 9.7 max 50,0 Priru¢nik 1) P-V-31 metoda C
9 Mutnoéa (nefelometrijski) NTU 0,15 9.4 max 1 (5) Priru¢nik1)P-1V-4 metoda B
10 Boja (fotometrijski) °Pt-Co <0,2 10,6 max 5 WTW No 032
skale
11 Oksidabilnost (volumetrijski) mg 53 12.0 do 12 Priruénik1)P-1V-9a
KMnQO4/I

Rezultati ispitivanja uzorka su usaglaseni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, ¢l.3, stav 1. tacka 2, 5 ('Sl. list SRJ' br. 42/98 1 44/99 i
Sl.glasnik RS br. 28/19). e -

Izjava o usaglasenosti rezultata ispitivanja je doneta"ﬁa_éént;vﬁ E’r&ia?iﬁé?ﬁh} 1”(73701567,71 04).izdanje 1 6d 712.0713(5?7

Priruénik 1) - Voda za pi¢e, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodaca za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

/

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije ;
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i
Analiticar: ekotoksikologiju

mr Suzana Vugdelija/ﬂipl fizikohemicar mr Suzana \?J/Qi%,/c'jfiﬁzz}hemiéar
r/ d(/‘/‘/‘/ s B s o g e . @1
’ Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tacnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala:+38119422477: +38119422543;faks:+38119442236;

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  14.04.2021
BRO. 1297

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1297 zakljuceno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i1 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99), ('SI.
glasnik RS'br. 28/19).

Specijalista higijene:

/fd Ljubisa Bord wc spec hlguene

OoB072C




Zavod za javno zdravlje "Timok" <
Sremska br. 13, 19000 Zajecar U

e-mail: timok@zavodzajecar.rs
centrala +38119422477: +38119422543;faks:+38119442236; ..‘;lli‘;;:‘.‘.",

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1298
Strana: 1 o0d 3

Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 14.04.2021

NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-97/20 od 08.07.2020

VLASNIK UZORKA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 1298
Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani izvor

Mesto uzorkovanja Brestovacka banja

Predmet ispitivanja:  Voda za zeludac iz javne Gesme u Brestovackoj banji
Geografske koordinate mesta uzorkovanja:
Uzorkovanje izvrsio: ZZJZ "Timok"Angelov Viadan Datum uzorkovanja 09.04.2021 Vreme uzorkovanja: 11 h 50 min.

Uzorkovano po:
Pravilniku o naginu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS 1SO 5667-1:2008,SRPS EN ISO 5667-3:2018
Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opstinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 09.04.2021 u 15h 20 min.
Koli¢ina uzorka za fizicko-hemijska ispitivanja: 1,5l Koli¢ina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300ml
Koli¢ina uzorka za biolo$ka ispitivanja: /

Ostali podaci o uzorku:

/

Nacelnik
Centra za higijenu i humanu ekologiju

G AN

g,o Miona Velickovic
;&miéan ﬁ{ja/"sta sanitarme hemije

Dostavljeno:

1. Naruciocu ispitivanja
2. Vlasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ "Timok"

V

0OB.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**77JZ Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravije "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs AN

centrala: +38119422477; +38119422543;faks: +38119442236; b A
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Mikrobiolo$ka ispitivanja zapoceta: 09.04.2021 Mikrobiolo$ka ispitivanja zavrSena: 14.04.2021

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

R.B. PARAMETAR Jed. ‘Rezultat Merna Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja nesigurnost % vrednost

1 Sulfitoredukujuce klostridije * cfu/  100ml <1 / <1 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1

2 Streptokoke fekalnog porekla* u 100 mi odsustvo / odsustvo DMM-001

3 Aerobne mezofilne bakterije na cfu/1ml <1 / <100 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
37°C

4 Ukupne koliformne u 100 ml <1 / <10 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN)

5 Koliformne bakterije fekalnog u 100 ml <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekla(MPN)

6 Proteus vrste(MPN)* u 100 ml <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1

7 Pseudomonas aeruginosa(MPN)* u 100 ml <1 / 0 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su usaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice (‘SI. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i "Sl.glasnik RS", br.28/19)
¢lan3,stav1 tackal, za ispitivane parametre.

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo 4, (SOP 07:1047 izidanAje_i{ 03”17;617.27021)
Priruénik1)"Voda za piée"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti,Privredni pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije

Analiticar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Dragana Drobnjakovi¢ Jelenkovic, dr med. Vesna Marusic¢, spec mikrobiologije
spec mikrobiplogije )

0OB.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**72JZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravlje "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs
centrala:+38119422477; +38119422543:faks: +38119442236;
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Fizicko hemijska ispitivanja zapoceta: 09.04.2021 Fiziéko-hemijska ispitivanja zavrSena: 13.04.2021

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju | ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pice

R.B. PARAMETAR Jed. rezultat ‘Merna Referentna Metoda ispitivanja
mere  ispitivanja = nesigurnost(%)  yrednost
1 pH (potenciometrijski) ' 8,4 28 68-85 Priruénik1)P-1V-6 metoda A
2 Hioridi (Cl-) (volumetrijski) ‘ mg/| . 17,8 32 max 250 SRPS I1SO 9297:1997; SRPS ISO
' 9297/1:2007
3 Ukupni ostatak posle isparenja na 105 °C mg/l 850,0 9.6 / Prirucnik1)P-I1V-7
(gravimetrijski)
4 Elektroprovodljivost (konduktometrijski) pS/cm 938 13 do 2500 Priru¢nik P-IV-11
5  Miris (senzorski)* bez / bez SMH-002
6  Amonijak (NH3) (spektrofotometrijski) mg/l <0,05 18,4 max 0,5 (1,0) Priruénik1)P-V-2 metoda B
7 Nitriti (NO2-) (spektrofotometrijski) mg/| < 0,005 22.9 max 0,03 Priruénik1) P-V-32 metoda A
8 Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) mg/| <0,20 9.7 max 50,0 Priruénik 1) P-V-31 metoda C
9 Mutnoca (nefelometrijski) NTU 0,17 9.4 max 1 (5) Priruénik1)P-IV-4 metoda B
10  Boja (fotometrijski) °Pit(-c;,o <0,2 10,6 max 5 WTW No 032
skale

11 Oksidabilnost (volumetrijski) 47 12.0 do 12 Prirugnik1)P-1V-9a

mg
KMnO4/|

Rezultati ispitivanja uzorka su usaglaseni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, ¢l.3, stav 1. tacka 2, 5 ('Sl list SRJ' br. 42/98 144/99 i
Sl.glasnik RS br. 28/19).

Izjava o usaglasenosti rezuﬁala ispitivanja'j'é triiongniaiosnbvu Pr;va‘V'ilra oﬁlﬁéi\jéhja 1(SOP 07.164),|zdarij€ 1 od 1é;d17.2621.

Priruénik 1) - Voda za pice, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodaga za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

1

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije ;
L Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i
Analitiar: ekotoksikologiju

mr Suzana /Vu 7elija, dipl fizikohemicar mr Suzana Vi deI}'ja, dipl szikohemiéar
/) /ZU[]A/ZV & /“7,/& 14,—/

Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**727JZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tacnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala:+38119422477; +38119422543,faks: +38119442236;

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  14.04.2021
BROJ 1298

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1298 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS’ broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99), ('Sl.
glasnik RS' br. 28/19).

Specijalista higijene:

drm jubisa Dordevfpec higijene

OB 072C
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1299
Strana: 1 od 3

Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 14.04.2021

NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-97/20 od 08.07.2020

VLASNIK UZORKA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: Mose Pijadé 73 7 - 19210 Bc->r Telefon/Fax: 030/423-179

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 1299
Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani izvor

Mesto uzorkovanja Brestovacka banja

Predmet ispitivanja: ~ Voda za oci iz javne ¢esme u Brestovagkoj banji
Geografske koordinate mesta uzorkovanja:

Uzorkovanje izvrSio: ZZJZ "Timok"Angelov Vladan Datum uzorkovanja 09.04.2021  Vreme uzorkovanja: 12 h 00 min.

Uzorkovano po:
Pravilniku o nacinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piée ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS 1SO 5667-1:2008, SRPS EN ISO 5667-3:2018
Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opstinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 09.04.2021 u  15h 20 min.
Koli¢ina uzorka za fizicko-hemijska ispitivanja: 1,5l Koli€¢ina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300ml
Koli¢ina uzorka za bioloska ispitivanja: /

Ostali podaci o uzorku:

/

Dostavljeno: Nacelnik

1. Naruciocu ispitivanja Centra za higij_enu\i humanu ekologiju
2. Vlasniku uzorka N

3. Arhivi ZZJZ "Timok"
ﬁ\% Miona Velikovi¢

micar, Sp cuahf\fﬁ sanitame hemije

N's

OB.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**Z2ZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravlje "Timok"

- 4
Sremska br. 13, 19000 Zajecar A
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1299
Strana: 2 od 3

Mikrobioloska ispitivanja zapoceta: 09.04.2021 Mikrobioloska ispitivanja zavrSena: 14.04.2021

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pi¢e

R.B. PARAMETAR Jed. ‘Rezultat Merna Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja nesigurnost % vrednost

1 Sulfitoredukujuce klostridije * cfu/  100ml <1 / <1 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 5.1

2 Streptokoke fekalnog porekia* u 100 ml odsustvo / odsustvo DMM-001

3 Aerobne mezofilne bakterije na cfu/iml 22 / <100 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
37°C

4 Ukupne koliformne u 100 ml <1 / <10 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN)

5 Koliformne bakterije fekalnog u 100 ml <1 / 0 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekla(MPN)

6 Proteus vrste(MPN)* u 100 mi <1 / 0 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 4.1

7 Pseudomonas aeruginosa(MPN)* u 100 ml <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su usaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e (‘SI. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i "Sl.glasnik RS", br.28/19)
¢lan3,stav1,tacka1, za ispitivane parametre.

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12,7017.2021)
Priru€nik1)"Voda za pice"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti,Privredni pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri ozna€eni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analiticar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Dragana Drobnjakovic¢ Jelenkovic, dr med. Vesna Marusic, spec mikrobiologije
spec mikrobiologije
= b | 2 -
jZe/(_/ o LS R &y\
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Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tacnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravlje "Timok" 4&
Sremska br. 13, 19000 Zajecar

ATC
e-mail: timok@zavodzajecar.rs
centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; s b
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1299 s"ana;‘ 3 od 3
Fizicko hemijska ispitivanja‘zapoéeta: 09.04.2021 Fizicko-hemijska ispitivanja zavrSena: 13.04.2021

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pice

R.B. PARAMETAR Jed. rezultat ‘Merna Referentna Metoda ispitivanja
mere  ispitivanja  nesigumost(%)  yrednost
1 pH (potenciometrijski) T 2.8 6,8-8,5 Prirucnik1)P-IV-6 metoda A
2 Hioridi (Cl-) (volumetrijski) mg/l 17.8 32 max 250 SRPS I1SO 9297:1997; SRPS ISO
' 9297/1:2007
3 Ukupni ostatak posle isparenja na 105 °C mg/l 810,0 96 / Prirucnik1)P-1V-7
(gravimetrijski)
4 Elektroprovodijivost (konduktometrijski) pS/cm 932 1.3 do 2500 Priru¢nik P-1V-11
5  Miris (senzorski)* bez / bez SMH-002
6  Amonijak (NH3) (spektrofotometrijski) mg/| < 0,05 18,4 max 0,5 (1,0)  Priruénik1)P-V-2 metoda B
7 Nitriti (NO2-) (spektrofotometrijski) mg/I < 0,005 22.9 max 0,03 Priruénik1) P-V-32 metoda A
8  Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) mg/l <0,20 97 max 50,0 Priru¢nik 1) P-V-31 metoda C
9 Mutnoca (nefelometrijski) NTU 0,17 94 max 1 (5) Priru€nik1)P-1V-4 metoda B
10  Boja (fotometrijski) °Pt-Co <02 10,6 max 5 WTW No 032
skale
11 Oksidabilnost (volumetrijski) mg 6,3 12.0 do 12 Priruénik1)P-1V-9a
KMnO4/|

Rezultati ispitivanja uzorka su usaglaseni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, ¢l.3, stav 1. tagka 2, 5 ('Sl list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i
Slglasnik RS br. 28/19). B - By g
Izjava o usaglasenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odlucivanja 1 (SOP 07.104),izdanje 1 od 12.01.2021.
Priruénik 1) - Voda za pice, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodaca za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

/

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije ;
o Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i
Analiticar: ekotoksikologiju

mr Suzana Vugdelijé, dipl fizikohemicar mr Suzana V"g:”/”'""'%” -

Kraj izvestaja o ispitivanju

OB.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala:+38119422477: +381 19422543;faks:+38119442236:

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  14.04.2021
BRO. 1299

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1299 zakljuceno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama (‘Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('SI. list SRJ' br. 42/98 i 44/99), (‘SI.
glasnik RS'br. 28/19).

Specijalista higijene:

dr, ﬁﬂ' Ljubisa Dordﬁ, spec higijene
L /\/\M_« LA A

OoBO72C
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1300
Strana: 1 od 3

Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 14.04.2021

NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-97/20 od 08.07.2020

VLASNIK UZORKA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 1300
Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani izvor

Mesto uzorkovanja Brestovacka banja

Predmet ispitivanja:  Voda za Zivce iz javne ¢esme u Brestovackoj baniji
Geografske koordinate mesta uzorkovanja:
Uzorkovanje izvrSio: ZZJZ "Timok"Angelov Viadan Datum uzorkovanja 09.04.2021 Vreme uzorkovanja: 12 h 10 min.

Uzorkovano po:
Pravilniku o nacinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS SO 5667-1:2008, SRPS EN ISO 5667-3:2018
Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opstinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 09.04.2021 u  15h 20 min.
Koli¢ina uzorka za fizicko-hemijska ispitivanja: 1,5l Koli¢ina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300ml
Koli€ina uzorka za biolo$ka ispitivanja: /

Ostali podaci o uzorku:

/

Dostavljeno: ',vl‘{aég‘alnik B
1. Naruciocu ispitivanja Centra za hlgiieQu i humanu ekologiju

2. Vlasniku uzorka s

3. Arhivi ZZJZ "Timok" L .

20 Miona Velickovi¢

micar, Sgecijaljsta sanitarne hemije
v S

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
*ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravlje "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs
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Strana: 2 od 3

Mikrobioloska ispitivanja zapoceta:

09.04.2021

Mikrobioloska ispitivanja zavrsena: 14.04.2021

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pice

R.B. PARAMETAR

1 Sulfitoredukujuce klostridije *

2 Streptokoke fekalnog porekla*

3 Aerobne mezofilne bakterije na
37°C

4 Ukupne koliformne
bakterije(MPN)

5 Koliformne bakterije fekalnog
porekla(MPN)

6 Proteus vrste(MPN)*

7 Pseudomonas aeruginosa(MPN)*

Jed.

mere

cfu/  100ml

u 100 ml

cfu/1mi

u 100 ml

u 100 mi

u 100 ml

u 100 ml

Rezultat
ispitivanja
<1
odsustvo
16
<1
<1

<1

16

Merna
nesigurnost %

/

Referentna

vrednost

<1

odsustvo

<100

<10

Metoda ispitivanja

Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 5.1

DMM-001

Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 1.1

Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.1

Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.2

Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1

Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su neusagla$eni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice (‘Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i "S|.glasnik RS"

br.28/19) ¢lan3,stav1 tatkal, za parametar: Pseudomonas aeruginosa(MPN)*.

Primenjeno pravilo odluivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01.2021)

Prirucnik1)"Voda za pi¢e"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd,1990

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije

Analiticar:

dr med. Dragana Drobnjakovi¢ Jelenkovic,

spec mikrobiologije

/l_/

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"

**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga

Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju

dr med. Vesna Marusic, spec mikrobiologije

/L’LC*{) /\‘&L <)
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Zavod za javno zdravlje "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V

Fizicko hemijska ispitivanja zapoceta:

09.04.2021 Fizicko-hemijska ispitivanja zavrSena:

v

AT

centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; LD 118

[P RN AHH'EL‘.H,IE
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13.04.2021

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pice

PARAMETAR

pH (potenciometrijski)

Hloridi (CI-) (volumetrijski)

Ukupni ostatak posle isparenja na 105 °C

(gravimetrijski)

Elektroprovodljivost (konduktometrijski)

Miris (senzorski)*

Amonijak (NH3) (spektrofotometrijski)

Nitriti (NO2-) (spektrofotometrijski)

Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski)

Mutnoca (nefelometrijski)

Boja (fotometrijski)

Oksidabilnost (volumetrijski)

Jed.
mere

mg/I

mg/l

puS/cm

mg/I
mg/|
mg/I
NTU
°Pt-Co

skale

mg
KMnO4/|

rezultat

ispitivanja

8,7

17,8

830,0

963

bez

< 0,05

< 0,005

<0,20

0,09

<0,2

41

Merna
nesigurnost(%)

2,8

32

9,6

18,4

22,9

9.7

9,4

10,6

12,0

Referentna
vrednost

68-85

max 250

do 2500

bez

max 0,5 (1,0)

max 0,03

max 50,0

max 1 (5)

max 5

do 12

Metoda ispitivanja

Priruénik1)P-IV-6 metoda A

SRPS I1SO 9297:1997; SRPS ISO
9297/1:2007

Priru¢nik1)P-IV-7

Priru¢nik P-1V-11

SMH-002

Priru€nik1)P-V-2 metoda B
Priruénik1) P-V-32 metoda A
Priruénik 1) P-V-31 metoda C
Priru¢nik1)P-1V-4 metoda B

WTW No 032

Priruénik1)P-I1V-9a

Rezultati ispitivanja uzorka su neusagla$eni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, ¢l.3, stav 1, tacka 5 ('SI. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i
Sl.glasnik RS br. 28/19) zbog povecane pH vrednosti. Ostali ispitani parametri su usaglaseni sa zahtevima ¢I.3, stav1, tacka 2, 5 navedenog pravilnika.

Izjava o usaglasenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odlugivanja 1 (SOP O7.104),izdanje 10d12.01 .2021.

Priru¢nik 1) - Voda za pi¢e, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodaca za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

/

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analiticar:

//(/(ﬂ'/w//

0OB.0701
Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tacnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga

mr Suzana V7deh‘ ia, dipl fizikohemicar

Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i

ekotoksikologiju

mr Suzana Vugde/ija/dipl fizikohemicar

Kraj izvestaja o ispitivanju

///4(7/'/




Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236;

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  14.04.2021
BRO. 1300

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1300 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski neispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice (‘Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99), ('SI.
glasnik RS'br. 28/19) zbog povec¢anog sadrzaja pH vrednosti i Pseudomonas
aeruginosa. Voda nije za pice. Predlog mera: potrebno je, primeniti adekvatne
tehnicko-tehnoloSke mere za njihovo dovodenje u okvire Pravilnikom propisanih
vrednosti. Ponoviti uzorak.

Specijalista higijene:
dr jHéd. Ljubisa Dordeé;. spec higijene
L, M (N\./\/—\

OB 072C
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Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 14.04.2021

NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-97/20 od 08.07.2020

VLASNIK UZORKA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: Mose Pijade 3 —1 9210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 1301

Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka Arterska cesma

Mesto uzorkovanja Brestovac

Predmet ispitivanja: ~ Voda iz izvora na privanom imanju u selu Brestovc
Geografske koordinate mesta uzorkovanja:

Uzorkovanje izvr$io: ZZJZ "Timok"Angelov Viadan Datum uzorkovanja 09.04.2021 Vreme uzorkovanja: 12 h 40 min.
Uzorkovano po:

Pravilniku o naginu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009;:SRPS SO 5667-1:2008, SRPS EN ISO 5667-3:2018
Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opstinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 09.04.2021 u 15h 21 min.
Koli¢ina uzorka za fizicko-hemijska ispitivanja: 1,5l Koli¢ina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300ml
Koli¢ina uzorka za biolo$ka ispitivanja: /

Ostali podaci o uzorku:

/

Nacelnik

Dostavljeno:
Centra za higijenu i humanu ekologiju

1. Naruciocu ispitivanja

2. Vlasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ "Timok"
N —&,o ‘Miona Velickovi¢

emicar, sp cijalif sanitame hemije

- o‘"ﬁ* i

0OB.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**77JZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravlje "Timok" <
Sremska br. 13, 19000 Zajecar /
e-mail: timok@zavodzajecar.rs o

centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; P TIFA
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1301
Strana: 2 od 3

Mikrobioloska ispitivanja zapoceta: 09.04.2021 Mikrobiolo$ka ispitivanja zavrsena: 14.04.2021

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

R.B. PARAMETAR Jed. ‘Rezultat Merna Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja nesigurnost % vrednost

1 Sulfitoredukujuce klostridije * cfu/  100ml <1 / <1 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1

2 Streptokoke fekalnog porekla* u 100 ml odsustvo / odsustvo DMM-001

3 Aerobne mezofilne bakterije na cfu/iml <1 / <100 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
37°C

4 Ukupne koliformne u 100 mi <1 / <10 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN)

5 Koliformne bakterije fekalnog u 100 ml <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekla(MPN)

6 Proteus vrste(MPN)* u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1

7 Pseudomonas aeruginosa(MPN)* u 100 ml <1 / 0 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su usaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i "Sl.glasnik RS", br.28/19)
Clan3,stav1.tacka1, za ispitivane parametre.

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo 4, (SOF; O7ii04‘ irzaainjreif 6d77|'2,01,270217)7 7
Priru¢nik1)"Voda za pice"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti,Privredni pregled Beograd,1990

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije

Analiticar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Dragana Drobnjakovi¢ Jelenkovic, dr med. Vesna Marusi¢, spec mikrobiologije
spec mikrobiologije
BN 5 4 i )
ClteA ~ ’/‘P—’LQ:‘#AV' ! \
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Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tacnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravlje "Timok" e
Sremska br. 13, 19000 Zajecar

ATC
e-mail: timok@zavodzajecar.rs :
centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; oL b
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1301 | syrana: ‘3 od 3
Fizicko hemijska ispitivanjalzapoéeta: 09.04.2021 Fizicko-hemijska ispitivanja zavrsena: 13.04.2021

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB. PARAMETAR Jed. rezultat ‘Merna Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja  nesigunost(®)  yrednost
1 pH (potenciometrijski) 10,0 28 6,8-85 Priruénik1)P-1V-6 metoda A
2 Hioridi (Cl-) (volumetrijski) mg/l 10,2 32 max 250 SRPS IS0 9297:1997; SRPS ISO
' 9297/1:2007
3 Ukupni ostatak posle isparenja na 105 °C mg/l 180,0 9,6 / Priruénik1)P-IV-7
(gravimetrijski)
4  Elektroprovodijivost (konduktometrijski) pS/cm 277 13 do 2500 Priruénik P-IV-11
5 Miris (senzorski)* bez / bez SMH-002
6  Amonijak (NH3) (spektrofotometrijski) mg/| <0,05 18.4 max 0,5 (1,0)  Priruénik1)P-V-2 metoda B
7 Nitriti (NO2-) (spektrofotometrijski) mg/| < 0,005 229 max 0,03  Priruénik1) P-V-32 metoda A
8  Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) mg/| <0,20 97 max 50,0 Priruénik 1) P-V-31 metoda C
9  Mutnoca (nefelometrijski) NTU 0,10 9.4 max 1 (5) Priruénik1)P-1V-4 metoda B
10 Boja (fotometrijski) °Pt-Co <02 10,6 max 5 WTW No 032
skale
11 Oksidabilnost (volumetrijski) mg 47 12,0 do 12 Priruénik1)P-IV-9a
KMnO4/|

Rezultati ispitivanja uzorka su neusaglaseni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, &1.3, stav 1, tacka 5 (‘SI. list SRJ' br. 42/98 1 44/99 i
Sl.glasnik RS br. 28/19) zbog povecane pH vrednosti. Ostali ispitani parametri su usaglaseni sa zahtevima ¢1.3, stav1, tacka 2, 5 navedenog pravilnika.

Izjava o usaglasenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odluéivénja 1 (SOP 07.104),izdanje 1 od 12.01.2021.
Priruénik 1) - Voda za piée, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodaca za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

/

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i

Analiticar: ekotoksikologiju
mr Suzana Vugdelijd, dipl fizikohemicar mr Suzana Vuggelija, dipl fizikohemicar
F Viteor~ AVt~

Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**72JZ , Timok* ne preuzima odgovornost za tanost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236;

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  14.04.2021
BROJ 1301

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1301 zakljuceno je
da je ispitivani uzorak higijenski neispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i44/99), ('Sl.
glasnik RS' br. 28/19) zbog povecanog sadrzaja pH vrednosti. Voda nije za pice.
Predlog mera: potrebno je, primeniti adekvatne tehni¢ko-tehnolo$ke mere za njihovo
dovodenje u okvire Pravilnikom propisanih vrednosti. Ponoviti uzorak.

Specijalista higijene:
Vi
dyiped. Ljubisa Doydevic, spec higijene

k, /\A&\A A A

OB 072C




Zavod za javno zdn:aﬁlje "Timok" , e
Sremska br. 13, 19000 Zajedar ‘

ATC
arns

1 e-mail: timok@zavodzaijecar.rs ‘
} | NABOPATOPVLIA

centrala:+38119422477; +38119422543;faks: +38119442236; || IARCIMTHBAIBE
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1296
| Strana: 1 od 3

Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 15.04.2021 |

NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava grada Bora !

it ) e . S e B S —

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor J Telefon/Fax: 030/423-179 j

L e - i N i N . e v el

Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-97/20 od 08.07.2020 |
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava grada Bora

St — e N {

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179 \

L

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 1296

Vrsta uzorka:  Voda za pice | Poreklo uzorka Kaptirani izvor

Mesto uzorkovanja: Savaca

Predmet ispitivanja:  Voda iz javne &esme ispod vikend naselja "Savaca"

A ]

Geografske koordinate mesta uzorkovanja:

Uzorkovanje izvr$io: ZZJZ "Timok"Angelov Vladan Datum uzorkovanja 09.04.2021 Vreme uzorkovanja: 11 h 20 min.

Uzorkovano po:
Pravilniku o naginu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS 1SO 5667-1:2008,SRPS EN ISO 5667-3:2018

Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opstinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 09.04.2021 u  15h 19 min.
Koli€ina uzorka za fizicko-hemijska ispitivanja: 1,5l Koli¢ina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300ml
Koli¢ina uzorka za bioloska ispitivanja: o ;
Ostali podaci o uzorku:
/
Dostavljeno: Nacelnik
1. Narugiocu ispitivanja Centra za higijenu i humanu ekologiju
2. Vlasniku uzorka
3. Arhivi ZZJZ "Timok" 2 =Y Y . )
ZC NSO\ Miona Velic¢kovi¢

P A s
A% dipl hemidar, spegﬁ?lista anita
" o e i \,‘\ ! ]
NV

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**Z2ZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




| Zavod za javno zdravlje "Timok" b
| i . | |
| Sremska br. 13, 19000 Zaje&ar | e |
—_ ; ATC |
e-mail: timok@zavodzajecar.rs : wa: | |

‘ | ;

| centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; | wusoearormn ;
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1296 i
| Strana: 2 od 3 ‘
Mikrobiolos$ka ispitivanja zapo&eta: 09.04.2021 Mikrobiolo$ka ispitivanja zavr$ena: 14.04.2021 ;

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pi¢e o - S
R.B. PARAMETAR Jed. | Rezultat Merna | Referentna Metoda ispitivanja ]
mere ispitivanja nesigurnost % | vrednost ;
1 Sulﬁtoredt]l;;jixée klostridije * cfu/  100ml 1 <1 / <1 1 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1 |
2 Streptokoke fekalno'g porekla* 7u 106 rﬁl pris;;tvo | / | odsustvo ‘ DMM-001
3 | Aerobe mezofine bakterjena | cuimi | 59 /| s100 | Priruéniki)deo2.a.1 metoda 1.1 |
37°C [

4 'Lrlku;aneil;[i;c;rr'ﬁnrer - \ u 100 mi o 16 - ‘ 7/7 [ 516 i Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.1 ]
bakterije(MPN) - | ) - oo - 7”?
5 Kioilifoémne bai?tegé fekalnog o u 160 7r7n| O 7 9 / | 0 i Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.2 |
porekla(MPN) 3 | — e -
6 PoteuswsieMPN® | u100mi Ca / | 0 ‘ Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1 |
7 Pseudoménas aemginosagMPN)' 7 ;17160 mi €1 R o / NN 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1 1

Rezultati ispitivanja su neusaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl list SRJ' br. 42/98 | 44/99 i “Sl.glasnik RS"
br.28/19) €lan3 stav1 tatkal, za parametre: streptokoke fekalnog porekla*, ukupne koliformne bakterije(MPN), koliformne bakterije fekalnog porekla(MPN).
Primenjeno pravilo odlugivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01.2021) S - |
Priru€nik1)"Voda za pice"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti,Privredni pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri ozna&eni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analiti¢ar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Dragana Drobnjakovié Jelenkovic, dr med. Vesna Marusi¢, spec mikrobiologije
spec mikrobiologije Pg
JOS/ — LU‘L\ S SO
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Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovomnost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravije "Timok” g
Sremska br. 13, 19000 Zaje&ar ot |
e-mail: timok@zavodzajecar.rs ;
' centrala:+38119422477; +381 19422543;faks: +38119442236; : AABLPATOFAIA

- . . - . | A WCOHTHBAE
~ 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V

N | BB L7025
1296 J'Strana: 3 od 3 |
6;.(-);1.202{,Fiziéko-hemij-sk; ispitivanja zavré?na: a 13.04.2021 ]
Centar za higijenu | humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pi¢e
| e | [ e

Fizicko hemijska ispitivanja zapog&eta:

1

1 Mutnoa (nefelometijski) T NTU | 034 94 | max1(5) |Prirugnki)P-IV-4 metoda B |
2 |pH (potenciometrjsk) ] 68 | 28 | 68-85 |Priruéniki)P-IV-6 metodaA ]
\ ‘ |
Sy - e tmcma - T ST AT :,‘,,, T 7,,”'7,;7'77,:;1' '. = _,,7.' B e TN
3 Oksidabilnost (volumetrijski) ;m 8,5 12,0 do 12 | Priruénik1)P-1V-9a
KMnO4/I
4 4Amonijrakr(;47H3)7(s;r)ekt;ofoto‘metrri7jsiki) Bl mgﬁ [ < 0,05 T ;34 m3765 6'0) F’Tﬁ't}niki)PV—? métoHB ¥
§  Hioridi (CI) (volumetriiski) R mg/l | 108 | 32 | max250 | SRPSISO 9297:1997; SRPS ISO )
‘ ' | 9297/1:2007 ‘
A 128 7= T — : TR ; e e ,,,,,,’;’lf,j;: P e e o g —
6 Nitriti (NO2-) (spektrofotometrijski) mg/l | <0,005 22,9 max 0,03 , Priruénik1) P-V-32 metoda A [
R . ) | 8| S S ——
7 Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) mg/I 12,76 9,7 Y max 50,0 | Priru¢nik 1) P-V-31 metoda C
| : B e e . J
e - — e —_—
8  Elektroprovodijivost (konduktometrijski) uS/iem 402 13 | do2500 | Priruénik P-IV-11
9 Boja (fotométrijski) B °Pt-Co 22 i0.6 | max5 | WTW No 032
skale ‘ |
10 Miris (senzorski)* ) ‘ I bez | ; bez SMH-002
e S = — 1 = = S e L U S ‘[ 7: = - T =R T,
11 Ukupni ostatak posle isparenja na 105 °C mg/| 210,0 9.6 / Priru¢nik1)P-IV-7

(gravimetrijski)

Rezultati ispitivanja uzorka su usééié§eni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, €.3, stav 1. tatka 2,5 ('ST. list SRJ br. 42/98144/991
Sl.glasnik RS br. 28/19).

Izjava o usaglasenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odlugivanja 1 (SOP 07.104),izdanje 1 od 12.01.2021. - ]
Priru€nik 1) - Voda za pi¢e, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodada za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

/

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i
Analiti¢ar: ekotoksikologiju

mr Suzana Vyd?é dipl fizikohemicar mr Suzana Vugc‘iya, Wk%ar
7 / / A - o Ay & M’r 7
U /yc l? g

Kraj izvestaja o ispitivanju

OB.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tacnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



= = —

1

Zavod 727a javno zhravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajeéar 1
e-mail: timok@zavodzajecar.rs ?

 centrala:+38119422477; +38119422543;faks: +38119442236; |

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  15.04.2021
DR 1ieee ' Strana: 1 |

l — = e I - == A S |

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1296 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski neispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99), ('SI.
glasnik RS'br. 28/19) zbog povecanog sadrzZaja streptokoke fekalnog porekla,
ukupne koliformne bakterije(MPN), koliformne bakterije fekalnog porekla(MPN).
Voda nije za pice. Predlog mera: dezinfekcija vode, ponoviti uzorak.

Specijalista higijene:
dr ijubisa Dordevi¢, spec higijene
[\

OB 072C



| 7Za}r6(;;a javno zdravlje "Timok" e Bl
\ Sremska br. 13, 19000 Zajeclar , .

| ATC l |
‘ e-mail: timok@zavodzaijecar.rs “ ==
[ABGPATOPAIA |

centrala:+38119422477; +38119422543;faks: +38119442236; || W rﬁf&s:rr\g}.\:m Lo
REETREy - = PR S = — ,4,_1
| |

| |ZVE§TAJ 0 ISPITIVANJU BROJ V 1313 ‘
‘ | Strana: 1 0d 3 \
I N — B e S i A |
= — el e A
Datum izdavanja Izveétaja o Isp|tlvan]u 19.04.2021 ‘
NARUCILAC ISPlTIVANJA * Gradska uprava grada Bora ‘i
Adresa. Mose Puade 3 19210 Bor \ Telefon/Fax 030/423-179 \
: I o e el et i I, |
Broj ugovora / zahteva Ugovor 4 97/20 od 08 07 2020 .‘

VLASNIK UZORKA: Gradska uprava grada Bora

N e —— e — 1
Adresa Mose Pijade 3 19210 Bor | Telefon/Fax: 030/423-179 ;
N - ﬁ
PODACI 0 UZORKU SA OZNAKOM V 1313 |
ithubindibtfishuimabitant e —_—
Vrsta uzorka Voda za p|¢e Poreklo uzorka javna cesma |
Mesto uzorkovanja Zagrade 1
. — SR B R |

Predmet ispitivanja: ~ Voda iz javne Cesme u naselju Zagrade kod Donje Bele Reke

Geografske koordmate mesta uzorkovanja

Uzorkovanje izvrsio: ZZJZ "Tlmok"MllosavaewCBOIan - T)atur; uioﬂ;vanjzx 712.704;.207217' V;eme uic;r;o;ranja: Ogh 10 min.r B
Uzorkovano po: "
Pravilniku o naéinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 ) ‘\

\
SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS 1SO 5667-1:2008,SRPS EN ISO 5667-3:2018,SRPS EN ISO 5667-5:2008
Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opstinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.

Vrsta lspltlvanja A Osnovm pregled - 7 7 : : - - o :

Stanje uzorka na prqemu Odgovara 7 7 Datum i vreme pruema uzorka o 12 04 2021 7 ﬁur 15 h 12 mm
Koligina uzorka za fizi¢ko- hemijska lspmvanja 1.5 l Koli¢ina uzorka za m|krob|olo§ka |sp|t|:/an|a 300 mi -
Koli¢ina uzorka za bioloka ispitivanja: B o ~ ~ e

Ostali podaci o uzorku:

/

Dostavljeno: Nacelnik

1. Naruciocu ispitivanja Centra za higijenu i humanu ekologiju
2. Vlasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ "Timok"

Miona Velickovi¢

dlpl hemi}iar specuahs}a sa W

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo keji njegov deo se ne sme koplrah i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
«+77JZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga
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\ centrala +38119422477; +38119422543 faks: +38119442236; \

Ul-AIS

]

|

i

|

ATC !
l

1A WCNNTHBAHE
1 BOARC 1 A5

NABOPATOFIIA 5

| " ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ v 1313 |
| | Strana: 2 od 3 \

17.04.2021 |

Mukrobnoloska |spit|vanja zapo(:eta 1

12.04.2021

Centar za i'mkrobnologuu Odeljenje za sanitarnu mlkroblologuu
REZULTATI M|KROBIOLOSK|H ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

Mlkrobloloéka ispitivanja zavrsena:

R.B. | PARAMETAR | Jed ‘ T Rezutat | Memna N Referentna [ Metoda lspmvama \
. mere | 'Sp‘“"a"‘la * nesugumost % | vrednost
1 | Sulfitoredukujuce Klostridije * | cfu/  100ml ‘ <1 l / ‘ <1 | Pr|ru¢n|k1)deo 2 a1l metoda 5.1 '
= P R RS - = ‘ e s S ,i — = ‘,77;1 s o ':T;Z'i‘;*“- e oot o J
2 | Streptokoke fekalnog porekia® u 100 mi odsustvo | / 1 odsustvo DMM-001 ‘
, | P S B 3 ==
3 Aerobne mezofilne bakterije na cfu/iml <1 / <100 | Pr|ru¢n|k1 )deo 2 a. 1 metoda 1.1 1
37°C ‘ | ) | ) - I J‘
4  Ukupne koliformne u 100 ml <1 / <10 | Pnruén|k1 )deo 2 a.1 metoda 2. 1 ‘
bakten]e(MPN) \ ‘
X ST — s = — e AAI serETe—— —
5 Kollformne bakterue feka|n°9 utoomi <1 / 0 Pnruémk1)deo 2 a. 1 metoda 2.2
porekla(MPN) J \ B B

6 Proteus vrste(MPN)* utooml | <1 | / ‘ 0 “ Pnruénlk1)deo 2 a. 1 metoda 4 1 ‘
\ | \
= | : SRS | [ S r—— S |
7 | Pseudomonas aeruginosa(MPN)* | ut100ml <1 / ‘ 0 Priruénik1)deo 2 a1 metoda 6.1

Rezultati |spmvanja su usaglasenl sa zahtevima datim u Pravilniku o Eigijensko} ispravnosti deeizafpicei('snf IistéRJ'
(:Ians stav1,tadka1, za ispitivane parametre.

anen]eno pravilo odlu€ivanja: Pravilo 4, (SOP 07. 104, izdanje 1 od 12.01.2021)

Priruénik1)"Voda za pice"-Standardne metode za ispitivanje higijenske |spravnost| Privredni pregled Beograd 11990

NAPOMENA:Parametri oznageni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analiti¢ar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Dragana Drobnjakovi¢ Jelenkovic, 4. drmed. Vesna Marusic, spec mikrobiologije
spec miqubiologije

0B.070 |

Napomena: Rezultati |spmvan;a se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopuatl i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
+x77JZ ,Timok" ne preuzima odgovomost za tagnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



* Zavod za javno zdravije "Timok” ¢
| Sremska br. 13, 19000 Zajecar o
‘ e-mail: timok@zavodzajecar.rs '
centrala +38119422477; +381 19422543 faks +381 1 9442236 ABOPATURAIA

A MHNMBMM

\ IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1313 \Stran; ‘3 od 3
Flzn‘.ko hemusk; Isrbltn;;nj):i;bc;;‘.e; o 12 04 2021 Fnzlt‘.ko-hem|j;(a;spit|vanja zaﬁ%ena 19 04 2021 \

Centar za huguenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemuu i ekotokskologuu
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pice

I T Jed. | rezult -~ " Mema ferentna | - thoda is |t|van a ]
R.B. PARAMETAR | Jed. rezultat Mema Referentna e p j ‘
mere | ispitivanja | nes'gumOS‘(%) vrednost | ‘
SN B [ E— e o)
1 Mutnoca (nefelometrijski T NTU | 010 | g4 “max 1(5) ‘Prlrquk1)P -V-4 metoda B |
s - e e o 2T e 7:,l._'_':" T _JI e e ST L— — e 4,_::;:
2 pH (potenciometrijski) \ 8,2 ‘ 28 | 68-85 Pnrubnlk1)P IV-6 ‘metoda A ‘,
3= - OO e V'L, e ;,::‘_;,'T,Z;,, e ‘L T _:,,4..,1: O 7,4 o A S M ’LT:T_'_-__]_
3 |Oksidabilnost (volumetrijski)  mg | 34 | 40 | dot2 Priruénik1)P-IV-9a -
KMnO4/l | | i I
4 |Amoniak (NH3) (spek;;ofc;{oﬁethjski; [ mgn | <005 | 7771;4 ~ ' max 0,5 (1,0) W Pflru¢nlk1)P-V-2 2 metoda B \
5 Hioridi (CH) (volumetrijski) T mgn | <500 | 32 © | max250 TSRPS 1SO 9297:1997; SF SRPSI1SO |
‘ ‘ ' | 9297/1:2007
6  Nitriti (NO2-) [s;ktrofotome‘rllskl) - "” mg/‘lr r < 0,0057 T ;2_9 ﬁ‘ "max 0,03 Pnruémk1) P-V 32 metoda A \
. ) e I I R S f\ - |
7 Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) I magll ‘ 7,27 ' 9,7 i max 50,0 » Pnruémk 1) P V 31 metoda C
h| e o B T« IS S S I (| I By |
— — - R
8  [Elektroprovodijivost (konduktometrijski) pSicm 367 ‘ 13 | do2500 | Prirugnik P-IV-11 1
|
| ) | I | | L . | [ SO | g
L— e R —
g9  Boja (fotometrijski) Pt-Co | <0,2 10,6 max 5 WTW No 032
skale \ |
0 Mo 0 T C | bez ;| bez | SMH-002 ‘
11 Ukupni ostatakrposrle isp;renj; ;\a 105 °C | mg/ 12800 W‘ o 9.6 1 1 ‘ Priru&nik1)P-IV-7
(gravimetrijski)

Rezultati ispitivanja uzorka su usag|a§eni sa zahtevima Pravilnika ovhigijenskoj isﬁra\)hbsti vode za piéé, &3, stav 1, tagka 2 i a'SI.Est SRJ' br. 42/98 i 44/99 i -
Sl.glasnik RS br. 28/19).
Izjava 0 usagla§enost| rezultata lspmvanja je doneta na osnovu Pravila oqluénvanja 1 (SOP 07. 104), izdanje 1 ‘od 12.01. .2021.

Priruénik 1) - Voda za pi¢e, Standardne metode za ispitivanje hlguenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu Wu zadtitu, NIP Privredni pregled Beograd d, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodata za upotrebu fotometra photoLab® $12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

/

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i

Analiti¢ar: ekotoksikologiju
mr Suzana Vugdefja, cyaf fizikohemicar mr Suzana Vus?@‘aﬂ( fizikohemicar
= BT e L
Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.0701|

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvedtaj ili bilo koji njegov deo se ne sme Kkopirati i umnoZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
»77JZ . Timok* ne preuzima odgovornost za ta&nost i potpunost poaataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok" ‘ |
Sremska br. 13, 19000 Zajecar | |

; e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala:+38119422477; +381719Qg§@;@k*s:44_-3_81_19,ﬁ.272§£"% -

" STRUENO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI  Datum 19.04.2021 |
| BRO. 1313 |

| Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1313 zaklju€eno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama (‘'Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piée ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99), ('Sl

glasnik RS'br. 28/19).

Specijalista higijene:

W Ljubia Dordevi¢, spec higijene
'] \

oB072C



_ Za(rod ia?évno id*r;vrlj;"'rlr'i;nok" e
Sremska br. 13, 19000 Zajecar

: ATC
e-mail: imok@zavodzajecar.rs | ]
. ABOPATOPAIA |
! centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; | ARG |
\ _ . . S
4 IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1314 | ’
|  Strana: 1 od 3 j
— e L el A, e e e e == T e e - — R __j
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 19.04.2021
S . o e s .
NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava grada Bora ‘
| Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-97/20 od 08.07.2020
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava grada Bora
- — 1
Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor ‘ Telefon/Fax: 030/423-179 |
PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 1314 N

Vrsta uzorka:  Voda za pice ‘ Poreklo uzorka Kaptirani izvor

Mesto uzorkovanja: MZ Tanda

Predmet ispitivanja:  Voda iz javne &esme u centru sela Tanda

Geografske koordinate mesta uzorkovanja:

Datum uzorkovanja 12.04.2021 Vreme uzorkovanja: 08 h 20 min.
Uzorkovano po: j
Pravilniku o nacinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pi¢e ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 ) ‘

Uzorkovanje izvr$io: ZZJZ "Timok"Milosavljevi¢Bojan

SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS SO 5667-1:2008,SRPS EN ISO 5667-3:2018

Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opstinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 12.04.2021 u 15 h 12 min. ‘
Koli¢ina uzorka za fizi¢ko-hemijska ispitivanja: 1.51 Koli€ina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300 ml |
Koli¢ina uzorka za bioloska ispitivanja: /
sttt : — S ‘
Ostali podaci o uzorku: !
/

Dostavljeno: ”Naéelnik

1. Narugiocu ispitivanja o m(»:»entra za higijenu i humanu ekologiju

2. Vlasniku uzorka ~ ;

3. Arhivi ZZJZ "Timok" . s

A Miona Veli¢kovi¢

~“dipl hemicar, specijalista Z<s/a/7itame mije
- P Wa

2050 by B O - A o

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravlje "Timok" | e

| Sremska br. 13, 19000 Zajecar N
e-mail: timok@zavodzajecar.rs , kel

| 5
- centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; rusoparornn |
| |

| IA VCIMTUBAILE |
il BOAEC 1025

 IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1314 |
i | Strana: 2 od 3 |
: 7
Mikrobiolo$ka ispitivanja zapogeta: 12.04.2021 Mikrobiolo$ka ispitivanja zavr$ena: 17.04.2021 |
' Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTAUZORKA: Vodazapice S
R.B. PARAMETAR | Jed. Rezultat Merna | Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja | nesigurnost % | vrednost L
— - — e —e——— S N — — S—— ; - . —_—
1 | Sulfitoredukujuce klostridije * cfu/  100ml ‘ <1 ‘ / | <1 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 5.1 J
{ |
2° | Siréptoko;féiainéé7;;oreklar' ﬁT u :IOO mi 7 ‘ o;;(;sf;o / ‘ odsustvo ‘ DMM-001 é
—— o P St T e PSR e ' oAk SRR T B A e o eI R = ===cors r__. ,,.,:;;_T’>" 7_-'_‘"47
3 | Aerobne mezofilne bakterije na | cfutiml <1 ; / ‘ <100 | Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 1.1 |
37°C ‘ | | R ]
e = ,i- e < ;,'Tf"’l::’ S — e e — o T T : .-.‘7 — — ﬁ
4 | Ukupne koliformne | u100ml <1 ‘ / | <10 | Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.1 |
bakterije(MPN) 7 . o | S | B P
5 koliformr; bakterijeifekalnogi u 100 rél . <1 / ‘ 0 | Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekla(MPN) N 1 - B | — N R - E
6 |Proteusviste(MPN)® 100 mi <1 3 / | 0 " Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1 |
=T - VR S e e = e i7 e 7"'7" e — 7’7;7,, T —— — 4
7 Pseudomonas aeruginosa(MPN)* u100ml | <1 | / ‘ 0 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su_usaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('SI. list SRJ' br. 42/98 | 44/99 i"Sl.glasnik RS", br.28/19) |
¢lan3,stav1, tatka1, za ispitivane parametre.
Primenjeno pravilo odiugivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01.2021) o o R 7,_}

Priru¢nik1)"Voda za piée"-Standar&ne metode za ispitivanje hfgijenske ispravnosti,Priw?dni p(egTed Béogra&,fQQOi

NAPOMENA:Parametri ozna&eni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analiti¢ar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Dragana Drobnjakovi¢ Jelenkovid, . drmed. Vesna Marusic, spec mikrobiologije

spec mikrobiologije

\//Z—/ . B W;/ o
0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok* ne preuzima odgovornost za ta&nost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




‘Zavod za javno zdravlje "Timok" 1 e N
Sremska br. 13, 19000 Zajegar ‘

‘ e-mail: timok@zavodzajecar.rs ‘
' centrala:+38119422477; +38119422543:faks:+381 19442236; | nasoparoran

t e e | AA RCONTUBAMSE ‘
[ X n e BOML 12625
\

1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 318! Sirage 0. ea 5

ATC

ul-us

&

Fizi€ko hemijska ispitivanja zapo&eta: 12.04.2021 Fizi¢ko-hemijska ispitivanja zavréena: 14.04.2021
Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice e e S
RB. PARAMETAR Jed. rezultat Mema [ Referentna | Metoda ispitivanja i
mere [ ispitivanja | neS'QUmOSt(%)I vrednost | ‘
! e e SRR - SR | —_— ——
1 |Mutnoca mefelometrjsk) *‘ “hT‘rD*T“o’,z"z ‘ 94 | max1(5) | Prirutnik1)P-IV-4 metoda B ]
| S e T ST LS. s e e
2 |pH (potenciometriski) T |82 | 5 | 68-85 | Priruéniki)P-IV-6 metoda A
L - ] e e d o ]
3 Oksidabilnost (volumetrijski) omg |31 12,0 do12 | Priruénik1)P-IV-9a ]
' KMnO4/1 | ‘ ‘ ‘
4 Amoniak (NH3) (spektrofotometrisk) “mg/l | <005 184 | max0,5(1,0) iPriruCnik1)P-V—2 metoda B
5  Hioridi (di)ﬁ(vol»um;n‘jski) T mgn | <500 | 32 | max250 |SRPSISO 9297:1997; SRPS ISO |
| ‘ ‘ ' ‘ | 9297/1:2007 :
6  Nititi (NO2.) (spektrofotometrijsk) ‘ mg/l | <0005 | 229 | max003 | Priruénik1) P-V-32 metoda A
, I 1 S PR . R ]
7 Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) mgl | 721 [ g7 | max500 |Prirunik 1) P-V-31 metoda C
. TR 1 i - o = B .
B G SR . T TR = o T e N T T - - - T i amAR T o Y o
8  [Elektroprovodijivost (konduktometrijski) | MS/cm | 363 : 13 i do 2500 | Priruénik P-1V-11
z = == == = = = — ,,ﬁ*’ — e e == —— ;
9  Boja (fotometrijski) °Pt-Co <0,2 10,6 ‘ max 5 WTW No 032
skale | 1
10 ‘Miris (sen;orski)' - 7 k| l bez [ 7/ B  bez SMH-002 B
1 ‘Ukupni ostatak poslé isparenja na 105 Lo . mg/l | 220,0 9.6 ‘ 1 Priru€nik1)P-IV-7

(gravimetrijski) ‘ I

Rezultati ispitivanja uzorka su usaglaéen'i sa zahtevima Pravilnika 0 hiéijenskoj isﬁr%asti vode za pTé? ¢l.3, stav 1. tacikai’z.r 5 ('S'IA list SRJ' br. 42/98 i44/991
Sl.glasnik RS br. 28/19).
Izjava o usagladenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odlugivanja 1 (SOP 07.104),izdanje 1 od 12.01.2021.

Prirucnik 1) - Voda za pi¢e, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Pﬁvredr{i;regléarBeogfrafa, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodaéa za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

1

NAPOMENA:Parametri ozna&eni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i

Analiti¢ar: ekotoksikologiju
mr Suzana Vugjelij , Aipl fizikohemicar mr Suzana VUQGT?, dip/lﬁzikohemiéar

Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovormnost za ta&nost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajec¢ar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs
centrala: +38119422477; +38119422543,faks:+38119442236; 7 )

STRUENO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI | Dawm  18.06.2021.
BRO. 1314 |

| Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1314 zakljueceno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piée (‘Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99), ('Sl.
glasnik RS' br. 28/19).

Specijalista higijene:

dr . Ljubisa Bordevi /sbec higijene

OB 072C



I Zavod za javno zdravljé "Tlmok" e
Sremska br. 13, 19000 Zaje&ar

e-mail: timok@zavodzajecar.rs

ATC

| al s

SABOPATOPYLIA

! centrala:+38119422477, +38119422543;faks: +38119442236, | INMCTMTHBARGE |
| NAAEC 1A, 1 |
IZVESTAJ 0 ISPITIVANJU BROJ V 1315 T .
; ‘ Strana: 1 od 3 !
Datum izdavanja Izveétaja o Ispltlvanju 19.04.2021
| : T N e SRS —
NARUCILAC ISPITIVANJA Gradska uprava grada Bora |
f B AR R ; -
Adresa: Mose Puade 3 19210 Bor \l Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva Ugovor -97/20 od 08 07. 2020
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava grada Bora
Adresa Mose Pijade 3 19210 Bor 1 Telefon/Fax: 030/423-179
PODACI O UZORKU SA OZNAKOM V 1315
Vrsta uzorka: Voda za plée Poreklo uzorka Kaptlram izvor
Mesto uzorkovanja. MZ Luka ‘
Predmet ispitivanja:  Voda iz javne ¢esme u centru sela Luka
Geografske koordinate mesta uzorkovanja
Uzorkovanje |zvrs|o. ZZJZ "T|mok"Mllosavljevi(:Bojan Datum uzorkovanja 12.04.2021 Vreme uzorkovanja 08 h 40 min.

Uzorkovano po:
Pravilniku o nacinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piée ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS SO 5667-1:2008,SRPS EN ISO 5667-3:2018

Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opstinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.

Vrsta |sp|t|vanja A - Osnovmpregled

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme pruema uzorka 12 04. 2021 u 15h 12 min.
Koli¢ina uzorka za fizicko-hemijska ispitivanja: 1.5 I Koli¢ina uzorka za mlkrobtoloéka |sp|tlvanja 300 ml
Kohéma uzorka za bioloska ispitivanja: /

Ostali podaci o uzorku:

/

Dostavljeno: Nacelnik
1. Narugiocu ispitivanja Centra za higijenu i humanu ekologiju
2. Vlasniku uzorka TN
3. Arhivi ZZJZ "Timok" s 'r_“" ) j i
7a% 5 ; Miona Velickovi¢
Ny d/pl Tremléar specuahTs Jjamta hemije
0OB.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za ta¢nost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




l »Zavc;dizﬂa ja\;ﬁgzdrravlje "Timok" SEPEE—
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Sremska br. 13, 19000 Zajeéar ; &

| centrala:+38119422477; +38119422543,faks: +38119442236; | russemien

|
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|
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|1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1315 ‘
Strana: 2 od 3
Mikrobioloé!tﬁa ispitivanja zapoéeta: 12.04.2021 Mikrobiolo$ka ispitivanja zavr$ena: - 17012321 J

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

R.B. PARAMETAR ‘ Jed. { _Rezuiltat | Merna | Referentna ‘ Metoda ispitivanja \
| mere ispitivanja nesigurnost % | vrednost 1 |
1| Sufftoredukujuce Kostridije* | ot/ tooml | < | / st | Prirucniki)deo 2.a.1 metoda 5.1 |
2y —— — e L‘ = e ',,fi."i_t: PR s v i1 e ""ifi'i e L : —_— o Aﬁ,l
2 | Streptokoke fekalnog porekla* | utooml | odsustvo \ / i odsustvo ’ DMM-001 1
S ey L ) | . : ]
e e e SR I T e —— e T == ]
3 | Aerobne mezofine bakterjena | cfu/iml | <1 ‘ / <100 | Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 1.1 |
37°C | ; | ‘ ) 4 B ) ]
4 | Ukupne koliformne ut00ml | <1 | / | <10 ‘ Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN) ‘ | B 7 .
5  Koliformne bakterije fekalnog u 100 ml <1 / 0 j Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekla(MPN) | | B
6 | Proteus vrste(MPN) utooml | <1 f / | 0 | Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1 ‘
e | | . T |
7 Pseudomonas aeruginosa(MPN)* | u 100 m <1 ; / i 0 | Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivar;ja su usaglaseBGé zahtevima datim u Pravilniku o higijen'skaj isbravnosti vode za pi?:e ('Si. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i:’SI»,_glasinirl'(i RS"; b‘r.28/71'797
Clan3 stav1, tatka1, za ispitivane parametre.

Primenjeno pravilo odiucivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 0d 12.01.2021) E ———— —m
Prirucnik1)"Voda za pi¢e"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analiti¢ar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Dragana Drobnjakovi¢ Jelenkovic, . drmed. Vesna Marusi¢, spec mikrobiologije
spec mikrobiologije -
£
— LA — S \_,/-’/é‘—" -

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZzavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovomost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




—.  Zavodzajavnozdravije "Timok" | &
| Sremska br. 13, 19000 Zajecar | s
| e-mail: timok@zavodzajecar.rs ; -,
' centrala: +381 19422477, +38119422543;faks:+38119442236; = mwcparornn
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~ 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1315 | Spana: 3 o 3

Fizi¢ko hemijska ispitivanja zapoéeta: 12.04.2021 Fizi¢ko-hemijska ispitivanja zavr$ena: 14.04.2021 |

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB. | PARAMETAR [ Jed. | rezultat | Mema | Referentna | Metoda ispitivanja =
B A ~ mere | ispitivanja ' nesigumost(%) | vrednost
1 gMutn;)ié;(inefelom;n:ij:kir)r - ‘l N NTU | -0: 13 [ 9.4 R | max1(5) { Priruéﬁkﬁ-)—P-IV-A metoda B 1
2 |oH (potenciometisk) ' 79 [ 28 T_’_S.Aé -85 | Prirugnik1)P-IV-6 metoda A [
e — fJ," Y S = e T ‘;'__’..j_,fi VT;',L.,;i,J}T' s 'J = J' —— — s - - u;-_‘,‘
3 Oksidabilnost (volumetrijski) . mg T 3.1 f 12,0 1 do12 | Priruénik1)P-IV-9a
| | KMnO4/1 | l ; ‘ - B B
4 Amonijak (NH3) (spektrofotometrijsk) ] mgﬁ T0.657‘§ 184 i max 0,5 (1,0) ‘Priruénik1)P-V-2 metoda B 7‘
| | | |
i - — RS e Y 154 I — - s =
5 Hioridi (CI-) (volumetrjski) S mel [ 120 | 3, | max250 |SRPSISO 9297:1997; SRPS ISO
| | | | | 9297/1:2007 |
6 Nititi (NO2-) (spektrofotometriisky | mg/l | <0005 | 229 | max003 | Priruénikl) P-V-32 metoda
i | |
1 [ - - ] — ERE— S | s =1 =04 - S— —— - —
T i i . T . = I By > - T an T <D |
7 Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) I mgl/l 34,20 9,7 | max 50,0 ] Priru¢nik 1) P-V-31 metoda C ;
8 [Elektroprovodijvost (konduklometrijskiy | MS/lem | 461 | 13  do2500 | Prirugnik P-IV-11 ;
9 Boja (otometrisk)y 7 °Plt(lc’|157 <02 | 49 | max5 | WTWNoo032
skale
10 Mirs senzorsky® | . bez L, ] bez  |sMH-002 -
11 Ukupni ostatak posle isparenja na 105 °C mg/I 3100 9.6 ] / i Priru€nik1)P-IV-7

(gravimetrijski)

Rezultati ispitivahjé uzorka gﬁ]saélaé.eni sa zahtevima Pravilnika oh
Sl.glasnik RS br. 28/19).

Izjava o usaglasenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odlucivanja 1 (SOP 07.104),izdanje 1 od 12.01.2021.

igijenskoj ispravnosti vode za pice, &1.3, stav 1. tatka 2, 5 (‘S| list SRJ' br. 42/98 1 44/99 ] |

Priruénik 1) - Voda za piée, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaétitu, NIP Privredni pregieE Beogra? 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodada za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)
/

NAPOMENA:Parametri ozna&eni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i
Analiti¢ar: ekotoksikologiju

mr Suzana Vugdeljja, g///l fizikohemicar mr Suzana Vugje//ja;,/yblﬂzikohemiéar
. : é(/, — ——— A A LLZ///, .

Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




'Zravrdd za javho zdrévlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zaje&ar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

 centrala: +38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; B

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI E Détum, 19.04.2021
BRO. 1315 '

i Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1315 zaklju¢eno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99), ('SI.
glasnik RS'br. 28/19).

Specijalista higijene:

/d%é. Ljubisa Dordevi¢/ spec higijene

oB072C

|

|
{



Zavéd za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar

e-mail: timok@zavodzajecar.rs
centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236;

¢
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1400

Strana: 1 od 3

Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju:

26.04.2021

NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava grada Bora

030/423-179

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor w Telefon/Fax:
E‘Eli;oj ug;\;é:;/ zahteva: Ugovor 4-97/20 od : 08.07.2020
3’ VLASNI;( UéORKA: Giraidska uprava grada—Bora 7 7
I Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor J Telefon/Fax: 030/423-179 J\
1400 |

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V

Vrsta uzorka:  Voda za pice ' Poreklo uzorka izvor

Mesto uzorkovanja: MZ Gornjane

Predmet ispitivanja:  -Voda iz javne ¢esme "Bele vode"-Gornjane

‘ Geografske koordinate mesta uzorkovanja:

Uzorkovanije izvrSio: ZZJZ "Timok"Doj&inovié Milo§ Datum uzorkovanja 16.04.2021

Vreme uzorkovanja: 10 h 00 min.
Uzorkovano po: ]
Pravilniku o naginu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pic¢e ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 ) {
\
SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS SO 5667-1:2008,SRPS EN ISO 5667-3:2018 i
1
Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opstinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.
Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled ‘
N SR [ - S R S,
Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 16.04.2021 u 14 h 29 min. _{
Koli¢ina uzorka za fiziko-hemijska ispitivanja: 1.5 | Koli¢ina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300 ml ‘
| Kolicina uzorka za bioloska ispitivanja: /
Ostali podaci o uzorku:
/ |
Dostavljeno: Nagelnik B
1. Naruciocu ispitivanja ekologiju

Centra za higijenu i humanu

2. Vlasniku uzorka s
3. Arhivi ZZJZ "Timok" s B
//Miona Ve

-

dipl hemidar, spg?z?r a gan

\
34

4

lickovic

itame hemije

\ J, \ .!o”)v

0OB.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tadnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zav;(i ia javno;dravlje "Timok" ‘ |

i \

1 Sremska br. 13, 19000 Zajecar e

| e-mail: imok@zavodzajecar.rs 1

' centrala:+38119422477; +381 19422543;faks:+38119442236; i NAABOPATOPYIA

| |

;' IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1400 h

( Strana: 2 od 3
Mikrobiolo$ka ispitivanja zapoteta: 16.04.2021 Mikrobloloska lspltjvanja zavrsena: 23.04.2021 ;

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za piée

| _ o 1
R.B. | PARAMETAR Jed. |  Rezultat Merna Referentna T Metoda ispitivanja |
mere | ispitivanja | nesigurnost % vrednost 1
1 Sulfitoredukujuce klostridije * | cfw  100ml <1 / 1 <10 } Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1
S PR e e 1 B :
— |
2 Streptokoke fekalnog porekla* u 100 ml : odsustvo | / odsustvo DMM-001 [
3 | Aerobne mezofilne bakterijena | cfu/iml 17 / ‘ <300 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 1.1 :
37°C |
| 9 | il | |
4 Ukupne koliformne [ u100mi 1 i / 1 <100 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN) | )
5 | Koliformne bakterije fekalnog | u100ml 1 / 0 f Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekla(MPN) 1 ‘ | ]
6 | Proteus vrste(MPN)* | u100ml | <1 | / 0 ’ Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 4.1 |
: ? 1 ! - S |
7  Pseudomonas aeruginosa(MPN)* | u 100 ml <1 / 0 | Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1 |
RezultaﬁEﬁtivanja su neusaglaseniisé zahtevima datim u Pravilniku o higij'énskoj ispr“arvn'oéti vode za pice i;SI. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 iT‘SI.gIasnfk RS" ‘
br.28/19) &lan3, stav1,tatka1, za parametre: Koliformne bakterije fekalnog porekla(MPN).
Primenjeno pravilo odlucivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01.2021). - - o
Priruénik1)"Voda za pice"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990
NAPOMENA:Parametri ozna&eni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Analiti¢ar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Vesna Marusic, spec mikrobiologije dr med. Vesna Maru$i¢, spec mikrobiologije

Lo ( J 2 (
d““"r a8 @ B Ao b 3\

0OB.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




| Zavod za javno zdravlje "Timok" | e ]
‘ Sremska br. 13, 19000 Zajecar : - ;
‘ e-mail: timok@zavodzajecar.rs 130 !
- centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; AABOPATOPAIA

A WCITHTHBAMGE
SRR TR - BOUIEC 1 7025

~ 1IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1400 Sians 3 a3
Fizicko hemijska ispitivanja zapoé&eta: 16.04.2021 Fizi€ko-hemijska ispitivanja zavr$ena: 19.04.2021 |

- J
Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pice

I T = z e AT :
| RB. P, METAR Jed. | rezultat ‘Merna Referentna Metoda ispitivanja
o . [ mere ispitivanja ‘ nesigurnost(%)  vrednost
T ﬁMu moé?(ﬁe somka] { NTU i 0,63 j i 9,4 max 1 (5) [ Priruénik1)P-1V-4 metoda B ]
T B [ | 77 | 28 | 68-85 Priruénik1)P-IV-6 metoda A ]
| P | 1 | !
3 Oksidabilnost (volumetrjski) ' mg T 60 | 159 | doi2 | Prirutniki)P-IV-9a ‘
i KMnO4/| |
4 ‘An{onuak (;Jha) (spektrofotometrijski) [ mgn | <005 \ 18,4 | max 0,5 (1,0) | Priruénik1)P-V-2 metoda B |
5 Hioridi (Cl) (volumetriski " mgl | <500 32 | max250 | SRPSISO 9297:1997, SRPSISO |
‘ J ; | 9297/1:2007 i
6 Nitit (NO2-) (spekirofotometrijski) - omgl | <0005 | g9 max 0,03 | Priruénik1) P-V-32 metoda A \
b o : B | L | B |
7 Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) mg/| 3.15 9.7 [ max 50,0 | Priruénik 1) P-V-31 metoda C
8  Elektoprovodijvost (konduktometrjski) | HS/em | 469 | 13 | do2500 | Priruénik P-IV-11
— b FE ) B — = s o e o ——.
9  Boja (fotometrijski) [ °Pt-Co | <0,2 \ 10,6 } max 5 ‘ WTW No 032
| skale | ‘
7107 Miris ésengorski)' 1 A bez ‘ / bez I SMH-002 jj
11 ] [Jikupni cstatak posTe ;sparenja na 105 c ~ mgd | 2650 | 97,767 [ il Priru€nik1)P-IV-7
(gravimetrijski) 7 | \ ‘ 7 -

Rezultati ispitivanja uzorka su usaglaseni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, &1.3, stav 1. tatka 2,5, (‘Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 |
Sl.glasnik RS br. 28/19).
Izjava o usaglasenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odlu¢ivanja 1 (SOP 07.104), izdanje 1 od 12.01.2021.

Priruénik 1) - Voda za pi¢e, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni Egled. B;ograd,TQQO 4
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodaéa za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)
/

NAPOMENA:Parametri ozna&eni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i
Analiti¢ar: ekotoksikologiju

!) Vesna Nediljﬁ(ogié' dip/ hfﬁgl mr Suzana Vugdeﬁe, dizljzikohemiéar

Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




S E——— S S — S

Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajedar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

 Centrala:+38119422477; +38119422543;faks: +38119442236; )

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  26.04.2021 |
BRO. 1400 1

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1400 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski neispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piée ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99), ('Sl.
glasnik RS'br. 28/19) zbog pove¢anog sadrzaja Koliformne bakterije fekalnog
porekla (MPN). Voda nije za pi¢e. Predlog mera: dezinfekcija vode, ponoviti uzorak.

Specijalista higijene:
7
dr med, kjubisa Bordevi¢, Apec higijene

OB 072C



) Za\)od za j;ﬁb zdraVIjé ";i;ndZ"
Sremska br. 13, 19000 Zaje&ar

¢

[ ATC :
i e-mail: imok@zavodzaijecar.rs s
centrala:+38119422477; +38119422543:faks: +38119442236: ‘ ' ]’l“ﬁ;iﬁg}fﬁ& [ T
| IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1401 |
| Strana: 1 od 3 ;
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 26.04.2021

NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: Mose Pijade 3

19210 Bor [ Telefon/Fax:

030/423-179

Broj ugovora / zahteva:  Ugovor

VLASNIK UZORKA:

4-97/20 od 08.07.2020

Gradska uprava grada Bora

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor l Telefon/Fax: 030/423-179
PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 1401 :
Vrsta uzorka:  Voda za piée | Poreklo uzorka Kaptirani izvor ‘
Mesto uzorkovanja: MZ Gornjane ‘
Predmet ispitivanja: - Voda iz &esme u Osnovnoj 8koli u naselju Krusar - Gornjane
—

Geografske koordinate mesta uzorkovanja:

\Uzorkovanje izvrio: ZZJZ "Timok"Doj&inovi¢ Milo§

]

Datum uzorkovanja 16.04.2021 Vreme uzorkovanja: 10 h 30 min.

Uzorkovano po:

Pravilniku o naéinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pic¢e ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS SO 5667-1:2008,SRPS EN ISO 5667-3:2018

Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opstinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

/

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 16.04.2021 u 14 h 30 min.
Koli¢ina uzorka za fizi€ko-hemijska ispitivanja: 1.51 Koli€ina uzorka za mikrobioloska ispitivanja: 300 ml
_ Koli€ina uzorka za bioloska ispitivanja: /
Ostali podaci o uzorku: ‘,
i
|
Nacelnik

Dostavljeno:

1. Narugiocu ispitivanja
2. Vlasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ "Timok"

0B.070 |

Centra za higijenu i hgma/pg;gkologiju

N

Mion‘aﬁiféfiékov
dipl hemicar, speﬁ_ﬁqlf.ké[ ;'
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Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme ko

**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga

pirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
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| centrala: +38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; | | nasoparapnia
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~ 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1401 — |
| | Strana: 2 od 3 ;
Ekroplolotka ispitivanja zapoceta: 16.04.2021 Mikrobiolo$ka ispitivanja zavr§ena: B 423.04.202 1?

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pi¢e

—Se T — -

R.B. PARAMETAR  Jed. Rezultat | Merna Referentna | Metoda ispitivanja
mere | Ispitivanja nesigurnost % vrednost |
1 | Sulfitoredukujuce klostridije * | cfu  100ml ‘ <1 | / <1 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1
N Tl i S S |
2 Streptokoke fekalnog porekia* | u100ml ! odsustvo [ / i odsustvo i DMM-001
i ‘
— e = o—— —_— - Ce ===y e :; — ;;;‘
3 Aerobne mezofilne bakterije na cfu/iml 7 / <100 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1 |
| 37°C |
4 | Ukupne koliformne | uto0oml | <1 | / <10 I Prirugnik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN) | | | | - - =
5 Koliformne bakterije fekalnog u 100 ml <1 ‘ / 0 i Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekla(MPN) | B o
6  Proteus vrste(MPN)* ut00mi | <1 / i 0 | Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1
S SR s e st e — P — | ‘
7 | Pseudomonas aeruginosa(MPN)* | u 100 ml | <1 ‘ / ‘ 0 ' Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1 T‘

Rezultati ispitivanja su usaglageni sa zahtevima datim u Pravilniku o thijenskoj ispfa:/hééti vode za pi¢e7;§[ 'I‘i-é-tAS'RJ'br.TQS'iﬁ/gvs,';él.glaisﬂ RS"ZB/TQ), ¢&lan3,
stav1,tatka1, za ispitivane parametre.
Primenjeno pravilo odlucivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01.2021).

Priru¢nik1)"Voda za pice"-Standardne metode za ispitivanje higijenéke ispravnosti, Privredni pregTed Beograd, 1990 N

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analiti¢ar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Vesna Marusic¢, spec mikrobiologije dr med. Vesna Marusicé, spec mikrobiologije
’j o ——— . SS e 1‘;7:\_ S

0B.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i Potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravlje "Timok" il e
Sremska br. 13, 19000 Zajedar

ATC
e-mail: timok@zavodzajecar.rs | Gt-Jus
centrala:+38119422477; +38119422543:faks: +38119442236; | IkboeaoPA ;
_— S SN S “,‘,‘.ﬂ‘,ﬁ?',‘!ﬁj‘,““ |
. 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1401 Strana: 3 od 3
;Fizié; hemijsi(a Is?itlvanja zapoceta: 16.04.2021 Fizi¢ko-hemijska ispitivanja zavrsena: 19.0?&21

Centar za higijénu i humanu ekolog?ji, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pi¢e

Jed. rezultat |  Mema | Referentna | Metoda ispitivanja
sl PARAMETAR ‘ mere | ispitivanja | nesigumost(%)  yrednost ‘

|

1 'Mutnoéa (nefelometrijski) [ ﬁTU : 0,27 9,4 | max1(5) “ Priru¢nik1)P-IV-4 metoda B ‘
— - - ST — e 4 —— - i ) [} ] S ———
TR T = —‘ ~7% ] a3 68-85 J Priruénik1)P-IV-6 metoda A
3 |Oksidabilnost (volumetrjski - mg [ 44 12.0 do12 [ Prirunik1)P-IV-9a
: ' KMnO4/l | | 1 |
4 Amoniak (NH3) (spektrofotometrjsk) | M@l | <005 | 154 | max0,5(1,0) | Priruniki)P-v-2 metoda B
5 |Hloridi (G volumetrfa) - mg/l <500 | 3, | max250 |SRPS ISO 9297:1997: SRPS ISO
‘ | ’ | | 9297/1:2007 7
6  |Nititi (NO2) (spekirofotometriski gl <0005 | 539 | max003 | Prirutniki) P-V-32 metoda A |
| ‘
o — —— 2 e S E—cr—— =— e — 1 e s e e
7 -Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) mg/l | 12,67 9.7 | max50,0 | Priruénik 1) P-V-31 metoda C
. = | — | - = -
8 vEIektroprovodeivost (konduktometrijski) pS/cm 422 ‘ 13 do 2500 | Priruénik P-V-11
= T ,%, :}, N e e e '7L = — —— pe—— p——— —_—
9 Boja (fotometrijski T *pt-Co <0,2 106 max 5 WTW No 032
‘ skale | | | |
10 Mirs (senzorskiy* [T vz | ;T be SMH-002
— — R ——r e B, S e e T — = e — ;t e e
11 Ukupni ostatak posle isparenja na 105 °C mg/I 210,0 9,6 / Priru€nik1)P-IV-7

(gravimetrijski)

Rezultati ispitivanja uzorka su us;g
Sl.glasnik RS br. 28/19).

lageni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, 1.3, stav 1. tatka 2, 5, ('SI. list SRU' br. 42/98 | 44/99 |

Izjava o usaglaSenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odlugivanja 1 (SOP 07.104), izdanje 1 od 12.01.2021.

Priruénik 1) - Voda za pi¢e, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni preaad Bgérad,ngo a

WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodaca za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)
/

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i
Analiti¢ar: ekotoksikologiju

‘Vesna Nedeljekovic, dipl hemid; mr Suzana Vugdel?a, / fizikohemicar
\1%&& = K)eb\e}i%\f\f - = — L 476?7-/ ——

S Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za ta&nost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za ja;o zdravlje "Timok" |
Sremska br. 13, 19000 Zaje&ar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs
centrala: +38119422477; +38119422543;faks:+381 19442236,

STRUENO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI | Datum  26.04.2021
BRO. 1401 | |

\
j Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1401 zaklju¢eno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ('SI. list SRJ' br. 42/98 i 44/99), ('SI.
glasnik RS'br. 28/19).

Specijalista higijene:

R dr, . Ljubisa Bordévic, spec higijene

OoBO072C



Zavod _za javno zdfavlje "Timok" e
Sremska br. 13, 19000 Zajeéar '

ATC
e-mail: timok@zavodzaijecar.rs A
| centrala: +38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; | | mUCTIMBAE |
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1402
Strana: 1 od 3
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 26.04.2021

NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava grada Bora

vAdresa: Mose Pijade 3 19210 Bor 7 Telefon/Fax: 030/423-179 ”

» rérroj ugc;v;:/ zah;eva: Ugovor 4-97/20 7 od 08.07.2020

'VLASNIKUZORKA:  Gradska upravagrada Bora o
Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor ‘ Telefon/Fax: 030/423-179 ]

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 1402

Vrsta uzorka:  Voda za pi¢e ; Poreklo uzorka Kaptirani izvor ‘
Mesto uzorkovanja:  MZ Gornjane W‘
- o - - - o o |
Predmet ispitivanja:  -Voda iz javne &esme kod spomenika u naselju Krusar - Gornja
Geografske koordinate mesta uzorkovanja: |
. e E— — S— = —
Uzorkovanje izvr$io: ZZJZ "Timok"Doj&inovié Milos Datum uzorkovanja 16.04.2021  Vreme uzorkovanja: 10 h 45 min. |
Uzorkovano po:
Pravilniku o na¢inu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piée ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 ) ‘
SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS SO 5667-1:2008, SRPS EN ISO 5667-3:2018
Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opétinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.
Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled
Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 16.04.2021 u 14 h 30 min. ‘
Koli¢ina uzorka za fizicko-hemijska ispitivanja: 1.5 | Koli¢ina uzorka za mikrobioloka ispitivanja: 300 ml
Kolicina uzorka za bioloska ispitivanja: ! 7
Ostali podaci o uzorku:
/
=3 - — — - S— —— —— B J
Dostavljeno: Na;eh'ﬂx AN .
1. Narugiocu ispitivanja Centra za higijawihumhnq,gkqloguu
2. Vlasniku uzorka iR 2 5N
3. Arhivi ZZJZ "Timok" [ ot 1% . 0
Migna Veligkovic <

dipl hemicar, specijatistg sani

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod ia ja;mo zdravlje "Timok" e

Sremska br. 13, 19000 Zajecar | e L
e-mail: timok@zavodzajecar.rs % ATC

centrala: +38119422477; +38119422543;faks: +38119442236: | NABOPATORAIA
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1402 |
| Strana: 2 od 3

Mikrobiolo$ka ispitivanja zapog&eta: 16.04.2021 Mikrobiolo$ka ispitivanja zavréena: 23.04.2021

‘Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pi¢e

R.B. PARAMETAR | Jed. |  Rezultat Merna Referentna | Metoda ispitivanja
mere | Ispitivanja nesigurnost % J vrednost |
= = ——— ——— = = T == - =
1 Sulfitoredukujuée klostridije * | cfu/  100ml <1 / T <1 | Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1
2 Streptokoke fekalnog porekla* ; u100ml odsustvo / odsustvo DMM-001
3 | Aerobne mezofilne bakterije na cfu/imli | 3 / <100 | Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
37°C 1
4 Ukupne koliformne u100ml | <1 / <10 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN) i ) o | o ) \
5 | Koliformne bakterije fekalnog u 100 mi <1 / 0 [ Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
| porekla(MPN) ‘ | ‘
6  Proteus vrste(MPN)* | u100mi <1 / 0 | Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1
- ey - 2 = e 7_t[;"f ,7' T e e e i s
7 | Pseudomonas aeruginosa(MPN)* | u 100 ml <1 / \ 0 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su usaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piée ('SI. list SRJ' br.42/98 i 44/99,"S|.glasnik RS"28/19), &lan3 |
stav1, tatka1,za ispitivane parametre.

Primenjeno pravilo odlucivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01.2021). N -
Priruénik1)"Voda za piée"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti,Privredni pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri oznaé&eni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analiti¢ar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Vesna eruéié, spec mikrobiologije dr med. Vesna Marusi¢, spec mikrobiologije
. A i
Abelaiilln o ML ARAL -’,% B R

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za ta&nost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga
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| Zavod za javno zdravlje "Timok" | e
Sremska br. 13, 19000 Zajecar

ATC
‘ e-mail: timok@zavodzajecar.rs ' o1 us
centrala:+38119422477; +38119422543;faks: +38119442236; = rusoparorns

A VCIRTHBAE
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1402 | siana: 3 oa 3

Fizitko hemijska ispitivanja zapoéeta: 16.04.2021 Fizi¢ko-hemijska ispitivanja zavr$ena: 19.04.2021

Centar za higijenu | humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarmu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

B e | | . g P j
B. PARAMETAR | Jed. rezultat ‘Mema | Referentna | Metoda ispitivanja |
e RA 1 mere | ispitivanja = nesigurnost(%)  yrednost J
1 Munotaetelometisy | NTU | 0,02 04 max 1(5) | Prirutniki)P-IV-4 metoda B i
‘ ‘ ‘ ;
2 [pH (potenciometrjek) T 1s 28 | 68-85 |Prirunik1)P-IV-6 metodaA |
| SN R S . |
3 Oksidabilnost (volumetrijski) - mg T 2,8 12,0 : do 12 | Priruénik1)P-IV-9a
KMnOQ4/| ‘
4 .An:oinij;kags) (spektro%(rat;r;etrijski)r - mgn | <005 | 718,4 | max 0,5 (1,0) | Priru€nik1)P-V-2 metoda B
—— - — — —_— - = "‘,_J ‘ = ;;_—_—J
5 Hioridi (CI-) (volumetrijski) mg/| < 5,00 32 . max250 | SRPS ISO 9297:1997; SRPS ISO |
; ‘ | 9297/1:2007
B = e S I . = = —- - T ,ii";"f,_‘
6  Nitriti (NO2-) (spektrofotometrijski) mg/| < 0,005 22,9 max 0,03 | Priruénik1) P-V-32 metoda A
— = —— O ; e ,{'7' = ‘7, —— —_——— e 1
7 Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) mg/| 42,77 97 max 50,0 | Priruénik 1) P-V-31 metoda 1
— e S A v J S = e — - e D ===z e
8  Elektroprovodijivost (konduktometrijski) HS/em 448 13 do 2500 | Priruénik P-IV-11
9  Boja (fotometrijski) R °Pt-Co <02 | 106 | max5 WTW No 032
skale
10 Miris (senzorski)* ] . bez |, | bez |SMH-002 o
11 Ukupni ostatak posle isparenja na 105 °C mg/l 210,0 7 9.6 o Priru¢nik1)P-1v-7

(gravimetrijski)

Rezultati ispitivanja uzorka su usaglaseniisré zahtevima Pravilnika o higijerEkI)j ispfavnosti vode za picé, 61.3,' stav 1. tacka 2,5, ('Sl list SRJ' br. 42/98 1 44/99 |
Sl.glasnik RS br. 28/19).

1zjava o usaglasenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odlugivanja 1 (SOP 07.104), izdanje 1 od 12.01.2021.

Priru€nik 1) - Voda za pi¢e, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni preggd, B;g;ad, 1990

WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodata za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)
/

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i

Analiti¢ar: ekotoksikologiju
mr Suzana Vugd?jaﬂg/ fizikohemicar
tfr S
e I ¢

Vesna Nedeljekovic, dipl hem?f/r
\le}guo\ igeég QO : - LL/,/,,?/, o

Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za ta&nost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zaje&ar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

- centrala: +38119422477; +38119422543;faks: +38119442236; | .

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum:
BRO. 1402

| Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1402 zaklju¢eno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i

Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za

glasnik RS'br. 28/19).

oBO072C

pice ('S. list SRJ' br. 42/98 i 44/99), ('SI.

Specijalista higijene:
d&r’%ﬂjubisa Dordevépec higijene
AcAA A /M/LA_A,

26.04.2021



- Eavod za javﬁd 7zidir'a\;lrj7e "T{mok" e
Sremska br. 13, 19000 Zajeclar

ATC
e-mail: timok@zavodzaijecar.rs | o
AABOPATOPAIA
centrala:+38119422477; +38119422543;faks: +38119442236; | Jl“ug‘ﬁglldnt.’.,; (
| BHOAEC 17325 |
e ——————————— | s 1 _i
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1403 ‘
Strana: 1 od 3
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 26.04.2021 T
NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava grada Bora
Adresa: MoS$e Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva: Ugovor 4-97/20 od 08.07.2020
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava grada Bora
Adresa: MosSe Pijade 3 19210 Bor 1 Telefon/Fax: 030/423-179
PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 1403 |

Vrsta uzorka:  Voda za pice ‘ Poreklo uzorka Seoski vodovod

Mesto uzorkovanja:  MZ Gornjane

Predmet ispitivanja:  -Voda iz ¢esme u Osnovnoj $koli-Gornjane ‘

Geografske koordinate mesta uzorkovanja:

Uzorkovanje izvr$io: ZZJZ "Timok"Doj&inovié Milo$ Datum uzorkovanja 16.04.2021  Vreme uzorkovanja: 11 h 35 min.

Uzorkovano po: |
Pravilniku o na¢inu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS SO 5667-1:2008,SRPS EN ISO 5667-3:2018

Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opstinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 16.04.2021 u 14 h 31 min.
Koli¢ina uzorka za fizicko-hemijska ispitivanja: 1.5 | Koli¢ina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300 ml
KoliCina uzorka za bioloska ispitivanja: / )

Ostali podaci o uzorku:

/
Dostavljeno: Nacelnik
1. Narugiocu ispitivanja Centra za higijenu i humanu ekologiju
2. Vlasniku uzorka ® B L
3. Arhivi ZZJZ "Timok" . N g

Miona Velickovié,

dipl hemicar, sgeclja]gg{a‘s nitarne hemije

0B.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tacnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




7 Zavod zé javnb zdravlje "Timok" ——

Sremska br. 13, 19000 Zaje&ar | e ? |
e-mail: timok@zavodzajecar.rs | Ae ||

ul-Jns

' centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; AABOPATOPIIA |
i Javg.ﬂfx'nrlnfggyu[ i

f——— R e ——— e e S 1 o
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Mikrobioloska ispitivanja zapoéeta: 16.04.2021 Mikrobiolo$ka ispitivanja zavr§ena: 23.04.2021

‘Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
_ VRSTA UZORKA: Voda za piée

[ ) T | . I =
R.B. PARAMETAR | Jed. | Reazultat | Merna W Referentna | Metoda ispitivanja
mere | Ispitivanja nesigurnost % = vrednost |
1 ;IﬁtoredukujUCe klostridije * cfu/  100ml | <1 ‘ / “ <1 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1
S ——— B T T L AR S — — S = —— ,"7 ‘ T = — 7::
2 Streptokoke fekalnog porekla* i u1i00ml | odsustvo / | odsustvo | DMM-001 ‘
e = e S B | — e — ,,j
3 | Aerobne mezofilne bakterije na cfu/tml 3 / <100 ‘ Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
37°C |
4 | Ukupne koliformne [ u100ml <1 / <10 I Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN) | ) | o L m - |
5 | ](oliformne bakterije fekalnog | ut00ml | <1 / 1 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekla(MPN) ‘
- cm = - e e i ER Rt S B — o e ;7?;; e e ,:
6  Proteus vrste(MPN)* u 100 ml <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1
7  Pseudomonas aeruginosa(MPN)* | u 100 ml <1 / <‘ 0 i Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su usaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenék&' ispravnosti vode za piéei('glfrlist' SRJ' br.42/98 i 44/99,“SI.&§shik R@"éBMQ). &lan3, |
stav1,tacka1,za ispitivane parametre. |
Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01.2021). o o

Priruénik1)"Voda za pi¢e"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analiti¢ar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
drmed. Vesna MaruAéié, spec mikrobiologije dr med. Vesna IVlgruéié, spec mikrobiologije
C“/:—(r W \,C s - 775}}»\ <0 e \7_;\( 5, S

0B.070 1

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga
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Fizi¢ko hemijska ispitivanja zapoé&eta: 16.04.2021 Fizi¢ko-hemijska ispitivanja zavrsena: 19.04.2021 |

Centar za hi’g_ije_hAu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pi¢e

B. PARAMETAR Jed. rezutat |  Mema | Referentna Metoda ispitivanja
R RANET mere | ispitivanja | nesigumost(%)  yrednost L
1 Mutnoéé (neéélt;r;\;tﬁjéki) - WﬁNTU I 770’.'02 o 9,4 max 1 (5) l Prifuénik1)P-lV-4 metoda B B
2 pH(otencomewisk) | | 75 | 8 | 68-85 |Priutnk1)P-IV-6 metoda A
3 |Oksidabilnost (volumetriski mg | 28 120 | do12 | Prirutnik1)P-IV-9a |
| KMnO4/l | | ‘ ‘ ‘
4 Amoniak (NH3) (spektrofotometrijski) mg/l | <005 77%7”18,4 ' max 0,5 (1,0) IPriruéniH)P-V-ZEetoda B :
5 Hioridi (CH) (volumetrjsk) C mgl | <500 | 3, | max250 | SRPS ISO 9297:1997; SRPS ISO
‘ y 9297/1:2007 ‘
6  Niti (NO2) (spektrofotometrjski | Mg/l | <0005 | 599 | max003 |Priruénikl) PV-32 metoda A |
! |
7 Nitat (NO3. (spektrofotometriskiy | mg/d | 7,41 9.7 max 50,0 | Priruénik 1) P-V-31 metoda C
8  [Elektroprovodijvost (konduklometriskiy | HS/em | 398 | 13 do2500 | Priruénik P-IV-11
= —_— S — g e S — et ———— =
9  Boja (fotometrijski) °Pt-Co <02 10,6 max 5 WTW No 032
skale
7 10 .Miris (senzorski)* - ] bez | / - 1 bez | SMH-002
11 Ukupni ostatak posle isparenjana 105°C Mg/l 290,0 Y / Priruénik1)P-IV-7

(gravimetrijski)

Rezultati ispitivanja uzorka su usaglaseni sa zahtevima Pravilnika o hiaijénskoj is&avnosti vode za biée, (’:I:é, stav 1. tatka 2, Sj('él. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i
Sl.glasnik RS br. 28/19).

Izjava o usaglasenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odiu¢ivanja 1 (SOP 07.104), izdanje 1 od 12.01.2021.

Priru€nik 1) - Voda za pice, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregied. Beogradj1990 ‘

WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodata za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)
/

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i
Analiti¢ar: ekotoksikologiju

%esna Nedeljekoﬁ, dipl hemicar mr Suzana Vugdelajl :Vzikoh micar
oSt Y e

Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.070 1|

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvesta ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovormnost za ta&nost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




2avod zé javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zaje&ar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

' centrala:+381 19422477, +38119422543;faks:+38119442236; -

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum 726.04‘2021
BRO. 1403

| Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1403 zakljugeno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ('SI. list SRJ' br. 42/98 i 44/99), ('SI.
glasnik RS'br. 28/19).

Specijalista higijene:

dr #ed. Ljubisa Dordevié/ spec higijene
— A (A

OB 072C
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1404
 Strana: 1 od 3

Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 26.04.2021

NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: Mose Pijat;e 37 19210 Bor ; T;Iefon/Fax: 030/423-179

'WB’rroj ugovora / zahtéva: ljg;o;/ar - A747-7977/287 - ;; N 7 68.07.2020 7 ]
VLASNIK UZORKA:  Gradskaupravagrada Bora - o -

I Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor ! Telefon/Fax: 030/423-179

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 1404

Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani izvor

Mesto uzorkovanja:  MZ Bugje
— ~MZ Rugie = . B = . B

Predmet ispitivanja:  -Voda iz javne &esme na kraju sela-Butje

Geografske koordinate mesta uzorkovanja:

Uzorkovanje izvr8io: ZZJZ "Timok"Doj&inovié Milog Datum uzorkovanja 16.04.2021  Vreme uzorkovanja:

12 h 10 min.

|

Uzorkovano po:

Pravilniku o naéinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piée ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS SO 5667-1:2008,SRPS EN ISO 5667-3:2018

Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opétinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 16.04.2021 u 14 h 32 min.

Koli¢ina uzorka za fiziko-hemijska ispitivanja: 1.5 | Koli¢ina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300 ml

“gqli(.i_n_q .”,Z,QLEE?. bioloska ispitivanja: / 1

Ostali podaci o uzorku:
/

Dostavljeno: Nacelnik

1. Naruciocu ispitivanja Centra za higijgnu l‘h;u_‘gnanu ekologiju

2. Vlasniku uzorka L
3. Arhivi ZZJZ "Timok" /o ]
‘wMiona Veligkovi¢

e

o T

J
s WX
~ ' B

IJUEN -

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tatnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1404 1
Strana: 2 od 3 i
—
Mikrobiolo$ka ispitivanja zapoceta: 16.04.2021 Mikrobiolo$ka ispitivanja zavrsena: 23.04.2021
Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA:r Voda za pice -
R.B. PARAMETAR - Jed. ‘Rezultat | Merna Referentna Metoda ispitivanja
mere | Ispitivanja nesigurnost % vrednost
1| Sulfitoredukujude Kiostridije * ol 100mi <1 / <1 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1
2 Streﬁtokoke fe;aTncg porekla* u 100 ml odsustvo / |  odsustvo | DMM-001
3 Aerobne Vmerzoﬁlne t;a;iérije na cfu/iml <1 / <100 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
37°C
4 | Ukupne koliformne u 100 mi <1 / ' $10 | Priruniki)deo 2.a.1 metoda 2.1
| bakterije(MPN) I ) B \ o - -
5 ﬁhlr(olriforn'rme bakterije fekalno§ u 100 ml <1 / ‘ 0 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.2 ‘
porekla(MPN) | | i | - -
6 | Proteusviste(MPN)* - utoom | <1 ‘ / w 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1
o b - \ . U -
7 Pseudomonas aeruginosa(MPN)* ul00ml | <1 ‘ / 0 ‘ Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su usaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o'ﬁi'gijenskoj ispfavnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br.42/98 i 44/99,"Sl.glasnik RS"28/19), &lan3,
stav1,tacka1,za ispitivane parametre.

Primenjeno pravilo odlucivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01.2021).

Priru¢nik1)"Voda za pice"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregledWBeBgradﬁQQO

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije

Analiti¢ar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Vesna Ma(réié, spec mikrobiologije dr med. Vesna Maru$i¢, spec mikrobiologije
:J' VESEEh e & o) . ,bg‘k = \p"\ A J__" —

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tanost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravlje "Timok" ¢
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‘ e-mail: timok@zavodzajecar.rs ‘
centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236;  ruwoearorni
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.

”Fiziéko hemijska ispitivanja zapoceta: 16.04.2021 Fizi¢ko-hemijska ispitivanja zavr$ena: 19.04.2021

~ Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

~ VRSTA UZORKA: Voda za pice

™ T T =1 T
B. PARAMETAR | Jed. rezultat | ‘Mema | Referentna Metoda ispitivanja
R . mere ; ispitivanja | nesigumost(%)  yrednost
1 Mumota (efelometrijsk) NTU | 005 94 | max1(5) | Priruéniki)P-IV-4 metoda B
2 VpH (potenci;,;,;t;ijski) [ - 7,5 ' ;é 6,8-8,5 ‘ Priruénik1)7P-W-é metodaA
3 |Oksidabilnost (volumetrijski) mg |28 | 439 do12 | Priruénik1)P-IV-9a
KMnO4/I
= = ———— e =
4 Amonijak (NH3) (spektrofotometrijski) mg/l | <0,05 ( 18,4 ' max 0,5 (1,0) | Priru¢nik1)P-V-2 metoda B
I . —— I | | | S __J
5  Hioridi (CI) (volumetriiski) " mg/l <500 | 35 | max250 |SRPSISO9297:1997; SRPSISO |
' 9297/1:2007 ‘
6  Nitriti (NO2-) (spektrofotometrijski) S omgl [ <0005 | g9 max 0,03 | Priruénik1) P-V-32 metoda A ‘
7 Nitrati (NO3-) (spektrofotometriisky | Mg/l | 2450 97  max50,0 | Priruénik 1) P-V-31 metoda C
| | | | |
G2 s - = ) - - E— T = ,,‘% o e = T — e L Y T ‘”7?77 ,7:777,77 — —
8  Elektroprovodljivost (konduktometrijski) pS/icm | 503 13 do 2500 | Priruénik P-1V-1
9  |Boja (fotometriisk) [ °pt-Co <02 106 max5 | WTW No 032
skale
10  Miris (senzorski)* l | bez [ /7 ] bez SMH-002
11 kaupni ostatak posle isparenja na 105 °C mg/| 260,0 9,6 / Priruénik1)P-IV-7

(gravimetrijski)

Rezultati ispitivanja uzorka su usaglaseni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispfé;ﬁasti vode za pice, &1.3, stav 1. tatka 2”, 5, ('Sl list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i
Sl.glasnik RS br. 28/19).
Izjava o usaglasenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odlugivanja 1 (SOP 07.104), izdanje 1 od 12.01.2021.

Prirucnik 1) - Voda za pi¢e, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravr;(miti,'aezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregiéd, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodaca za upotrebu fotometra photoLab® S$12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

/

NAPOMENA:Parametri ozna¢eni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i

Analiti¢ar: ekotoksikologiju
“ Vesna Nedeljekovi¢, dij Ihemiéaf mr Suzana Vugdt}k'jaf(p/ fizikohemicar
ey oD A e -
C Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tagnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




igvod;; jav;; zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zaje&ar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

Centrala: +38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; -

- STRUENO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI | Datwm  26.062021
BRO. 1404 |

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1404 zakljugeno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99), ('Sl.
glasnik RS' br. 28/19).

Specijalista higijene:

dr r?{ ubisa Dordevié, m

OB 072C




| Zavodiiérijiarv_nro zdravlje ';;{;ok"

Sremska br. 13, 19000 Zaje&ar 1 g ,
e-mail: timok@zavodzajecar.rs ' o
centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; uir&?mm '
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1405 ‘
Strana: 1 od 3
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 26.04.2021

NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor i Telefon/Fax: 030/42;179

éroj ugovoir;/i Vzar;lte;"ﬁLVJgrti)r\ilor - 4—97/207 - od 08.07.2020 a
'VLASNIK UZO;KX: o raérada ;nprava gfa&a Bora . - o - ]
] Adresa: .;\AOSe Pijade 3 19210 Bor | Telefon/Fax: 030/423-179

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 1405

Vrsta uzorka:  Voda za pice | Poreklo uzorka Kaptirani izvor

Mesto uzorkovanja: MZ Bugje
= ~ MZRuftie e = S——

Predmet ispitivanja:  -Voda iz javne ¢esme "Hladna voda"-Bugje

Geografske koordinate mesta uzorkovanja:

12 h 45 min.

Uzorkovanije izvrsio: ZZJZ "Timok"Doj&inovi¢ Milog Datum uzorkovanja 16.04.2021  Vreme uzorkovanja:
Uzorkovano po:
Pravilniku o naginu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piée ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )
SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS SO 5667-1:2008,SRPS EN ISO 5667-3:2018
Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opétinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.
Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled
Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 16.04.2021 u 14 h 32 min.
Koli¢ina uzorka za fiziéko-hemijska ispitivanja: 1.51 Koli¢ina uzorka za mikrobiolo§ka ispitivanja: 300 ml
Koli¢ina uzorka za biolo$ka ispitivanja: N N
Ostali podaci o uzorku:
/
Dostavljeno: Nacelnik
1. Naru¢iocu ispitivanja Centra za higijenui-humanu ekologiju
2. Vlasniku uzorka /AT WMOK oy
3. Arhivi ZZJZ "Timok" e AN
fiona VeliCkovig
dipl hemicar, specijalista sanitaghe hemije

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
"*ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




VV’Zé‘vod i;{avno zdravlje "Timok" — |
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1405
| Strana: 2 od 3 ‘

Mikrobiolo$ka ispitivanja zapoé&eta: 16.04.2021 Mikrobiolo$ka ispitivanja zavr$ena: 23.Q4.202ﬂ
- o Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda Azapice 00000 i
R.B. PARAMETAR . Jed. | Reaultat

Merna | Referentna | Metoda ispitivanja

mere ispitivanja nesigurnost % vrednost |

1 Sulfitoredukujuée klostridije * | cfu/  100ml ‘ <1 ‘ / | <1 | Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1

2 Streptokoke fekalnog porekla* u100 ml ‘ odsustvo / odsustvo { DMM-001

3 | Aerobne mezofilne bakterije na cfu/iml | 3 / <100 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 1.1 \
37°C | [

4 Ukupne koliformne u 100 mi <1 ‘ / <10 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN)

5 Koliformne bakterije fekalnog u100ml | <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekla(MPN) |

6  Proteus vrste(MPN)* u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1

7 Pseudomonas aeruginosa(MPN)* u 100 ml <1 } / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su usaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('SI. list SRJ' br.42/98 | 44/99,"Sl glasnik RS"28/19), &lan3, |
stav1,tacka1,za ispitivane parametre.
[Primenjeno pravilo odluéiyanja: Pravilo 4, (SOP97.104, izdanje 1 od 12.01 .2021). ) )

Priru¢nik1)"Voda za pi¢e"-Standardne metode za ispitivanje higijenéke ispravnosti, Privredni bregled BeogFaEJQQO

NAPOMENA:Parametri ozna&eni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analiti¢ar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Vesna MZUS/'C, spec mikrobiologije dr med. lesna Marusi¢, spec mikrobiologije
s ) \g (
O n M -~ S ’_‘J PR e R
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Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga
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Flziéko hemijska ispitivanja zapoéeta: 16.04.2021 Fizi€ko-hemijska ispitivanja zavréena: 19.04.2021

~ Centar za higijenu | humanu ekologiju, Odelienje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

.

A

B PARAMETAR | Jed. | rezutat |  Mema | Referentna | Metoda ispitivanja
R mere J ispitivanja | nesigurnost(%)  yrednost

17' 7Mutno¢a (n;felometﬁj;k})_ 1 NTU [ 0,04 947 | max1 (5) PriruCnik1)F5TIV-4 metoda B ‘
|
=== = S | Al | i
7 “pH (”pbtenicioirnietrrij-s—ki)-Ai - ] 75 28 68-85 | Priruénik1)P-IV-6 metoda A
| - ST S S N o . e o]
3 Oksidabilnost (volumetrijski) oom 28 120 | do12  |Priruénik1)P-IV-9a
KMnO4/I | |
4  Amoniak (NH3) (spektrofotometrjsk) | Mgl | <005 | 184 | max05(1,0) | Priruénik1)P-V-2 metoda B
5 Hordi(Cl)(oumetisk) | mgl | 760 | 3, | max250 | SRPS ISO 9297.1697: SRPS IS0 |
‘ 9297/1:2007
== = . e |- , — e S P — e ) TS s —— S ==
6 Nivit (NO2-) (:pektrofotometrijski) - mgl | <0005 | 22,9 max 0,03 | Priruénik1) P-V-32 metoda A
6 = —— e P ey 1 e J: —— ,'J:j . e B —
7 Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) mg/| 14,64 9,7 ' max50,0  Priru¢nik 1) P-V-31 metoda C
8 Elektroprovodljivorst (konduktometrrij:kii)i - uslem 495 1,3 do 2500 Priruénik P-1V-11
9  Boja (fotometrijski) C°Pt-Co | <02 | 106 - max 5 WTW No 032
skale
10 ) Miris (senzorski)* R ) - bez / | bez SMH-002
1 kaupni ostatak posle isp:arenja na 105 (3 ' mg/l 260,0 §.6 F Priruénik1)P-I1V-7

(gravimetrijski) |

Rezultati ispitivanja uzorka su usaglaseni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, &1.3, stav 1. tatka 2, 5, (‘Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i
Sl.glasnik RS br. 28/19).

Izjava o usaglasenosti rezultata ispitivanja je (doneta na osnovu Pravila odlugivanja 1 (SOP 07. 104), izdanje 1 0d 12.01.2021. o . ]
Priru¢nik 1) - Voda za pi¢e, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodaca za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

/

NAPOMENA:Parametri ozna&eni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i

Analiti¢ar: ekotoksikologiju
\ Vesna Nedeljgkovic, dipl hemic mr Suzana Vugdefja, dipl fizikohemicar
ety iﬁejegiuwf : —
Kraj izvestaja o ispitivanju

0OB.070 1

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tadnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




7 Zavod za javﬁic; idravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajeéar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

Centrala:+38119422477; +38119422543 faks:+38119442236,

STRUENO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOST! | patum  26.04.2021
BRO. 1405

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1405 zaklju¢eno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99), ('SI.
glasnik RS'br. 28/19).

Specijalista higijene:

d /H Ljubisa Bordevi¢, spec higijene
( { A/\/\_/\\

oBO072C
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1406
| Strana: 1 od 3 |
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 26.04.2021

NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor ‘ Telefon/Fax: 030/423-179

Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-97/20 od 08.07.2020

VLASNIK UZORKA: Gradska uprava grada Bora

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor 3 Telefon/Fax: 030/423-179
PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 1406

Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka javna éesma

Mesto uzorkovanja:  Ostrelj

Predmet ispitivanja:  -Voda iz javne ¢esme u centru sela Ostrelj :
Geografske koordinate mesta uzorkovanja:
Uzorkovanje izvrsio: ZZJZ "Timok"Doj&inovié Milog Datum uzorkovanja 16.04.2021  Vreme uzorkovanja: 13 h 30 min.
Uzorkovano po: _1

Pravilniku o naginu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009;SRPS SO 5667-1:2008,SRPS EN ISO 5667-3:2018, SRPS EN ISO 5667-5:2008

Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opstinu Bor za 2021. godinu, broj:3-414/21 od 23.02.2021.

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 16.704‘2021 7 u 14 h 32 min.
Koli¢ina uzorka za ﬂziéko-hem;ska isp}tivaﬁja: 1.5 li . . VKolEna uzorka?aﬁmik;Liolgl(:isp;tiQ;nj; : 300 ml
Koli¢ina uzorka za bioloska ispitivanja: ! .
Ostali podaci o uzorku:
; \
Dostavljeno: Nacelnik
1. Naruciocu ispitivanja Centra za higijenu i humanu ekologiju
2. Vla§qiku uzc?.rka . /;,1‘ o
3. Arhivi ZZJZ "Timok Miq@Vél‘ékaﬁ

dipl hemicar, specijalista ﬂitérm hemije
¥ el

L g
S o
W 5D
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Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za ta&nost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




| Zavd&iia ja\;n;> zdravlj:e "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zaje&ar &

e-mail: timok@zavodzajecar.rs | T
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- centrala:+38119422477; +38119422543;faks: +38119442236; fwsgeATOPIA f
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 1406 -
| Strana: 2 od 3 ‘
Mikrobiolo$ka ispitivanja zapo&eta: 16.04.2021 Mikrobiolo$ka ispitivanja zavr§ena: B ) 23.7042021 ‘

- WiiC»ent’ér?arkaobi?l@iﬁ Odeljfénfjefza sanitarnu mikrobiologriju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

Merna Referentna | Metoda ispitivanja

~ Rezultat

R.B. PARAMETAR Jed. ‘ SINEEMINE
. mere | Ispitivanja nesigurnost % = vrednost |
1 Sulfitoredukujuée klostridije * cfu/  100ml <1 / <1 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 5.1
— L S — U SICLIE LS - A= - ST — A— o - —_— E————
—_— — .
2 Streptokoke fekalnog porekia* u 100 ml odsustvo | / | odsustvo DMM-001
3 Aerobne mezofilne bakterije na cfu/tml 1 / <100 { Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
3reC
4 | Ukupne koliformne ut00ml | <1 / \ <10 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN) | | N B s .
5 | Koliformne bakterije fekalnog u 100 mi <1 / | 0 ‘ Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekia(MPN) ) ) S o
6 Proteus vrste(MPN)* u 100 ml <1 / | 0 { Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1
== —— — s —— e e — - e 'L:l-:.f e TS — e e ey
7 Pseudomonas aeruginosa(MPN)* u 100 ml <1 ‘ / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivahja su usaglaSeﬁ sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskostpravnoéti vode za biée ('Sﬁist SRJ' br.42/98 i 43/99,"Sliglasnik RS"28/193. ¢lan3,
stav1,tacka1,za ispitivane parametre.

Primenjeno pravilo odlugivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01.2021). - - N
Priru¢nik1)"Voda za pi¢e"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990
NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Analiti¢ar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
drmed. Vesna Marusic, spec mikrobiologije dr med. Vesna Marusic, spec mikrobiologije

““\”""’K ‘;\x&/\.x, - - . - ./{) K0 q *.“’\:’*L : )
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Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravije "Timok"” | e
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#i;a/og;eﬁr;ij:l:a»]s-b;tivanja zapoceta: 16.04.2021 Fizi¢ko-hemijska ispitivanja zavréena: 19,01;20?1

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Vodazapice N
Jed. | rezultat Merna Referentna
RE AARISMETAR | mere | ispitivanja = nesiguost(%)  yrednost |

Metoda ispitivanja

. Mutgoéa’(;;fé;;,emjski) T NTU T o008 | 94 | max1(5) |Priruénik1)P-IV-4 metoda B ]
——— , e b e e e ; e £,, o) — S i"—‘L‘—i f:*.:'::;‘_'izf‘*i
2 pH (potenciometrijski) ‘ ‘ 7,2 28 68-85 Priru€nik1)P-1V-6 metoda A

——er e e 'W“;’T',i = "—*"?;“7 R e e e s BTSSR B Tf t T ——
3 Oksidabilnost (volumetrijski) lomg 2,8 12,0 do 12 | Priru¢nik1)P-1V-9a

KMnO4/I
4 Amoniak (NH3) (spektrofotometrisk) | mgll | <005 184 | Max05(1,0) | Priruénik1)P-V-2 metoda B
5  HoridiCh) woumetjsky | mgd | 177 | 32 | max250 |SRPSISO 9207:1997; SRPS SO |
' ‘ | 9297/1:2007
6  Nititi (NO2-) (spektrofotometriskiy | mg/l | <0005 | 229 | max003 |Prirutnik1) PV-32 metoda A
7 Nitrati (NO3) (spektofotometriisk)y | mg/l | 8265 | 97 | max50,0 |Priruénik 1) P-V-31 metoda C
Lo S S S oo e I —

8  [Elektroprovodijivost (konduktometrijski) | HS/cm | 886 13 | do 2500 Priru¢nik P-1V-11

9 Boja (fotometrijski) ' “TePtco | 05 | 106 | max5 | WTWNo 032

skale
10 Miris (senzorski)* - ' bez ;| bez | SMH-002
| |
11 VUkupni ostatak posle isparenja na 105 °C mg/l 6100 ;6 o Priruénik1)P-IV-7 1

(gravimetrijski) ‘

Rezultati ispitivanja uzorka su neusaglaseni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj isp;avnosti vode za pice, c‘is}tav 1, tagka 2 (‘SI. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i
Sl.glasnik RS br. 28/19) zbog povecanog sadrzaja nitrata.

Izjava o usaglasenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odlu¢ivanja 1 (SOP 07.104), izdanje 1 0d 12.01.2021. I ]
Priruénik 1) - Voda za piée, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvoda¢a za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

/

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i
Analiti¢ar: ekotoksikolggiju

\\ Vesna Nedeljekovic, dipl hemica, mr Suzana V?deli'?/dipl fizikohemicar
“Qwa ﬁ@det\lmué/ o /,7/(1{_/ S

Kraj izvestaja o ispitivanju

0OB.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Sremska br. 13, 19000 Zajeéar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

 centrala: +38119422477; +3811 9422543 faks:+38119442236;

SR S . -

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI | patum 26,04 2021
BRO. 1406

| Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 1406 zaklju¢eno je
da je ispitivani uzorak higijenski neispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012 i 101/2016) i
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('S. list SRJ' br. 42/98 i 44/99), ('Sl.
glasnik RS'br. 28/19) zbog povecanog sadrZaja nitrata. Voda nije za pice. Predlog
mera: CiS¢enje kaptaZe, ispiranje mreze, ponoviti uzorak.

Specijalista higijene:

)
b%‘oﬁ‘ed Ljubia Dord: ié,/)spec higijene
y /

OBO072C



