Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar e

e-mail; timok@zavodzajecar.rs

ATC

centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; W T A
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 2330

Strana, 10od 3

Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 05.06.2024

NARUCILAC ISPITIVANJA:  Gradska uprava Bor

Adresa: Mode Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva: Ugovor 4-130/24 od 28.05.2024
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava Bor

‘Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor [ Telefon/Fax: 030/423-179

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 2330
Vrsta uzorka: Voda za pice Poreklo uzorka lokaini vodovod

Mesto uzorkovanja  Zagrade

Predmet ispitivanja:  Voda iz ¢esme u $koli Gornjane naselje-"Krudar"

Geografske koordinate mesta uzorkovanja:
Uzorkovanje izvrio: ZZJZ "Timok"Dojéinovi¢ Milos Datum uzorkovanja 31.05.2024  Vreme uzorkovanja: 11 h 00 min.

Uzorkovano po:
Pravilniku 0 nadinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("SLlist SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009 izuzev 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 1 4.4 5 SRPS SO 5667-1:2023, SRPS EN ISO 5667-3:2018,SRPS EN ISO 5667-
5:2008

Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opétinu Bor za 2024. godinu, broj:3-58-5/24 od 11.01 2024,

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijemu:. Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 31.05.2024 u 14 h 36 min
Koli¢ina uzorka za fizicko-hemijska ispitivanja: 1.51 Koli¢ina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300m!
Koli€ina uzorka za biolo$Ska ispitivanja. { -

Ostali podaci o uzorku:

/

Dostavijeno:

1. Naruciocu ispitivanja
2, Viasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ "Timok"

0B.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj izvesta) ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati | umnozavati osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ “Timok™
**ZZJZ .Timok™ ne preuzima odgovornost za taénost | potpunost podataka dobijenih od korisnika usiuga



Zavod za javno zdravlje "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajecar e
e-mail: timok@zavodzajecar.rs e
centrala: +38119422477; +38119422543 faks:+38119442236, e
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 2330
Strana: 2 od 3
Mikrobioloska ispitivanja zapoceta: 31.05.2024 Mikrobiologka ispitivanja zavrSena: 05.06 2024

" Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB | PARAMETAR Jed. 'Rezultat Mema Referentna Metoda ispitivanja
‘ mere ispitivanja nesigumost %  vrednost
1 Sulfitoredukujuce kiostridije * ci/  100mi <1 { <1 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1
2 Strepiokoke fekainog porekia® u 100 mi odsustvo ! odsustvo | DMM-001
3 Aerobne mezofiine bakierje na chuimi 2 / <100 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
3rc
4 Ukumekwbrmm u 100 ml 2 / 7 s10 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakierije(MPN)
5 | Koiformne bakierie fekainog u 100 mi 2 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
| porekia(MPN) 7 S
6 | Proteus vrste(MPN)" u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1
7  Pseudomonas aeruginosa(MPN)" 7 u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

RemuMmpmennﬁMWMqumkuoNQquvw vode za pice ('SL. list SRJ' br, 42/98 | 44/99 | "Sl.glasnk RS®
br.28/19) &lan3, stav1 tatkal, za parametre: Koliformne bakterije fekainog porskla(MPN)

Primenjeno pravilo odlutivanja: Pravilo 4,_(SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01.2021)
Priruénik1)"Voda za pice”-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti Privredni pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije

Analiti¢ar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. G Vasilijewic LuCic¢, spec dr med. Gordana Vasilijjevic Lucic, spec mikrobiologije
mikrobiologije
| '1 AL Y2y [}(/(‘ ) <
v

OB 0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvedtaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavati osim u celost | uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ . Timok" ne preuzima odgovomost za taénost | potpunost podataka dobijenih od korisnika usiuga



Zavod za javno zdravlje "Timok" e

Sremska br. 13, 19000 Zajecar pre
e-mail: timok@zavodzajecar.rs
centrala: +38119422477; +38119422543;faks: +38119442236; FABOPAIGHAIA

W DRI anine
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 2990 i 5 0t
Flz;éko h.ll'-llj;kl ispmvanla.z;ot_ota: _ 774—3—1—.0;2'027 VFlzléko-ﬁomI]sk. Is;ltTvanja uvrtﬂ-\a- o _—Emo};

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB | PARAMETAR Jed. rezultat Merna Referentna Metoda ispitivanja
mere  ispitivanja  nesgumosti®)  vrednost

—t

1 Mutnota (nefelometrijski) | NTU 003 | g4 | max1(5) | Prirutniki)P-IV-4 metoda B
2 pH (potenciometrijski) 74 | 33 | 68-85  Prinutniki)P-IV-6 metoda A
3 Oksidabiinost (volumetrijski) mg 34 12,0 do 12 Priruénik1)P-IV-9a
KMnO4/|
4 Amoniiak (NH3) (spekirofotometrijski) mg/ <0,05 10.0 max 0,5 (1,0) | Priruénik1)P-V-2 metoda B
5§  MHionidi (C) (volumetrijski) mgh <500 32 max250  SRPS ISO 9297:1997; SRPS ISO
' 9297/1:2007
&  Nitrit (NO2-) (spektrofotometnjski) ~ mgh <0,005 229 | max003 | Prirutnik1) P-V-32 metoda A
7 B (HOS) (el wiokd) mai 175 5.0 | max50,0 | Prirunik 1) P-V-31 metoda C
8 [Elekiroprovodijvost (kondukiometrjskl) | MS/cm 431 20 02500 | Prirucnik P-V-11
g Boja (folometrijski) " "Pt-Co 0.3 106 | max5  WTWNo032
skale
10 Miris {senzorski)’ '  bez / bez SMH-002
11 Ukupni ostatak posie isparenja na 105 °C  mgh 21 9.6 ' / Priruénik1)P-IV-7
(gravimetrijski)

Rezultati ispitivanja uzorka su usagladeni sa zahtevima Praviinika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, 8.3, stav 1, tatka 21 5 ("Sl. list SRJ br. 42/08 | 44/99 |
Sl.glasnik RS br, 28/19).

Izjava o usagitadenost rezultata ispiivania je doneta na osnovu Pravila odiuivanja 1 (SOP 07.104). izdanje 1 od 12.01 2021, -
Priruénik 1)- Voda za pice, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnost, Savezni zavod za zdravstvenu zadtitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990
WTWN0032-WWM\'omtzvodaclnupotrebufotometraptwl.nbomzwrw.hmzoﬂColoanmn(Hmn-cDb-nSunardMemod)

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju |

Analiti¢ar: ekotoksikologiju
mr Suzana Vugdelija,, dip! fizikohemicar mr Suzana Vugdelija, dip/ Vrom micar
j &»\/ IV, [
T Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvesta) il-hi!okoﬁnmovdoosonosmekopinﬂwmmhvaﬁos&mucolosulauohsnosﬂ?]..}l'ﬂmok'
*+ZZJZ . Timok* ne preuzima odgovomost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usiuga



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala:+38119422477; +38119422543 faks: +38119442236;

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Dalun: 05.06.2024
BRO. 2330

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 2330 zakljueno je
da je ispitivani uzorak higijenski neispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i
44/99), ('Sl. glasnik RS' br. 28/19) zbog povec¢anog sadrzaja Koliformne bakterije
fekalnog porekla(MPN). Voda nije za pi¢e. Predlog mera: dezinfekcija vode.

Specijalista higijene:

dr med, Ljubér Dovde(\);ic:;:ec/ higijene

oBo72C



Zavod za javno zdravlje ;"?iniok" |
Sremska br. 13, 19000 Zajecar e

e-mail: timok@zavodzajecar.rs
centrala:+38119422477; +38119422543 faks:+38119442236; A SCTATIRANL

san s

ATC

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 2331

Strana: 10d 3

Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 05.06.2024

NARUCILAC ISPITIVANJA:  Gradska uprava Bor

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor . 4-130/24 od 26.05,2024

VLASNIK UZORKA: Gradska uprava Bor

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 2331
\rsta uzorka,  Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani izvor

Mesto uzorkovanja ~ MZ Gomjane

Predmet ispitivanja:  -Voda iz javne ¢esme kod spomenika u naselju Krusar - Gomnja

Geografske koordinate mesta uzorkovanja:

Uzorkovanje izvr$io: ZZJZ "Timok"Dojéinovi¢ Milod Datum uzorkovanja 31.052024 Vreme uzorkovanja. 11 h 25 min.

Uzorkovano po.
Pravilniku o naéinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pi¢e ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009 izuzev 4.4.1, 442, 44314 4 5SRPS 1SO 5667-1:2023, SRPS EN ISO 5667-3:2018

Plan uzorkovanja Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opétinu Bor za 2024, godinu, broj:3-58-5/24 od 11.01.2024.

Vrsia ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prjemu:  Odgovara Datum | vreme prijema uzorka: 31.05.2024 u 14 h 36 min,
Koli¢ina uzorka za fizitko-hemijska ispitivanja: 1,51 Kolitina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300m|
Koli¢ina uzorka za bioloska ispitivanja / - M

Ostali podaci o uzorku:

!

Dostaviieno:

1. Narutiocu ispitivanja
2. Vlasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ "Timok"

0B.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvesta] ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ .Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravije "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajecar e
e-mail: timok@zavodzajecar.rs e
centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; sasrsens
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 2331
Strana: 2 0d 3
Mikrobiolodka ispitivanja zapoceta: 31052024  Mikrobioloska ispitivanja zavrsena: 05.06.2024

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB PARAMETAR Jed. Rezuttat Merna Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja nesigumost %  vrednost

1  Sulfitoredukujute klostridije * cfw/  100mi <1 / s1 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1

2  Streptokoke fekainog porekia® u 100 mi odsustvo ! odsustvo DMM-001

3 Aerobne mezofiine bakterije na cfu/tml 27 / 5100 Priruénik 1)deo 2.a.1 metoda 1.1
3r°C

4  Ukupne koliformne U100 mi 2 / 510 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN)

5  Koliformne bakterije fekainog u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekla(MPN)

6 Proteus vrste{MPN)* u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a 1 metoda 4.1

7  Pseudomonas WM;N)‘ u 100 mi <1 ! 0 Priruénik1)deo 2.a. 1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su usagladeni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('SI. list SRJ' br.42/98 | 44/99,°S1 glasnik RS"28/19), Elan3,
stav1 tatkal, za ispitivane parametre.

Primenjenc pravilo odiutivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01.2021). )
Prirutnik1)"Voda za pice"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti Privredni pregied Beograd, 1880

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analitiéar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. G Vasilijevi¢ Luci¢, spec dr med. Gordana Vasilijevic LuCic, spec mikrobiologije
1| Mikrobiologije X -
__,L4 [ ¢ L A s "](

oB.O70 1

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj lzvedta| ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavatl osim u celostl | uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ .Timok" ne preuzima odgovomost za taénost | potpunost podataka dobijenih od korisnika usiuga



Zavod za javno zdravlje "Timok" | e
Sremska br. 13, 19000 Zajecar Pk

e-mail: timok@zavodzajecar.rs
centrala:+38119422477; +38119422543;faks: +38119442236; FALOPALOFA A

A BRI RLE
AGMC 1 7224

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 2331 Lsicane: 3 od's

Fizi¢ko hemijska Ispitivanja zapoéeta: 31.05.2024 Fizicko-hemijska ispitivanja zavréena:

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB PARAMETAR Jed. rezultat Mema Referentna Metoda ispitivanja
mere  ispitivanja  Nesigumos®%)  yrednost

05.06.2024

|

1 Munota (nefelometrjski) " NTU 0,02 04 max 1(5)  Priruénik1)P-IV-4 metoda B
2 pH (potenciometriski) ' 78 33 68-85  Priruénik1)P-IV-6 metoda A
3 Oksidabinost (volumetrijski) mg | 234 120 | do12  Priruénik1)P-IV-9a
KMnO4/ -
4 Amonijak (NH3) (spektrofotometrijski) | mgn <0,05 100 | Max0,5(1.0)  Priruénik1)P-V-2 metoda B
5  Hioridi (CH) (volumetrijski mgd | <500 2 max250  SRPS ISO 9297:1997; SRPS ISO
& ) 3 9297/1:2007
6  Niriti(NOZ-)(spektroforometrisk) M@/ | <0005 | 559 | max003 | Priruénik1) P-V-32 metoda A
7 Nitrati (NO3-) (spektrofotometriski) . mg 20,75 5.0 | max50,0 | Priruénik 1) P-V-31 metoda C
8  [Elektroprovodijvost (konduktometrijski) uSlem |~ 438 | 20 do 2500 | Priruénik P-IV-11
9 Boja (fotometrjski) " *Pt-Co 02 | 108 | max5 | WTWNoO032
skale
10 Miis (senzorskl)* ' bez ' / [ bez SMH-002
11 Ukupni ostatak posle isparenjana 105°C | MgA 274 o6 | /  Priruénik1)P-IV-7
_(9mfmem}siu)

Rezultati ispdvanjauzofka su usagladeni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, 8.3, stav 1, ucka{lS('SI.lmSR.rbv. 42/98 1 4499 |
Si.glasnik RS br, 28/19).

1zjava o usagladenosti rezuitata ispitivania je doneta na osnovu Pravila odiutivanja 1 (SOP 07.104), izdanje 1 od 12,01.2021.

Prirugnik 1) - Voda 2a pice, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregied. Beograd, 1990
WTW No 032 - Originaino uputstvo proizvodata za upotrebu fotometra photolLab® $12 WTW., jun 2014 Color Hazen (Pfatinum-Cpbalt Standard Method)

/

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i

Analitic¢ar: ekotoksikologiju
mr Suzana Vugdelija, dip/ fizikohemiéar mr Suzana Vugdelija, ;:pl micar
/ %f — "/'// ('l/
A Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.O70 |

Napomena: Rezultati ispltivania se odnose samo na ispitivani uzorak

Ova| izvestaj IIi biko koji njegov deo se ne sme kopirall | umnoZavati osim u celost | uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ Timok™ ne preuzima odgovomost za tadnost | potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajeéar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala:+38119422477, +38119422543 faks: +38119442236;

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  05.06.2024
BRO. 2331

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 2331 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i
44/99), ('Sl. glasnik RS' br. 28/19).

Specijalista higijene:

dr med. Ljub?’ : Bommec higijene

oBo72C



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar e

ATC
e-mail: timok@zavodzajecar.rs R
centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; I W T
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 2332
Strana. 10od 3
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 05.06.2024
 NARUGILAC ISPITIVANJA:  Gradska uprava Bor
Adresa; Mosge Piade 3 18210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-130/24 od 28.05.2024
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava Bor
Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 2332

Vrsta uzorka: Voda za pite Porekio uzorka Seoski vodovod

Mesto uzorkovanja  MZ Gornjane

Predmet ispitivanja:  -Voda iz ¢esme u Osnovnoj $koli-Gornjane

Geografske koordinate mesta uzorkovanja:

Uzorkovanje zvr$io. Z2ZJZ “Timok"Dojéinovi¢ Milod Datum uzorkovanja 31.05.2024  Vreme uzorkovanja: 11 h 50 min

Uzorkovano po.
Pravilniku 0 nainu uzimanja uzoraka | metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009 izuzev4.4.1,44.2 443 4.4 5SRPS 1SO 5667-1:2023,SRPS EN IS0 5667-3:2018

Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opétinu Bor za 2024. godinu, broj:3-58-5/24 od 11.01.2024.

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka 31.05.2024 u 14 h 37 min
Koli¢ina uzorka za fizitko-hemijska ispitivanja: 1,51 Koli€ina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300ml
Kolitina uzorka za biolodka ispitivanja: /

Ostali podaci o uzorku:
/

Dostavijeno.

1. Naruciocu ispitivanja
2. Viasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ "Timok"

ekologiju

0B.0701
Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ . Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravije "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajecar e
e-mail: timok@zavodzajecar.rs el
centrala: +38119422477; +38119422543;faks: +38119442236; Juporaons
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 2332
Strana; 2 od 3
Mikrobiolo$ka ispitivanja zapoéeta: 31.05.2024 Mikrobiologka ispitivanja zavrSena: 05.06.2024

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB. PARAMETAR Jed. Rezultat Merna Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja nesigurnost % vrednost
1 Suffitoredukujuée Klostridije * | et/ 100mi <1 / <1 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1
2  Streplokoke fekainog porekla® u 100 mi odsustvo / odsustvo DMM-001
3 ;ergbmmuommmmna cfw/imi 1 / <100 Priru€nik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
4 | Ukupne kollomne 4100 mi 2 / $10 | Prirunik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN)
5  Koliformne bakterije fekalnog u 100 mi <1 ! 0 Priruénik1)deo 2.3.1 metoda 2.2
Vpordda(MPN) [ |
6 | Proteus vrste(MPN)* u 100 mi <1 ! 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1
7 | Pseudomonas aeruginosa(MPN)* u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezuitatl ispitivana su usagladeni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('S list SR br.42/98 | 44/99."S|.glasnik RS"28/19), &land,
stav1 tatkal, za ispitivane parametre.

Primenjeno pravilo odiutivania: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01.2021). )
Prirunik1)"Voda za pi¢e"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti,Privrednt pregled Beograd. 1990

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Gordana Vasilijevi¢ LuCié, spec mikrobiologije

/ {,/}(,

oBo701

Nmm:wwvmhummmmanm

Ovaj zvedtaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavati osim u celost | uz saglasnosti 2ZZJZ "Timok"
**ZZ23Z . Timok' ne preuzima odgovomast za taénost | potpunost podataka dobijenih od kortsnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok" ' e
Sremska br. 13, 19000 Zajecar s
e-mail: timok@zavodzajecar.rs i

centrala: +38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; FABOPAIUFAA

n V\ FﬁlMIMM

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 2332 | strana: 3 ‘;d 3

Fizicko hemijska ispitivanja zapoleta: 31.05.2024 Fizicko-hemijska ispitivanja uvm 05.06. 2024

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pice »
RB. ‘ PARAMETAR © Jed. | rezultat Mema Referentna Metoda ispitivanja
mere  ispitivanja  nesigumosi{%)  yrednost

1 Mutnota (nefelometnjski) NTU 0,02 9.4 " max1 (5) | Priruénik1)P-IV-4 metoda B
2 pH(potenciometriski) 75 | 33 | 68-85 | Prrutniki)P-IV-6 metoda A

3 Oksidabinost (volumetrijski) mg | 31 120 | do12 | Prirutnik1)P-IV-9a

KMnO4/1 '
4 Amoniak (NH3) (spekirofotometrjski) | M@N | <005 4199 | max05(1.0) | Prirunik1)P-V-2 metoda B
5 Hioridi (CI-) (volumetrijski T mgh | <500 max250 | SRPS ISO 9297:1997: SRPS ISO
i : e 9297/1:2007

6  Nirit (NO2-) (spektrolotometrijski) " mgh | <0005 = 559 | max003 | Prinitniki) P-V-32 metoda A
7 Nitrat (NO3-) (spektrofotometrijski) T "mgn T 720 5.0 | max50,0  Prirutnik 1) P-V-31 metoda C
8 Elekropovodijvost (kondukiometnisk) | MSlem 406 | 29 | 02500 | Prinutnik P-IV-11

9 Boja (fotometrjski) *Pt-Co 02 106 max5  WTW No 032

skale
10  Miris (senzorski)* bez / bez SMH-002
11 Ukupni ostatak posie isparenja na 105°C Mg 2417 | gg / Priruénik1)P-IV-7
(gravimetriski)

Rezuitati ispitivanja uzorka su usaglaseni sa zahtevima Pravilnika o higljenskoj ispravnostl vode za pice, 8.3, stav 1, ta¢ka 21 5("Sl. list SRJ br. 42/98 1 44/99 |
Sl.glasnik RS br, 28/19),

Izjava o usaglasenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odlutivanja 1 (SOP 07.104). zdanje 1 od 12.01.2021

Prirulnik 1) - Voda za pice, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIPPMM Bownd 1990

WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodada za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)
!

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i
Analiti¢ar: ekotoksikologiju

mr Suzana vwdotqi /uohemicsf mr Suzana Vugy ohemiar
/ e

Kraj izvestaja o ispitivanju

08.0701

Napomena: Rezultatl ispitivanja se odnose samo na Ispitivani uzorak

Ovaj izvedtaj Il bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celost | uz saglasnostl ZZJZ “Timok"
**ZZJZ .Timok" ne preuzima odgovomost za taénost | potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala;+38119422477, +38119422543 faks: +38119442236;

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datu; 05.06.2024
BRO. 2332

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 2332 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i
44/99), ('Sl. glasnik RS’ br. 28/19).

Specijalista higijene:

dr med. Ljubz' a Domspec higijene

oBo72C



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar e

e-mail; timok@zavodzajecar.rs

ATC

PABIFATOFAS

centrala; +38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; 1A TTHBANLE
SOMC Y 0N
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 2333
Strana: 1od 3
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 05.06.2024
NARUCILAC lévmvm.uu Gradska uprava Bor
Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva: Ugovor 4-130/24 od 28.05.2024
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava Bor
Adresa; Mode Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179

Poreklo uzorka Kaptirani izvor

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 2333
Vrsta uzorka:  Voda za pice

Mesto uzorkovanja MZ Bugje
M7 Rudie

Predmet ispitivanja:.  -Voda iz javne ¢esme na kraju sela-Butje

Geografske koordinate mesta uzorkovanja

Uzorkovanje izvr$io: ZZJZ “Timok"Dojtinovic Milod Datum uzorkovanja 31.05.2024  Vreme uzorkovanja: 12 h 30 min.

Uzorkovano po:
Pravilniku 0 naéinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN 1SO 19458:2009 izuzev 4.4.1, 442, 44314 4 5SRPS ISO 5667-1:2023,SRPS EN ISO 5667-3:2018

Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opétinu Bor za 2024. godinu, broj:3-58-5/24 od 11.01.2024

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

- Stan}e;fka na prijemu: Odgovara Datum | vreme prijema uzorka: 31.05.2024 u 14 h 37 min,
Kolitina uzorka za fizitko-hemijska ispitivanja: 151 Koli¢ina uzorka za mikrobioloska ispitivanja. 300ml|
Kolitina uzorka za biolodka ispitivanja: / e 7 .

Ostali podaci o uzorku:
/
Dostavijeno:
iju

1 NaruCiocu ispitivanja
2 Viasniku uzorka
3 Arhivi ZZJZ "Timok"

0B.0701

Napomena: Rezultali ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj izvesta] ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozZavatl osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ .Timok" ne preuzima odgovornost za tatnost | potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"

Mikrobiolo$ka ispitivanja zapoceta:

VRSTA UZORKA: Voda za pi¢e

RB, PARAMETAR
1 ém*m kﬁostﬂdne N
2 Streptokoke fekainog porekla®
3 Aerobne mezofilne bakterije na

rc

4 Ukupne koliformne
bakterije(MPN)

5 Koliformne bakterije fekalnog
porekia({MPN)

6 Proteus vrste{MPN)*

Jed.
mere
cfu/  100ml
u 100 mi
chw/iml
u 100 mi

u 100 mi

u 100 mi

Sremska br. 13, 19000 Zajecar e
e-mail: timok@zavodzajecar.rs a8
centrala: +38119422477; +38119422543,faks: +38119442236; apraiorps
1A i
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 2333
Strana: 2 od 3
31.05.2024 Mikrobiolo$ka ispitivanja zavréena: 05.06 2024
Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
Rezuttat Merna Referentna Metoda ispitivanja
ispitivanja nesigurnost % vrednost
<1 / <1 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1
odsustvo / odsustvo - DMM-OO‘I
<1 ! <100 ' Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
<1 / s10 anc;u;Udeo Ea 1 metoda 2.1
<1 ! 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
<1 / 0 Priruénik 1)deo 2.3.1 metoda 4.1
<1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

7 Pseudomonas aeruginasa(MPN)"

v 100 mi

Rezultat Ispitivanja su usagladeni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('SL. list SRJ' br.42/98 | 44/99,"S! glasnik RS"28/19), &an3,

stavi tadkal, za ispitivane parametre.

Primenjeno pravilo odiutivanja: Praviio 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01.2021).

Prirugnik 1)"Voda za pice™-Standardne metode za ispitivanje higijenske mvmsﬁ?nwm pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri oznageni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analiticar:

dr med. Gordana Vasm)eyié Lucic, spec

/ mikrobiologije

:\L"“ A &%

0B.070 |

Napomena: Rezultatl ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj lzvestaj I bilo koji njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavati osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ "Timok”

**ZZJZ . Timok® ne preuzima odgovomost za taénost | potpunost podataka dobijenih od korisnka usluga

Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju

dr med. Gor?ana Vasilijevi¢ Luci¢, spec mikrobiologije

Xl,(' AR



~ Zavod za javno zdravlje "Timok" . e

Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs
oentrala +38119422477; +38119422543;faks: +38119442236, AABOPALOPAM

AXC

i v« rnwwu
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 2333 sm. 3 od 3
Fizicko hemijska ispitivanja zapoceta: 31.05.2024 Flzleko-homuslu ispmvm.)a_uvruna 05.06.2024

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB. PARAMETAR Jed. rezultat Mema Referentna Metoda ispitivanja
mere  ispitivanja = nesigumesy{%)  yrednost

1 Mutnoca (nefelometrijski) NTU 002 | 9.4 max 1(5) | Priruénik1)P-IV-4 metoda B
2 pH (potenciometrtiski) - [ 73 33  68-85 | Prirutnik1)P-IV-6 metoda A
; 3 ouw (volumetrijski) ' mg 28 A 12,0 do 12 anth)P -IV-9a
KMnO4/I
4 Amoniak (NH3) (spekiofotometriskl) | MgA | <005 | 400 max 0,5 (1,0) | Priruénik1)P-V-2 metoda B
5  Hioridi (CH) (volumetrijski) “mgh | 516 | 35 | max250 | SRPS ISO 9297:1997; SRPS ISO
; | 9267/1:2007
6  Nititi (NO2-) (spektrofotometrijski) mg/ | <0005 | 229 | max003 | Prirutnikl) P-V-32 metoda A
7 Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) ma/l | 13,93 50 . max500 | Pdru(:nk 1) P-V-31 metoda C
8 |Bekroprovodvos: (onduktomentex) | HS/cm 493 20 d02500 | Prirutnik P-IV-11
9 Boja (fotometrijski) PCo 03 40  max5  WIWNoO32
skale r
10 Miris (senzorski)’ . bez f  bez SMH-002
11 Ukupni ostatak posie isparenja na 105 °C mgl | 349 ' 96 ' /  Priruénik1)P-IV-7
(WW)

Rezultat ispitivanja uzorka su usaglageni sa zahtevima Pravilnika o higiienskoj ispravnost vode za pice, 8.3, stav 1, tatka 21 5 ('SI. list SRJ br. 42/08 | 44/99 |
Sl.glasnik RS br. 28/19)

u;.noquduu&MmequmﬁMamt(SOPO?!N) zdanje 1 od 12.01.2021.

PriruZnik 1) - Voda za pi¢e. Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zadtitu, NlPPﬁmﬂmbd Beograd 1890
WTW No 032 - Originaino uputstvo prolzvodata za upotrebu fotometra photolLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

/

NAPOMENA:Parametri oznateni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i
Analitiar: ekotoksikologiju
mr Suzana Vugdelija, dipl fizikohemicar mr Suzana Vugdy,
/ =

Kraj izvestaja o ispitivanju

v

0B.0701
- Rezultatl ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovnj!zveiug Ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavat osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ "Timok™
**ZZJZ .Timok" ne preuzima odgovomost za taénost | potpunost podataka dobijenih od korisnika usiuga



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala: +38119422477; +38119422543 faks +38119442236;

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  05.06.2024
BRO. 2333

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 2333 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piée ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i
44/99), ('Sl. glasnik RS' br. 28/19).

Specijalista higijene:

dr med. L;ura DoZii:poc higijene

oBoO72C



Zavod za javno zdravije "Timok" e
Sremska br. 13, 19000 Zajecar

ATC
e-mail: timok@zavodzajecar.rs -
centrala:+38119422477; +38119422543 faks:+38119442236; T
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 2334
Strana: 1od 3
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 05.06.2024

NARUCILAC ISPITIVANJA:  Gradska uprava Bor

Adresa:  Mose Pijade 3 19210 Bor | Telefon/Fax 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-130/24 od 28.05.2024

VLASNIK UZORKAT T 7G£ad;ka uprava Bor

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 2334

Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka javna ¢esma

Mesto uzorkovanja  Ostrelj

Predmet ispitivanja:  -Voda iz javne ¢esme u centru sela Ostrelj

Geografske koordinate mesta uzorkovanja:
Uzorkovanje izvréio: ZZJZ "Timok"Dojéinovié Milod Datum uzorkovanja 31,05.2024 Vreme uzorkovanja: 13 h 20 min.

Uzorkovano po:
Pravilniku o natinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pite ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009 izuzev 4 4.1, 442 44,314 4 5SRPS 1SO 5667-1:2023, SRPS EN ISO 5667-3 2018,SRPS EN ISO 5667-
5:2008
Plan uzorkovanja Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Op$tinu Bor za 2024, godinu, broj:3-58-5/24 od 11.01.2024.

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum | vreme prijema uzorka: 31.05.2024 u 14 h 38 min,
Koli¢ina uzorka za fizitko-hemijska ispitivanja: 1,51 Kolitina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300m|
Koliina uzorka za biologka ispitivanja: /

Ostali podaci o uzorku:
/

Dostavijeno:

1. Narudiocu ispitivanja
2 Viasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ "Timok"

08.0701

Napomena. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivan| uzorak

Ovaj izvedtaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ .Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravlje "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajecar e
e-mail: timok@zavodzajecar.rs "t
centrala: +38119422477,; +38119422543;faks: +38119442236, wpvaiorma
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 2334
Strana: 2 od 3
Mikrobioloska ispitivanja zapoceta: 31052024  Mikrobiolodka ispitivanja zavriena: 05.06.2024

Centar za mikgbiologiju. Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTAT!I MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB. | PARAMETAR Jed. Rezultat Memna Referentna

Metoda ispitivanja

mere ispitivanja nesigurnost % vrednost
1 Sulfitoredukujute kiostridije * chw/  100mi <1 / <1 Priruénik 1)deo 2.a.1 metoda 5.1
2  Streptokoke fekainog porekia® u 100 mi odsustvo / odsustvo DMM-001
3 ::‘rgbmmmmpm cfuw/imi 58 / $100 Priruénik 1)deo 2.a.1 metoda 1.1
4 | Ukupne kolormne u 100 mi <1 / 510 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN)
5  Koliformne bakiterije fekalnog u 100 mi <1 / 0 Prirugnik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekia(MPN) -
6  Proteus vrste{MPN)* u 100 mi <1 / 0 Prirutnik 1)deo 2.3 1 metoda 4.1
7  Pseudomonas aeruginosa(MPN)" u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultali ispiivanja su usagladeni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice (‘SI, list SRJ' br.42/98 | 44/99,"SI glasnik RS*28/19), &an3,
stavi tatka1, za ispitivane parametre.

Primenjeno pravilo odlutivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01.2021)
Prirulnik1)"Voda za pice™-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti Privredni pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analitiéar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Gordana Yasilijevic LuCié, spec dr med. Gordana Vasilijevic LuCi¢, spec mikrobiologije
mikrpbiologije =

08,0701

Napomena: Rezultatl ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvedtaj i bilo kop njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavatl osim u celost | uz saglasnost ZZJZ “Timok®
**ZZJZ Timok" ne preuzima odgovomost za taénost | potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok" | e

Sremska br. 13, 19000 Zajecar put
e-mail: timok@zavodzajecar.rs
centrala:+38119422477; +38119422543:faks:+38119442236; ANBOPAIGIAA

A ACNNTHEBALT
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 2334 | siane: 3 od 3
F;wko hemijska ispitivanja zapoéeta: 3N ‘05.-2024 Fizitko-hemijska ispitivanja zavr$ena: 05.06.‘2624

Centar za higijenu | humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB PARAMETAR Jed. rezultat Mema Referentna Metoda ispitivanja
mere  ispitivanja | nesigumosi(®%)  yrednost
1 Mutnota (nefelometrski) NTU = 002 = g4  max1(5 | Priruénik1)P-IV-4 metoda B
2 pH (potenciometrijski) ' [ 72 33 | 68-85 | Prirénk1)P-IV-6 metoda A
3 Oksidabinost (volumetrjski) mg 41 120 G012 | Priruénik1)P-IV-9a
KMnO4/I '
4 Amonisk (NH3) (spekrofotometriski) | M@A | <005 | q00  max0,5(1,0) | Priruénik1)P-V-2 metoda B
5  Hioridi (Cl-) (volumetriski) mg/d | 168 32 max250  SRPS ISO 9297:1997; SRPS ISO
' 9297/1:2007
6 Nt (NO2-) (spextrofotometrjski) | mgh | <0005 g9 max 0,03 | Priruénik1) P-V-32 metoda A
7 Narati (NO3-) (spektrofotometrijski) " mgh 28 | so max 50,0 | Priruénik 1) P-V-31 metoda C
8  Elektroprovodijvost (konduktometriski) | HS/em 818 | 59 002500  Priruénik P-IV-11
9 Boja (fotometrjski) PG 12 e max5  WTW No 032
skale ;
10 Murs (senzorski) [ bez F bez  SMH-002
11 Ukupni ostatak posle isparenjana 105°C | MgA 690 9.6 /  Priruénik1)P-IV-7

(gravimetrijski)

Rmmbuﬁvmjamuwmmwnnmm Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, &1.3, stav 1, tadka 2 ("SL. list SRJ br, 42/98 1 44/99 |
Sl.glasnik RS br. 28/19) zbog povecane koncentracije nitrata, Ostali ispitani parametri su usagladeni sa &1.3, stav 1, tadka 2 5 navedenog pravilnika.

1zjava o usagladenosti rezuitata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odlutivanja 1 (SOP 07.104), izdanje 1 od 12.01.2021.

Priruénik 1) - v&”am‘ Slandafdnombdauispmnnjohblbnﬁeisprmu.Smmuvodummmjm.m?ww. Beograd, 1990
WTW No 032 - Originaino uputstvo prozvodada za upotrebu fotometra photolab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)
/

NAPOMENA:Parametri oznateni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije

Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i
Anditar: ekotoksikologiju
mr Suzana Vugd’r)a. ipf fizikohemicar mr Suzana Vi ja, dip}fizikohemicar
= il e
W= Kraj izvestaja o ispitivanju

08.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvedtaj Wi bilo ko njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavall osim u celosti | uz saglasnost ZZJZ “Timok™
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovomost za taénost | polpunost podataka dobijenih od kortsnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala: +38119422477, +38119422543 faks: +38119442236;

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datu; 05.06.2024
BRO. 2334

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 2334 zakljuCeno je
da je ispitivani uzorak higijenski neispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('SI. list SRJ' br. 42/98 i
44/99), ('Sl. glasnik RS' br. 28/19) zbog povec¢anog sadrzaja nitrata. Voda nije za
piée. Predlog mera: potrebno je, primeniti adekvatne tehni¢ko-tehnoloske mere za
njihovo dovodenje u okvire Pravilnikom propisanih vrednosti.

Specijalista higijene:

dr med., L}ut;usa Bordevit, spec higijene
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