Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar g
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

A HATIEA &

centrala: +38110422477: +38110422543;faks:+38119442236. " TR
1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3440
Strana: 1 od 3
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 06.08.2024

NARUCILAC ISPITIVANJA:  Gradska uprava Bor
Adresa: Mode Pijade 3 18210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-130/24 od 28.05.2024
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava Bor
Adresa. Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 3440

\rsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka lokalni vodovod

Mesto uzorkovanja Gomjane

Predmet ispitivanja.  Voda (z tesme u $koli Gornjane naselje-"Krusar”

Geografske koordinate mesta uzorkovanja:

Uzorkovanje izvr$io. ZZJZ "Timok"Stojanovi¢ Marko Datum uzorkovanja 31.07.2024  Vreme uzorkovanja: 09 h 30 min

Uzorkovano po.
Pravilniku o naéinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ™ br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009 izuzev 4 4.1, 4 4.2, 44.314.4,5SRPS 1SO 5667-1:2023.SRPS EN ISO 5667-3:2018 SRPS EN ISO 5667-
5:2008

Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opstinu Bor za 2024. godinu, broj.3-58-5/24 od 11.01.2024.

Vrsta ispitivanja. A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijiemu: Odgovara Datum | vreme prijema uzorka: 31.07.2024 u 13h22min
Kolitina uzorka za fizikko-hemijska ispitivanja: 1.5 Kolitina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300ml
_Koli¢ina uzorka za bioloSka ispitivanja: [ — o R o :
Ostali podaci o uzorku:
/
Dostavljeno i A -f."l ot % - Naflelpik
1 Narutiocu ispitivanja ol ) b i u ekologiju
2. Viasniku uzorka //f« ) A R
3. Arhivi ZZJZ "Timok" | = A % 3 }
.\ 2 s | : )
N2, v S ASE
0B.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj izvestaj ih bilo koji njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavati osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**2ZJZ .Timok" ne preuzima odgovomost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga




Zavod za javno zdravije "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala:+38119422477, +38119422543 faks:+38119442236;

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  06.08.2024
BRO. 3440

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 3440 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski neispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i
44/99), ('Sl. glasnik RS' br. 28/19) zbog poveéane mutnoce, prisustva Streptokoka
fekalnog porekla i Koliformnih bakterija fekalnog porekla. Voda nije za pice i
pripremanje hrane. Cesmu vidno obeleZiti "da voda nije za pi¢e". Primeniti
adekvatne tehnicko-tehnoloske mere za njihovo dovodenje u okvire Pravilnikom
propisanih vrednosti (EiS¢enje kaptaze). Ponovna kontrola vode.

igjene:
ik -QL-oec higyene

oBo72C



Zavod za javno zdravlje "Timok" e
Sremska br. 13, 19000 Zajecar

e-mail: timok@zavodzajecar.rs

ATC

A WATIIMA A

centrala;+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; 1A VCTNTMBAR
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3441
Strana; 1od 3
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 06.08.2024

NARUCILAC ISPITIVANJA:  Gradska uprava Bor

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-130/24 od 28.05.2024
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava Bor

19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179

Adresa: Mose Pijade 3

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 3441
Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani izvor

Meslo uzorkovanja MZ Butje
M7 Rudia

Predmet ispitivanja:  -Voda iz javne Cesme na kraju sela-Butje

Geografske koordinate mesta uzorkovanja:

Uzorkovanje zvrdio. ZZJZ "Timok"Stojanovi¢ Marko Datum uzorkovanja 31.07.2024  Vreme uzorkovanja: 10 h 00 min.

Uzorkovano po:
Pravilniku 0 nainu uzimanja uzoraka | metodama za laboratorijsku analizu vode za pi¢e ("S|.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009 izuzev4 4.1, 442 44 3i445SRPS ISO 5667-1:2023 SRPS EN ISO 5667-3:2018
Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Op$tinu Bor za 2024 godinu, broj:3-58-5/24 od 11.01.2024

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prijemu  Odgovara Datum | vreme prijema uzorka 31.07 2024 u 13h23min
Koli¢ina uzorka za fizitko-hemijska ispitivanja. 1,51 Koli¢ina uzorka za mikrobiolo$ka spitivanja: 300mi
Koli¢ina uzorka za bioloska ispitivanja: !

Ostali podaci o uzorku:

/

Dostavijeno:

1 Narutiocu ispitivanja
2 Viasniku uzorka

3 Arhivi ZZJZ "Timok"

nu ekologiju

| ,\

0OB.070 |

Napomena Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvesdta) ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozZavati osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ .Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajecar e
e-mail: timok@zavodzajecar.rs A
centrala: +38119422477; +38119422543;faks: +38119442236, sappator
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3441
Strana. 2 od 3
Mikrobio;tka ispitivanja zapoceta: 3107 2024 Mikrobiologka ispitivanja zavrsena: 05.08.2024

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB PARAMETAR Jed Rezuttat Mema Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivania nesigumost %  vrednost

1 Sulfitoredukujute klostridije * cfu/  100ml <1 ! s1 Priruénik 1)deo 2. a 1 metoda 5.1

2 Streptokoke fekalnog porekla*® U100 ml prisustvo / odsustvo DMM-001

3 Aerobne mezofiine bakierie na chutmi 162 / <100 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
3Irc

4  Ukupne koliformne u 100 ml >16 / <10 Priruénik1)deo 2.a 1 metoda 2.1
bakterije(MPN)

5  Koliformne bakterije fekalnog u 100 ml >16 / 0 Prruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekia{ MPN)

8  Proteus vrste(MPN)* u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1

7 Pseudomonas aeruginosa(MPN)® u 100 ml 5 / 0 Priruénik1)deo 2.a 1 metoda 6.1

Rezuitatl ispitivanga su neusaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('S. list SRJ" br. 42/98 | 44/89 | "Sl glasnik RS"
br.28/19) &an3, stavi tatkal, za parametre Streptokoke fekainog porekia*Aerobne mezofiine bakterije na 37°C Ukupne koliformne bakienje(MPN) Kolformne
Lbakterije fekalnog porekia(MPN) Pseudomonas aeruginosa(MPN)*

Pnmeneno praviio odiuivania: Pravilo 4, (SOP 07 104, izdanje 1 od 12.01.2021)
Priruénik 1)"Voda za pice"-Standardne metode 2a lspitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri oznadeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analiti¢ar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med Vasilijevic LuCiC, spec dr med. Gordana Vasilijevic Lucic, spec mikrobiologije
ikrobiologije :
(A ¢T ¢ te)c!

0B.0701
Napomena: Rezultall ispitivansa se odnose $amo na ispitivani uzorak
gv_a_JEw_aa] ili bilo koji njegov deo se ne sme kopiratl | umnoZavati osim u celosti | Uz saglasnost ZZJZ “Timok™



Zavod za javno zdravlje "Timok" | &

Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

ATC

centrala:+38119422477,; +38119422543 faks: +38119442236; sastma s
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3441 Stm;a:l 3 0d 3
Fizitko hemijska ispitivanja zapogeta: 3107.2024 Fizitko-hemijska ispitivanja zavrena:  05.08.2024

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB PARAMETAR Jed rezultat ‘Merma Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja  nesigumost(%)  yrednost

1 Mutnota (nefelometrifski) NTU 0.1 1.7 max 1(5)  Prirulnik1)P-IV-4 metoda B
2 pH(potenciometrijski) 74 a3 6.8-85  Prirutnik1)P-IV-6 metoda A
3 Oksidabiinost {volumetrijski) mg 53 150 o012 Prirsénik1)P-IV-9a
KMnO4/1
4 Amonijak (NH3) (spekirofotometrijski) mgh < 0,005 118 max 0,5(1,0) Priruénik1)P-V-2 metoda B
5 Hioridi (Ci) {volumetrijski) mg/ 8,82 120 max 250 SRPS ISO 9297:1997; SRPS ISO
' 9297/1:2007
[ Nitrits (NO2-) (spektrofotometrijski) mg/l < 0,005 7.1 max 0,03 Priruémik1) P-V-32 metoda A
7 Nirat (NO3-) (spektrofotometrijski) C mg 3991 5.0 max 50,0  Priruénik 1) P-V-31 metoda C
8  Elextroprovodigvost (konduktometrijski) pSliem 573 20 do 2500  Priruénik P-IV-11
9  Boja (fotometrijski) *Pt-Co 16 16.0 max 5 WTW No 032
skale
10 Mins (senzorski)* bez / bez SMH-002
11 Ukupni ostatak posie isparenja na 105 °C mg/l 457 6.1 ! Prirutnik1)P-IV-7
(gravimetrijski)

Rezultati ispiivanja uzorka su usaglaseni sa zahtevima Pravilnika o higijensko) ispravnosti vode za pice, 8.3, stav 1. tatka 2, 5 ('SI list SRJS br, 42/98 1 44/99 |
Si.glasnik RS br. 28/19).

Izava o usaohser\ossi rezultata ispitivana je doneta na osnovu Pravila odlutivanja 1 {(SOP 075104). dane 1 0d 12012021,

PnruCnik 1) - Voda za pice. Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezr: zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originaino uputstvo proizvodata za upcirebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbait Standard Method)

NAPOMENA:Parametri oznadeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i
Analiticar; ekotoksikologiju

Tatana Stankovié, dipl hemicar, specijalista mr Suzana Vugdelia, dipl ﬂg%mtar

“in sanitarmne jje \) {
Kraj izvestaja o ispitivanju

08.070 |
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Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala:+38119422477, +38119422543 faks: +38119442236;

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  06.08.2024
BRO. 3441

Strana 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 3441 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski neispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i
44/99), ('Sl. glasnik RS' br. 28/19) zbog prisustva Streptokoka fekalnog porekia,
povecanog broja Aerobnih mezofilnih bakterija i Ukupnih koliformnih bakterija i
prisustva Koliformnih bakterija fekalnog porekla i Pseudomonas aeruginosa. Voda
nije za piée i pripremanje hrane. Cesmu vidno obeleZiti "da voda nije za pice".
Primeniti adekvatne tehnitko-tehnoloske mere shodno Pravilnikom propisanih
vrednosti (dezinfekcija vode u kaptazi). Ponovna kontrola vode.

oBor2C



Zavod za javno zdravlje "Timok" e

Sremska br. 13, 19000 Zajecar v
A
e-mail: timok@zavodzajecar.rs
centrala:+38119422477: +38119422543 faks:+38119442236; A WC -'|;z::’-.;i..:
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3442
Strana: 1o0od 3
Datum izdavanja izveétaja o ispitivanju: 06.08.2024
NARUCILAC ISPITIVANJA:  Gradska uprava Bor
Adresa. Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-130/24 od 28.05.2024
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava Bor B
Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 3442

Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka javna Cesma

Mesto uzorkovanja  Oétrel

Predmet ispitvanja.  -Voda iz javne Cesme u centru sela OStrel

Geografske koordinate mesta uzorkovanja;
Datum uzorkovanja 31.07.2024  Vreme uzorkovanja: 10 h 30 min

Uzorkovanje izvrdio: ZZJZ “Timok"Stojanovi¢ Marko
Uzorkovano po:
Pravilniku o na¢inu uzimanja uzoraka | metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 194582009 izuzev4.4.1, 442 44314 4 5SRPS ISO 5667-12023.SRPS EN ISO 5667-3:2018 SRPS EN 1SO 5667-
5:2008
Plan uzorkovanja Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opstinu Bor za 2024, godinu, broj:3-58-5/24 od 11.01.2024

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled
Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka 31.07.2024 u 13h24 min

Koli¢ina uzorka za fizilko-hemyska ispitivanja: 1,51 Koliéina uzorka za mikrobioloska ispitivanja: 300mi

Koli¢ina uzorka za biolo$ka ispitivanja: / -
Ostali podaci o uzorku:
!

Dostavijeno:

1. Narutiocu ispitivanja
2. Viasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ "Timok"

080701

Nappmena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj uMlq ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ “Timok"
**ZZJZ . Timok™ ne preuzima odgovornost za tanost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajecar e
e-mail: timok@zavodzajecar.rs AR
centrala: +38119422477, +38119422543;faks:+38119442236; Ao
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3442
Strana: 20d 3
Mikrobiolo$ka ispitivanja zapoceta: 7 31.07.2024 Mikrobiolo$ka ispitivanja zavr$ena: 05.08 2024

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB. PARAMETAR Jed. Rezultat Memna Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja nesigumost %  vrednost

1 Sulfitoredukujuie klostridije * cfu/  100ml <1 ! <1 Priruénik1)deo 2.3.1 metoda 5 1

2 Steplokoke fekalnog porekla*® u 100 m prisustvo ! odsustvo DMM-001

3 A;rgwmmflmbamm cfu/imi 5 / <100 Priruénik1)deo 2 a. 1 metoda 1.1
3

4  Ukupne koliformne u 100 mi 6 / <10 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
baktenje(MPN)

5  Koliformne bakterije fekalnog u 100 mi 1 / 0 Prirunik1)deo 2 a. 1 metoda 2.2
porekla(MPN)

6  Proteus vrste{MPN)* u 100 mi <1 ! 0 Priruénik 1)deo 2.a.1 metoda 4.1

7  Pseudomonas aeruginosalMPN)* v 100 mi <1 f 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultat ispaivanja su neusagiadeni sa zahtevima datim u Praviiniku o higsienskoj ispravnost vode za pice ('SI. list SRJ' br, 42/98 | 44/99 | "Si.glasnik RS"
br.2619) Elan3, stavi tatkal, za parametre:Streptokoke fekainog potekla'KoMon_n_ge bakterije fekalnog porekla(MPN)
Primenjeno pravilo odiutivanja: Pravilo 4, (SOP 07,104, izdanje 1 od 12.01.2021)
Prinuénik1)"Voda 2a pice™-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnost), Privredni pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri oznadeni * nisu obuhvacéeni obimom akreditacije

Analiticar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med Gordana Vasilijevic LuGié, spec dr med. Gord: Vasilijevic Luci¢, spec mikrobiologije
mikrob ije
| Ah ¢ T MC f(

0BDO70 |

Napomena. Rezultati ispitivania s 0dnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj lzvedtaj li bilo koj nyegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati 0sim u cedosti | uz saglasnost ZZJZ “Timok"
""ZZJZ . Timok" ne preuzima odgovomost za taénost | potpunost podataka dobijenih od korsnka usluaa
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Zavod za javno zdravlje "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V

Fizicko hemijska hpluvan]a‘upotm:
Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju

PARAMETAR

Mutnoca (nefeiometnjski)

pH (potenciometrijski)

Oksidabilnost (volumetrijski)

Amonijak (NH3) (spektrofotometrijski)
Hioridi (Cl-) (volumetrijski)

Nitriti (NOZ2-) (spektrofotometrijski)
Nitrati (NO3-) (spekirofotometnijski)
Elektroprovod!jivost (konduktometrigski)
Boja {fotometnjski)

Miris {senzorski)*

Ukupri ostatak posie isparenja na 105 °C
(gravimetrijski)

3107.2024 Fiziéko-hemijska ispitivanja zavréena:

Jed rezultat

mere 1spitivanja

NTU 0,02
7.3

mg 6.0

KMnO4/|
mg/l <005
mg/l 159

mg/l < 0,005

mgn 80,29
uS/cm 830
*Pt-Co 1.5

skale

bez
mgh | 71

Mema
nesigumost] %)

117

33

15.0

12,0

71

50

20

16.0

6.1

Referentna
vrednost

max 1 (5)

68-85

do 12

max 0.5 (1,0)

max 250

max 0,03

max 50,0

do 2500

max 5

bez

¢

ATC

centrala:+38119422477, +38119422543;faks:+38119442236; N,

A A
1A SCTHTR AT

]
3442 Strana. 3 od 3
05.08.2024

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

Metoda ispitivanja

Priruénik1)P-IV-4 metoda B

Priruénik1)P-IV-6 metoda A
Priruénik1)P-IV-9a
Priruénik1)P-V-2 metoda B

SRPS ISO 9297:1997; SRPS ISO
9297/1:2007

" Priruénik1) P-V-32 metoda A

Priruénik 1) P-V-31 metoda C

Prirutnik P-1V-11

WTW No 032

SMH-002

Priruénik1)P-IV-7

Rezultall ispitvanja uzorka su neusagladeni sa zahtevima Praviinika o higijensko] ispravnosti vode za pite, £1.3, stav 1. tadka 2 ("SI, list SRJ br. 42/88 | 44/99 |
Siglasnik RS br. 28/19) zbog povetane koncentracije nitrata. Ostall ispitani parametri su usagladeni sa zahtevima &3, stav1, tatka 2, 5 navedenog pravilnika.

Izjava o usagladenost rezultata ispitivania je doneta na osnovu Pravila odiugivanja 1 (SOP 07.104), izdanje 1 od 12,01 2021,
Prirutaik 1) - Voda za pice, Standardne metode za ispitivanje higilenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled. Beograd, 1990
WTW No 032 - Originaino uputstvo proizvodada za upotrebu fotometra photolab® S12 WTW. jun 2014 Color Hazen {Platinum-Cpbalt Standard Method)

!

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Taana Stankovi¢, dipl hemitar, specijalista

Analiti¢ar:

sanitarne hemje
- ©o 6

0B.0701

2 Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i

V

Kraj izvestaja o ispitivanju

ekotoksikologiju

mr Suzana Vugdelija, dip! Xfohem:tar

: Umlo,a«ww



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajec¢ar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala: +38119422477, +38119422543 faks +38119442236;,

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  06.08 2024
BRO. 3442

Strana 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 3442 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski neispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i
44/99), ('Sl. glasnik RS' br. 28/19) zbog povecanih nitrata, prisustva Streptokoke
fekalnog porekla i Koliformne bakterije fekalnog porekla. Voda nije za pi¢e. Predlog
mera: Neophodno je vidno obeleziti Cesmu sa obavestenjem "da voda nije za pice".
Potrebno je, primeniti adekvatne tehni¢ko-tehnoloske mere za njihovo dovodenje u
okvire Pravilnikom propisanih vrednosti. Ponovna kontrola vode.
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