Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar e

ATC
e-mail: timok@zavodzajecar.rs citg
JABUPATOFAA
centrala:+38119422477; +38119422543 faks:+38119442236; 1A WCTMTMBAILE
BN ) XS
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3353
Strana: 1od 3
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 1.8.2024
NARUCILAC ISPITIVANJA:  Gradska uprava Bor
Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4.130/24 od 28.5.2024
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava Bor
Adresa. Mode Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 3353 i
Vrsta uzorka: Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani zvor
Mesto uzorkovanja:  MZ Staro selidte
Predmet ispitivanja-  -Voda iz javne tesme "Hajducka voda“-Staro seliste
Geografske koordinate mesta uzorkovanja: /
Uzorkovanje izvréio. 2ZJZ "Timok Dojéinovic Milos Datum uzorkovanja 26.7.2024 Vreme uzorkovanja: 10 h 00 min.
Uzorkovano po
Pravilniku o nadinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl list SFRJ" br. 33/87 )
/
Plan uzorkovanja Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opétinu Bor za 2024. godinu, broj:3-58-5/24 od 11.01.2024.
Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregied
Stanje uzorka na prijemu. Odgovara Datum | vreme prijema uzorka: 26.7.2024 u 13h51min
Kolitina uzorka za fizilko-hemijska ispitivanja: 1,51 Kolitina uzorka za mikrobiolodka ispitivanja 300m|

Kolitina uzorka za biolotka ispitivanja: __ / e i o

Ostali podaci o uzorku:
/

Dostavijeno

1. NaruCiocu ispitivanja
2. Viasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ "Timok"

OB.O701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti | uz saglasnosti Z2ZJZ “Timok"
**22JZ .Timok" ne preuzima odgovornost za tatnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravije "Timok" —
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3353

Strana: 2 od 3

Mikrobioloska ispitivanja zapoceta: 26.7.2024 Mikrobiolo$ka ispitivanja zavrsena: 31.7.2024

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB | PARAMETAR Jed. Rezuttat Merma Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja nesigumost %  vrednost

1 Sutfitoredukupste kiostridlje * cfu/  100mi <1 f <1 Priruénik 1)deo 2.3 1 metoda 5.1

2  Sueptokoke fekalnog porekla® u 100 ml odsustvo / odsustvo DMM-001

3 A;gmmubakmna cfu/1mi <1 / <100 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
3

4  Ukupne koliformne u 100 mi <1 / <10 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
baktenje(MPN)

5  Koliformne bakterije fekainog u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekia(MPN)

6  Proteus vrste(MPN)" u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1

7  Pseudomonas aeruginosa(MPN)* u 100 ml <1 ! 0 Prirutnik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultat: ispitivanja su usagladeni sa zahtevima datim u Praviiniku 0 higijenskoj ispravnosti vode za pice("S|. List SRJ™ br.42/88 | 44/89 i"S|.glasnik RS", br.28/19)
an3 stav1 talkat za ispltivane parametre.

Primenjenc pravilo odiutivania: Pravilo 4.(SOP 07.104,izdanje 1 od 12.01.2021 )
Priruénik 1 "Voda za pite®-Standardne metode 2a ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregied Beograd. 1990

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analitiéar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Dragana Drobnjakovi¢ Jelenkovic, dr med. Gordana Vasilljevi¢ Lu¢ié, spec mikrobiologije
ikrobiologife y
o ﬂ/ £ C‘/ ;X.L4 Yy e
0B.0701 ()

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj lzvedtaj ili bllo koj njegov deo se ne sme kopiratl | umnoZavati osim u celost | uz saglasnosti ZZJZ "Timok™
“ZZJZ . Timok® ne preuzima odgovornost za tatnost | potpunost podataka dobijenih od korisnika usiuga



Zavod za javno zdravlje "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

¢

ATC

3300

Fizicko hemijska ispitivanja zapoceta:

centrala: +38119422477: +38119422543;faks: +38119442236;
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V

26.7.2024 Fizitko-hemijska ispitivanja zavriena:

JUABOPA TPVIA
A MCTMTHBANE
SONC 1 oA

3353 Strana: 3 °d, 3 7
30.7.2024

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB PARAMETAR Jed rezultat Mema Referentna Metoda ispitivanja
mere  Ispitivanja  nesgumosti%)  yrednost
1 Mutnota (nefelometrifski) NTU 0,11 17 max 1(5)  Priruénik1)P-IV-4 metoda B
2 pH (potenciometrifski) o 73 33 68-85 | Priruénik1)P-IV-6 metoda A
3 Oksidabiinost (volumetrjski) mg 53 15.0 do12  Priruénik1)P-IV-9a
KMnO4/|
4 Amonijak (NH3) (spektrofotometrijski) mg/l <0,05 118 max 0,5 (1,0) Priruénik1)P-V-2 metoda B
5 Hioridi (Cl-) (volumetrijski) mgA 127 120 max250  SRPS ISO 9297:1997; SRPS ISO
: 9297/1:2007
6  Nitriti (NO2-) (spektrofotometrijski) mg/l < 0,005 7.1 max 0,03  Priruénik1) P-V-32 metoda A
7 Nitrat (NO3-) {spektrofotometrijski) mall 56,02 50 max 500  Priruénik 1) P-V-31 metoda C
8§  Elektroprovodijvost (konduktometrijski) pSiem 893 20 do 2500 | Priruénik P-IV-11
9 Boja (fotometriski) - *Pt-Co 0.7 16.0 max5  WTW No 032
skale '
10 Miris (senzorski)® bez J bez SMH-002
11  Ukupni ostatak posle isparenja na 105 °C mg/l 738 6.1 / Priruénik 1)P-IV-7

{gravimetrijski)

Wl%mmﬁaquMﬂhﬁlﬁowmmIWMnm.u,:!.stav1.hut12(‘SU.u:tSR.rbt. 42/98 1 44/99 |
Sl glasrek RS br, w;&mmummm.mmm parametri su usagiadeni sa zahtevima ¢1.3, stav1, tatka 2, 5 navedenog praviinika

Izjava o usaglasenost rezultata Ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odiutivania 1 (SOP 07.104), izdanje 1 od 12.01,2021.

Prinsénik 1} - Voda za pide, Standardne metode za ispitvanie higiienske ispravnosti, Savezni zavod za 2dravstvenu zadtitu, NIP Privredni pregied, Beograd. 1990

WTWNoOSZ-Mmmmmﬁa&um&l«m«ammwzw.m201lcdarhm(ﬁnm-cmsmmuwnd)

/

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije

Sef odeljenja za sanitarnu hemiju |

Analitiar: ekotoksikologiju
Tatiana Stankovic, dipl hemiCar, specijalista mr Suzana Vugdelyja, dipl fizikohemicar
> sanitarme hegije
Wosaryo VA B

Kraj izvestaja o ispitivanju

08.0701
Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvedtaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavati osim u celosti | uz saglasnost ZZJZ "Timok"
**22JZ .Timok* ne prewzima odgovormost za tadnost i potpunost podataka dobijenih od konsnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs
centrala:+38119422477, +38119422543;faks:+38119442236;

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datu;rw 31.7.2024
BROJ 3353

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 3353 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski neispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i
44/99), (‘Sl. glasnik RS' br. 28/19) zbog povecane koncentracije nitrata. Voda nije
za pice. Predlog mera: Potrebno je, primeniti adekvatne tehni¢ko-tehnoloske mere
za njihovo dovodenje u okvire Pravilnikom propisanih vrednosti (CiS¢enje kaptaze).
Cesmu vidno obeleZiti, da "voda nije za pi¢e". Ponovna kontrola vode.

oBo72C



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar e

e-mail: timok@zavodzajecar.rs
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centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; .’j.‘;’&?';{t.'i&.“.. |
BOAC | O
1IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3354
Strana: 1od 3
Datum izdavanja izve$taja o ispitivanju: 31.7.2024
NARUCILAC ISPITIVANJA:  Gradska uprava Bor
Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-130724 od 28.5.2024
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava Bor _
Adresa: Mose Pyade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179

PODAC!I O UZORKU SA OZNAKOM: V 3354 o
Poreklo uzorka Kaptirani izvor

Vrsta uzorka:  Voda za pice
Mesto uzorkovanja:  MZ Staro seliste

Predmet ispitivanja;  Voda iz javne tesme u ulici "D.Tucovita"-Staro seliéte

Geografske koordinate mesta uzorkovanja:
Uzorkovanje IzvrSio: ZZJZ “Timok Dojéinovic Milos

Datum uzorkovanja 26.7.2024 Vreme uzorkovanja: 10 h 15 min.

Uzorkovano po:
Pravilniku o nadinu uzimanja uzoraka | metodama za laboratonjsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN 1SO 19458:2000 izuzev4.4,1, 44.2, 443 (4 4 5SRPS ISO 5667-1:2023,SRPS EN ISO 5667-3:2018

Plan uzorkovanja Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opétinu Bor za 2024. godinu, broj:3-58-5/24 od 11.01.2024

Vrsta ispitivanja. A - Osnovni pregled

Datum | vreme prijema uzorka: 26.7.2024 u 13 h 52 min.

Koliéina uzorka za mikrobioloka ispitivanja: 300m!

Stanje uzorka na pnjemu. Odgovara
Kolicina uzorka za fizitko-hemijska ispitivanja: 1,51
Koli¢ina uzorka za biolo$ka ispitivanja. / - - Bl
Ostali podaci o uzorku:
{

Dostavijeno:

1. Narudiocu ispitivanja
2 Viasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ "Timok"

0B.0701
Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ “Timok”

*+2ZJZ .Timok" ne preuzima odgovornost za tatnost | potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajecar e
e-mail: timok@zavodzajecar.rs Ly B
centrala:+38119422477; +38119422543;faks;+38119442236; AMBOPATOPYUA
R T
1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3354
Strana: 20od 3
Mikrobiologka ispitivanja zapoteta: 2672024  Mikrobioloska ispitivanja zavr$ena: 31.7.2024

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB. | PARAMETAR Jed. Rezultat Merma Referentna Metoda ispitivanja
mere Ispitivanja nesigumost %  vrednost

1 Sulfitoredukujuce kiostridije * cfu/  100ml <1 / s1 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1

2  Strepiokoke fekalnog poreklia® uw 100 ml odsustvo / odsustvo DMM-001

3 Aerobne mezofilne bakterije na cfu/imi 2 / $100 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
arC

4  Ukupne koliformne u 100 mi <1 / <10 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije{MPN)

5  Koliformne bakterije fexainog v 100 mi <1 / 0 Prirunik 1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekia{MPN)

6  Proteus vrsie(MPN)" u 100 mi <1 ! 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1

7 | Pseudomonas aeruginosa(MPN)* u 100 mi <1 [ 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultat Ispitivanja su usaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice("SI. List SRJ br.42/98 | 44/99 I"Si.glasnik RS", br.28/19)
gan:i.suvt,u&u.u ispitivane parametre.

Primenjeno pravilo odiutivanga: Pravilo 4.(SOP 07.104,zdanye 1 od 12.01.2021.)
Priruénik1)"Voda za pike”-Standardne metode za ispitivanje higljenske ispravnostl, Privredni pregled Beograd. 1990

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije

Analitiéar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Dragana Drobm‘akov(t_: Jelenkovic, ~0r med. Gordana Vasilijevic LuCi¢, spec mikrobiologije

spec mikrobiologije
CFr— s/ G
08.0701

Napomena: Rezuitati ispitivanja se odnose samo na Ispitivani uzorak
Ovaj izvestaj mubWWd&umleumo&inucMImmmﬂZHZW’
*2ZJZ Timok" ne preuzima odgovomost za tadnost | potpunost podataka dobijenh od korisnika usiuga




Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs
centrala:+38119422477; +38119422543 faks:+38119442236;

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  31.7.2024
BRO. 3354

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 3354 zakljueeno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS’ broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i
44/99), ('Sl. glasnik RS’ br. 28/19).

oBO072C



Zavod za javno zdravije "Timok" e
Sremska br. 13, 19000 Zajecar

ATC
e-mail: timok@zavodzajecar.rs B
SAROPATOPALA
centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; 1 :(?'nmxm
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3355
Strana: 10d 3
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 31.7.2024
NARUCILAC ISPITIVANJA:  Gradska uprava Bor
Adresa. Mode Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-130/24 od 28.5.2024
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava Bor
Adresa. Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 3355
Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani zvor
Mesto uzorkovanja MZ Metalurg
Predmet ispitivanja.  Voda iz javne Cesme "Metalurg - MZ Metalurg
Geografske koordinate mesta uzorkovanja:
Uzorkovanje izvrio. ZZJZ "Timok™Dojtinovi¢ Miloé Datum uzorkovanja 26.7.2024 Vreme uzorkovanja. 10 h 40 min,
Uzorkovano po:
Pravilniku 0 nacinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice (“Sl.list SFRJ" br. 33/87 )
SRPS EN ISO 19458:2009 izuzev4 41,442 44314 45SRPS 1SO 5867-1:2023 SRPS EN ISO 5667-3:2018
Plan uzorkovanja: Uzorkovano pa Planu uzorkovanja za Opétinu Bor za 2024. godinu, broj:3-58-5/24 od 11.01.2024.
Vrsta ispitivanja. A - Osnovni pregled
Stanje uzorka na prnjemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka 26.7.2024 u 13 h52min
Koli¢ina uzorka za fizitko-hemijska ispitivanja: 1,5l Koli¢ina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300m|
I 7K0I0¢i£ uzorka za bioloSka ispitivanja. | - B . B
Ostali podaci o uzorku:
/
Dostavijeno:

1. Naru€iocu ispitivanja
2 Vlasniku uzorka
3. Arhivi ZZJZ "Timok"

0B.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvedla; il bilo koji njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavati osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ “Timok"™
**ZZJZ .Timok™ ne preuzima odgovornost za tatnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok" —

Sremska br. 13, 19000 Zajecar e
e-mail: timok@zavodzajecar.rs o~
centrala: +38119422477; +38119422543 faks: +38119442236; hsoeatomms
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3355
Strana: 2 0d 3
Mikrobiolo#ka ispitivanja zapoleta: 26.7.2024 Mikrobioloska ispitivanja zavréena: 31.7.2024

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB. PARAMETAR Jed. ‘Rezultat Merma Referentna Metoda Ispitivanja
mere ispitivanja nesigurnost % vrednost
! ———— 3 - i - - SV 1 N i———— e SUSEL Y
1 Sulfitoredukupuce klostridije * chu/  100mi <1 ! s1 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1
2 | Streptokoke lekainog porekla® u 100 m! odsustvo / odsustvo DMM-001
3 Aerobne mezofilne bakterije na cfwiml 1 / $100 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
3rC
4 Ukupne koliformne U100 ml <1 / 510 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 21
bakterije{MPN)
5  Koiiformne baktenje fekalnog u 100 ml <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekia(MPN)
6  Proteus vrste(MPN)* u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a 1 metoda 4.1
7 Pseudomonas aeruginosa(MPN)* w100 ml <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su usaglaseni sa zahtevima datim u Praviiniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice("SI. List SRJ" br.42/98 | 44/99 i"S|.glasnik RS’, br.28/19)
Clan3,stav1.tatkal za ispitivane parametre.

Primengeno pravilo odiutivanja: Pravilo 4,(SOP 07.104.izdanje 1 od 12.01.2021,)
Priruénik 1]"Voda za pite*-Standardne metode za ispilivange higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd. 1980

NAPOMENA:Parametri oznageni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije

Analiticar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Dragana Drobnjakovi¢ Jelenkovic, dr med. Gordana Vasilijevi¢ LuCic, spec mikrobiologije
spac mikrobiologije =

O8.0701

Napomena: Rezultati ispitivania se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvesta) llblbkoimeoovdoosommkownthuwrohvabosmucuosﬂlaug!asnosliZZJZ’l’moh‘
**ZZJZ .Timok" ne preuzima odgovormost za tatnost | potpunost podataka dobkenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok" e

Sremska br. 13, 19000 Zajecar D

e-mail: timok@zavodzajecar.rs %20y
centrala;+38119422477; +38119422543;faks: +38119442236, FABOPAIGPYA

JA BCOUTHRAGE
1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V

RONC 1S
3355 Strana: 3 od 3
Fizicko hemijska ispitivanja zapoteta: 26.7 2024 Fizitko-hemijska ispitivanja zavriena: 31.7.2024
Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB PARAMETAR Jed. rezuitat Mema Referentna Metoda ispitivan)a
mere  ispitivanja | nesigumost(%)  yrednost

1 Mutnoda (nefelometrijski) NTU 0.02 117 max1(5)  Priruénik1)P-IV-4 metoda B
2  pH (potencometrijski) 74 3.3 68-85 Prirunik1)P-IV-6 metoda A
3 Okskiabiinost (volumetrijski) mg 47 150  do12 Priruénik1)P-IV-9a
KMnO4n
4  Amoniak (NH3) (spektrofotometrijski) mgh <0,05 18 max 0,5 (1,0) ' Priruénik1)P-V-2 metoda B
5  Hiordi (Cl-) (volumetrijski) . mg/l 350 12.0 max250 | SRPS ISO 9297:1997; SRPS ISO
: 9297/1:2007
6§  Nitriti (NO2-} (spektrofotometrijski) mg/l < 0.005 71 max 0,03  Priruénik1) P-V-32 metoda A
7 Nivab (NO3-) spektrofotometrijski) mg/l 1871 50 max 50,0  Priruénik 1) P-V-31 metoda C
8  Elektroprovodijivost (kondukiometrijski) uSlem 706 20 d0 2500  Priruénik P-IV-11
9 Boja (fotometrjski) *Pt-Co 08 180 max5  WTW No 032
skale
10 Miris (senzorski) ‘ bez P bez SMH-002
11 Ukupni ostatak posle isparenja na 105 *C mgh 480 6.1 / Priruénik1)P-IV-7

(gravimetrigski)

Rezultati ispitvanja uzorka su usagladeni sa zahtevima Praviinika o higijenskoj Ispravnosti vode za pice, &.3. stav 1. tatka 2, 5 ('Sl ist SRJ' br. 42/08 | 44/99 1
Stglasnik RS br. 28/19). S
1zjava o usagiadencsti rezultata ispitivania je doneta na osnovu Pravila odiutivania 1 (SOP 07.104), izdanje 1 od 12.01.2021.

Prruénik 1)- Voda za pice, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni 2avod 23 zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregied, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo protzvodata za upotrebu fotometra photolab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

NAPOMENA:Parametri oznageni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju |

Analiti¢ar: ekotoksikologiju
Tatjiana Stankovié, dipl hemicar, specijalista mr Suzana Vugdelija, dipl fizikohemicar
o sanitame hemije
Mg anvobut =
Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.O70 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovay izvedta) il bilo kojl njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavatl osim u celostl | uz saglasnosti ZZJZ “Timok™
**ZZJZ .Timok™ ne preuzima odgovornost za tadnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala:+38119422477; +38119422543 faks +38119442236;,

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum 3172024
BRO. 3355

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 3355 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i
44/99), ('Sl. glasnik RS' br. 28/19).

"

Specijal gijpne:
e :
dr med Diga . higijene

"‘}\
"on N

OoBO72C



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar e

ATC
e-mail: timok@zavodzajecar.rs o
A BUMATUPYLUIA
centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; " ACTHTAS
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3356
Strana: 10d 3
Datum izdavanja izves$taja o ispitivanju: 31.7.2024
NARUCILAC ISPITIVANJA:  Gradska uprava Bor
Adresa; Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-130/24 od 28.5.2024
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava Bor
Adresa. Moée Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 3356
Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani zvor
Mesto uzorkovanja Brestovacka banja
Predmet ispitivanja.  Voda za ofi iz javne Cesme u Brestovackoj banji
Geografske koordinate mesta uzorkovanja:
Uzorkovanje izvr$io. ZZJZ "Timok"DojCinovic Milo$ Datum uzorkovanja 26.7.2024 Vreme uzorkovanja: 11 h 05 min
Uzorkovano po:
Pravilniku 0 nadinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl list SFRJ" br. 33/87 )
SRPS EN ISO 19458:2009 izuzev4.4 1,442 443144 5SRPS 1SO 5667-1:2023 SRPS EN ISO 5667-3:2018
Plan uzorkovanja Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opétinu Bor za 2024. godinu, broj:3-58-5/24 od 11.01.2024.
Vrsta ispitivanja. A - Osnovni pregled
Stanje uzorka na prijemu. Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 26.7.2024 u 13h52min
Koli¢ina uzorka za fizilko-hemijska ispitivanja: 1,5l Kolitina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300m|

Kolitina uzorka za bioloska ispitrvani_a; /

Ostali podaci o uzorku:
/

Dostavijeno

1. Naru€iocu ispitivanja
2. Viasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ “Timok™

OB.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavati osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tanost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"

Mikrobioloska ispitivanja zapoceta:

VRSTA UZORKA: Voda za pite

RB. PARAMETAR

Jed.
mere

1 Sulfitoredukujute klostridije *
2  Streptokoke fekalnog porekia®
3 Aerobne mezofiine bakterije na

3rc

4 Ukupne koliformne
bakterije{MPN)

5 Koliformne bakterije fekainog
porekia{MPN)

6 Proteus vrste(MPN)*

cfw 100mi

u100mi

cfu/imi

u 100 ml

u 100 mi

u 100 mi

Sremska br. 13, 19000 Zajecar e
e-mail: timok@zavodzajecar.rs opof
centrala: +38119422477; +38119422543;faks: +38119442236, ASOPATORAS
W PCOWTHIAN
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3356
Strana;. 2 od 3
26.7 2024 Mikrobiolo$ka ispitivanja zavrsena: 31.7.2024
Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
Rezultat Merna Referentna Metoda ispitivanja
ispitivanja nesigurnost %  vrednost _
<1 / <1 Priruénik1)deo 2.a 1 metoda 5.1
odsustvo / odsustvo DMM-001
6 / <100 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
<1 / =10 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
<1 / 0 .7Priru¢ni(1)de025.1 metoda 2.2
<1 / 0 Priruénik1)deo 2 a.1 metoda 4.1
<1 / 0 Priruénik1)deo 2 a.1 metoda 6.1

7 Pseudomonas aeruginosa(MPN)*

u 100 mi

Rezultati ispitivanja su usagladenl sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice("St. List SRJ" br 42/98 | 44/99 i*S|.glasnik RS", br.28/19)

Clan3,stav1 tatka1 za ispitivane parametre.

Primenjeno pravilo odluivanga: Pravilo 4.(SOP 07.104,izdanje 1 od 12.01.2021,)

Prirutnik1"Voda za pice™-Standardne metode za ispdivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri oznageni * nisu obuhvacéeni obimom akreditacije

Analitic¢ar:

dr med. Dragana Drobnjakovic Jelenkovic,

s e

0B.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj tzvedta; ili bilo koji njegov deo se ne sme kopiratl | umnoZavati osim u celosti | uz saglasnostt ZZJZ “Timok™
**ZZJZ . Timok® ne preuzima odgovomost 2a taénost | potpunost podataka dobijenih od korisnika usiuga

Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
9 dr med. Gordana Vasilijevi¢ Luci¢, spec mikrobiologije

e,



Zavod za javno zdravlje "Timok" | e
Sremska br. 13, 19000 Zajecar

ATC

e-mail: timok@zavodzajecar.rs -0
centrala: +38119422477; +38119422543:faks:+38119442236; PABOPAIITLIA
uxn’fv?cx:u
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3356 |siioe: 3 ad 3
Fizi¢ko hemijska ispitivanja zapoceta: 26.7.2024 quo-ﬁunlpu ispitivanja uMa: — 31.7.2024

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB PARAMETAR Jed. rezultat Mema Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja  nesigumost{%)  yrednost

1 Mutnods (nefelometijski) NTU 0,02 1.7 max 1(5)  Prirunik1)P-IV-4 metoda B
2 pH (potenciometrijski) 75 33 6.8-85  Priruénik1)P-IV-6 metoda A
3 Oksidabilnost ( ki) mg 28 15.0 do12  Priruénik1)P-IV-9a
volumedtrijski oo
4 Amonijak (NH3) (spektrofotometrijski) mgl <005 118 max 0,5 (1,0) ' Priruénik1)P-V-2 metoda B
5  Hiorids (Ci-) (volumetriski) mgA 19.1 120 max250  SRPS ISO 9207:1997. SRPS ISO
' 9297/1:2007
6 Nt (NO2-) (spektrofotometrijski) mg/l < 0,005 7.1 max 0,03 Priruénik1) P-V-32 metoda A
7 Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) mg/l <020 50 . max500  Priruénik 1) P-V-31 metoda C
8  Eletroprovodijvost (konduktometrijski) uSicm 941 20 902500  Priruénik P-IV-11
9  Boja (fotometrijski) *Pt-Co 0.2 16,0 max 5 WTW No 032
skale
10  Miris (senzorski)* bez / bez SMH-002
11 Ukupni ostatak posle isparenja na 105 *C ‘ mg/l 655 6.1 / Priruénik 1)P-IV-7

(gravimetrizski)

Rezultab ispivanja uzorka su usagiadeni sa zahtevima Pravilnika o higijensko| ispravnosti vode za pice, .3, stav 1. tatka 2, 5 ('SI. list SRJ" br. 42/98 | 44/99 |
Slglasnik RS br. 28119) -

1zjava o usaglasencst rezultata ispitivanija je doneta na osnovu Pravila odlutivanja 1 (SOP 07,104). zdanje 1 od 12.01.2021,
Prirutnek 1) - Voda za pice, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled. Beograd, 1990
WTW No 032 - Originaino uputstvo proizvodata za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

{

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i
Analiticar: ekotoksikologiju
Tatjana Stankovi¢, dipl hemicar, specijalista mr Suzana Vugdelija, dipl fizikohemicar

oo ol o

Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.0701

Napomena: Rezultali isplivania se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj zvedta) #i bilo koji njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavali osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ “Timok”
“*ZZJZ .Timok™ ne preuzima odgovomost 2a taénost i potpunost podataka doblenih od korisnika usiuga



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala: +38119422477; +38119422543 faks +38119442236;

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  317.2024
BRO. 3356

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 3356 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS’ broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i
44/99), ('Sl. glasnik RS' br. 28/19).

gijene:

spec higyene

oBo72C



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar e

ATC
e-mail: timok@zavodzajecar.rs o
[ABOPATOPAIA
centrala: +38119422477; +38119422543,faks:+38119442236; A PCTHAI
HOMC 10
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3357
Strana: 1od 3
Datum izdavanja izves$taja o ispitivanju: 31.7.2024
NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava Bor
Adresa. Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-130/24 od 28.5.2024
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava Bor
Adresa  Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 3357
Vrsta uzorka.  Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani izvor
Mesto uzorkovanja:  Brestovalka banja
Predmet ispitivanja:  Voda za Zeludac iz javne tesme u Brestovatkoj banji
Geografske koordinate mesta uzorkovanja:
Uzorkovanje izvr$io: ZZJZ "Timok"Dojéinovi¢ Milos Datum uzorkovanja 26.7.2024 Vreme uzorkovanja: 11 h 30 min.
Uzorkovano pao:
Praviiniku o na€inu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )
SRPS EN I1SO 19458:2009 izuzev 4. 4.1 442 4434 4.5SRPS 1SO 5667-1:2023,.SRPS EN ISO 5667-3:2018
Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opétinu Bor za 2024 godinu, broj:3-58-5/24 od 11.01.2024
Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled
Stanje uzorka na prjemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka 26.7.2024 u 13 h53 min
Koli¢ina uzorka za fizitko-hemijska ispitivanja. 1,5 Koli€ina uzorka za mikrobiolodka ispitivanja: 300ml

_Kolitina uzorka za biolo$ka ispitivanja: /
Ostali podaci o uzorku:

/

Dostavijeno:

1. Naru€iocu ispitivanja
2 Viasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ "Timok"

0B.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na Ispitivani uzorak

Ovaj izvesta) ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavati osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ .Timok" ne preuzima odgovornost za tatnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajecar e
e-mail: timok@zavodzajecar.rs o
centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; AABOPATOMIA
i
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3357 :
Strana: 20d 3
Mikrobioloska ispitivanja zapoceta: 2672024  Mikrobiolodka ispitivanja zavréena: 31.7.2024

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB. PARAMETAR Jed Rezultat Merna Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja nesigumost %  vrednost

1 Sulfitoredukujute kiostridije * cf/  100mi <1 / s1 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1

2  Streptokoke fekalnog porekia® u 100 ml odsustvo / odsustvo DMM-001

3 Aerobne mezofilne bakterije na cfu/imi 1 / <100 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
arc

4  Ukupne koliformne v 100 mi <1 / <10 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakternje(MPN)

§  Koliformne bakterije fekainog u 100 mi <1 / 0 Prirunik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekia{MPN)

6  Proteus vrsta(MPN)" u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1

7  Pseudomonas aeruginosa(MPN)* u 100 mi 6 ! 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitvanja su neusaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('St. list SRJ br. 42/98 | 44/99 | "S| glasnik RS"
br.28/19) &lan3.stavi tatkal, 2a parametar: Pseudomonas aeruginosa(MPN)*

Primenjeno pravito odlutivanja: Pravilo 4,(SOP 07.104.izdanje 1 od 12.01.2021)

Priruénik 1)"Voda za pice”-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnost Privredni pregied Beograd. 1990

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvacéeni obimom akreditacije

Analiti¢ar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Dragana Drobnjakovic Jelenkovic, .dr med. Gordana Vasilijevi¢ Lucic, spec mikrobiologije
£ Z\_—f— Z U

08.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivan| uzorak

Ovaj zvedtaj i bilo koji njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavati osim u celost | uz saglasnosti ZZJZ "Timok™
**ZZJZ .Timok' ne preuzima odgovomost za taénost | potpunost podataka dobjenin od korisnika usiuga



Zavod za javno zdravlje "Timok" | e
Sremska br. 13, 19000 Zajecar

e-mail: timok@zavodzajecar.rs i
centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; AABOPATOPAA
N
1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3357 strana: 3 od 3
Fizitko hemijska ispitivanja zapoteta: 26.7.2024 Fizitko-hemijska ispnumpuvM: - 31,7.2024

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB PARAMETAR Jed. rezultat Mema  Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja  nesigumosi(®%)  yrednost

1 Mutnoca (nefelometrijski) NTU 0,02 17 max 1(5)  Priruénik1)P-IV-4 metoda B
2 pH (potenciometriski) 88 33 68-85  Priruénik1)P-IV-6 metoda A
3 Oksidabinost (volumetrijski) mg 35 15.0 ' do 12 ‘ ant‘:niH)P-N-ga
KMnO4/1
4  Amonijak (NH3) (spektrofotometrijski) mg/l < 0.05 118 max 0,5 (1.0) Priruénik1)P-V-2 metoda B
Hioridi (C3- ) (volu mg/l 191 1 max 250 SRPS 1SO 9297:1997, SRPS ISO
; R &9 9297/1:2007
6  Nitriti (NO2-) (spektrofotometrijski) mgn  <0,005 71 max 003  Priruénik1) P-V-32 metoda A
7 Nitrati (NO3-) {spektrofotometrijski) mg/| <0,20 50 max 50,0  Priruénik 1) P-V-31 metoda C
8  Elektroprovodijivost (konduktometrijski) puSicm 940 20 do 2500 Priruénik P-IV-11
g Boja (fotometrijski) “Pt-Co <02 16,0 max 5 WTW No 032
skale
10  Miris (senzorski)" bez / bez SMH-002
11 Ukupni ostatak posie isparenja na 105 °C mg/l 777 6.1 / Priruéniic1)P-IV-7

(gravimetrijski)

Rezultati ispitvanja uzorka su neusagladeni sa zahtevima Praviinika o higijenskoj ispravnost vode za pice, &.3, stav 1, tadka 5 ('S, list SRJ' br. 42/98 | 44/99 |
gghsryyfs”b_r‘z_g{_lg) zbog povedane pH vrednosti. Ostali ispitand parametri su usagladeni sa zahtevima &1.3, stavi, tatka 2, 5, navedenog pravilnika.
Izjava o usagiadencsti rezultata ispitivania je coneta na osnovu Pravila odiutivania 1 (SOP 07.104), izdanje 1 od 12.01.2021

Pnruénik 1) - Voda za pice, Standardne metode za ispitivanje higijenske speavnost, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregied, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodata za upotrebu fotometra photoLab® $12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvacéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju |

Analiticar: ekotoksikologiju
Tatjana Stankovi¢, dip! hemi¢ar, specijalista mr Suzana Vugdelija, dipl fizikohemiCar
y 7O / .~
Kraj izvestaja o ispitivanju

08.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj zvesta| iubnbkojimovdeosommkopntiimmozavwosinucelosnnuzsaglasnosulZJZ"l”wmﬁ'
*7ZJZ _Timok" ne preuzima odgovomost za tatnost | potpunost podataka dobiienin od korisnika usluga



Zavod za javno zdravije "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala:+38119422477; +38119422543 faks: +38119442236;

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Dalug 31.7.2024
BRO. 3357

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 3357 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski neispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS’ broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i
44/99), ('Sl. glasnik RS' br. 28/19) zbog povec¢ane pH vrednosti i prisustva
Pseudomonas aeruginosa. Voda nije za pic¢e. Predlog mera: Potrebno je, primeniti
adekvatne tehni¢ko-tehnoloske mere za njihovo dovodenje u okvire Pravilnikom
propisanih vrednosti (¢i$¢enje kaptaze i dezinfekcija vode). Cesmu vidno obeleziti,
da "voda nije za pi¢e". Ponovna kontrola vode.

_* Speci

dr mdo,;bi';an

t&nsm igiene

oBo72C



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar e

ATC
e-mail: timok@zavodzajecar.rs i
JABOPATOMAIA |
centrala: +38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; JA VCTHTHEARE |
BONC | 0%
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3358
Strana: 1od 3
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 31.7.2024
NARUCILAC ISPITIVANJA:  Gradska uprava Bor
Adresa. Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-130/24 od 28.5.2024
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava Bor
Adresa. Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 3358 B
Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani izvor
Mesto uzorkovanja Brestovalka banja
Predmet ispitivanja;  Voda za bubrege iz javne cesme u Brestovackoj banji
Geografske koordinate mesta uzorkovanja:
Uzorkovanje izvréio. ZZJZ "Timok"Dojéinovi¢ Milod Datum uzorkovanja 26.7.2024 Vreme uzorkovanja: 11 h 40 min
Uzorkovano po!
Pravilniku 0 nadinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )
SRPS EN 1SO 19458:2000 izuzev 4.4.1, 442, 4434 4.5SRPS 1SO 5667-12023 SRPS EN ISO 5667-3:2018
Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opétinu Bor za 2024. godinu, broj:3-58-5/24 od 11.01.2024
Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled
Stanje uzorka na prijemu. Odgovara Datum | vreme prijema uzorka 26.7.2024 u 13h53min
Koli¢ina uzorka za fizicko-hemijska ispitivanja: 1,5 Kolitina uzorka za mikrobioloSka ispitivanja: 300m|

Koli¢ina uzorka za biologka ispitivanja. ! , . R
Ostali podaci o uzorku:

/

Dostavijeno:

1 Naruliocu ispitivanja
2 Viasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ "Timok"

0B.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**22J2 .Timok" ne preuzima odgovormnost za tanost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

lZVE§TAJ O ISPITIVANJU BROJ V

Mikrobioloska ispitivanja zapoceta:

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB. | PARAMETAR
1 Sufitoredukupsée kiostridije *
2 Strepiokoke fekalnog porekla®

3 Aerobne mezofiine bakterije na
3arc

4 Ukupne koliformne
bakterije(MPN)

5 Koliformne bakierije fekainog
porekia(MPN)

(5] Proteus vrste{MPN)*

7 Pseudomonas aeruginosa(MPN)*

Jed
mere

cfu/ 1(X)mi
u 100 mi
chaimi
v 100 ml
u 100 ml
u 100 ml

v 100 ml

26.7.2024

Rezultat

<1

odsustvo

<1

<1

<1

ispitivanja

¢

ATC

e 1

centrala:+38119422477, +38119422543,faks:+38119442236; WbOPS TOPAIA

A PCIMTHBANE
SONT 109N
3358
Strana: 2od 3
Mikrobiologka ispitivanja zavrSena: 31.7.2024
Merma Referentna Metoda ispitivanja

nesigurnost % vrednost

! s1 Priruénik 1)deo 2.a.1 metoda 5 1

/ odsustvo DMM-001

! <100 Priruénik1)deo 2.a2.1 metoda 1.1

! <10 Prirunik1)deo 2.a.1 metoda 2.1

/ 0 Priruénik1)deo 2.2, 1 metoda 2.2

/ 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1

! 0 Prirunik1)deo 2.a,1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su usaglaseni sa zahtevima datim u Praviiniku o higijensko ispravnosti vode za pice("SI. List SRJ" br.42/98 | 44/99 |"Sl.glasnik RS’. br.28/19)

&iand stav1 1atkal 2a ispitivane parametre.

Primenjenc pravilo odiuivanja: Pravilo 4,(SOP 07 104."&“,‘ 10d 12.01.2021.)

Priruénik1)"Voda za pie"-Standardne metode za isplitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analiti¢ar:

dr med. Dragana Dmbryakov@ Jelenkovic,

e
P

08.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj izvesta) i bilo koji njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavati osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ "Timok®
**ZZJZ .Timok® ne preuzima odgovomost za taénost | polpunost podataka dobijenih od korisnika usluga

Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju

~+ 0r med. Gordana Vasilijevi¢ LuCi¢, spec mikrobiologije

Coc



Zavod za javno zdravlje "Timok" e
Sremska br. 13, 19000 Zajecar

ATC

e-mail: timok@zavodzajecar.rs -
centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; PABOPAIGRAIA
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3358 |siana 3 645
Fiziko hemijska ispitivanja m}o;c;: o 26.7.2024 Fmeuo-mmaﬁu Ispitiv;nh zavriena: 31.7.2024

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pi¢e

RB. PARAMETAR Jed. rezultat Mema Referentna Metoda ispitivanja
mere  ispitivanja  nesigumosi®)  yrednost

1 Mutnota (nefelometrijski) CNTU | 002 1.7 " max1(5) Priruénik1)P-IV-4 metoda B
2 pH (potenciometijski) ' ' 78 33 | 68-85  Prirutnik1)P-IV-6 metoda A
3 Oksidabilnost (volumetrijski) "' mg | 35 = 450 | do12  Priruénik1)P-IV-9a
KMnO4/1 d
4  Amonijak (NH3) (spektrofotometrijski) mg/l <0,05 1.8 max 0,5 (1,0) Priruénik1)P-V-2 metoda B
5 Hioridi (CL) (volumetrijski) mg/ 12,7 120 max250  SRPS ISO 9297:1997; SRPS I1SO
' 9297/1:2007
6  Nitriti (NO2-) (spektrofotometrijski) mg/l <0.005 71 max 0,03  Priruénik1) P-V-32 metoda A
7 Nirat (NO3-) (spektrofotometrijski) mg/l 147 5.0 max 50,0  Prirutnik 1) P-V-31 metoda C
8  Elektroprovodijvost (konduktometrijski) uS/em 770 20 do2500  Priruénik P-IV-11
9  Boja (folometriski) *Pt-Co 0.6 16,0 max 5 WTW No 032
skale
10 Muris (senzorski)® bez / bez SMH-002
11 Ukupni ostatak posle isparenja na 105 °C mg/l 621 6,1 / PriruCnik1)P-IV-7
(gravimetrijski)

Rezultati ispitvanja uzorka su usagladeni sa zahtevima Praviinika o higilenskoj ispravnost vode za pice, ¢1.3, stav 1. tadka 2, 5 ('Sl list SRJ' br. 42/98 | 44/99 |
Si.glasnik RS br. 28/19), o

lzjava o usagladenostl rezultata ispitivania je doneta na osnovu Pravila odludivanja 1 (SOP 07.104), izdanje 1 od 12.01.2021. ]
Prirutnik 1) - Voda za pice, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originaino uputstvo proizvodaéa za upotrebu fotometra photolab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Ptatinum-Cpbalt Standard Methed)

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije

Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i
Analitiar: ekotoksikologiju
Tatjana Stankovic, dipl hemicar, specijalista mr Suzana Vugdelijs, dip! fizikohemitar
y sanitame hemiye /
HWganzobn® ol

Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ill bilo kog njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavati osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ "Timok”
“*ZZJZ .Timok™ ne preuzima odaovormost za taénost | potpunost podataka dobilensh od korisnika usiuga



Zavod za javno zdravije "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala:+38119422477; +38119422543;faks +38119442236;

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  31.7.2024
BRO. 3358

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 3358 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS’ broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i

44/99), (‘SI. glasnik RS’ br. 28/19).

.
Speci ijene:
pgcujquh Np jene
dr med Dﬁaﬁ“}kovic‘. spec higijene

A~

w~ TN\ J
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oBo72C



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar e

e-mail: timok@zavodzajecar.rs

ATC

oL

centrala: +38119422477; +38119422543 faks:+38119442236; VAT
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3359
Strana: 1o0d 3
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 31.7.2024

NARUCILAC ISPITIVANJA:  Gradska uprava Bor
Adresa: MoSe Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva.  Ugovor 4-130/24 od 28.5.2024
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava Bor
Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 3359
Vrsta uzorka:  Voda za pie

Poreklo uzorka Kaptirani izvor
Mesto uzorkovanja: Brestovatka banja

Predmet ispitivanja.  Voda za Zivce iz javne Cesme u Brestovalkoj banji

Geografske koordinate mesta uzorkovanja:
Uzorkovanje izvr$io. ZZJZ "Timok"Dojcinovié Milo$

Datum uzorkovanja 26.7.2024 Vreme uzorkovanja: 11 h 50 min,

Uzorkovano po!
Pravilniku o nadinu uzimanja uzoraka | metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009 izuzev 4.4.1, 442, 44314 4 5SRPS SO 5667-1:2023 SRPS EN ISO 5667-3:2018

Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opétinu Bor za 2024. godinu, broj:3-58-5/24 od 11.01.2024.

Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled

Stanje uzorka na prjemu  Odgovara Datum | vreme prijema uzorka 26.7.2024 u 13h53min
Koli¢ina uzorka za fizitko-hemijska ispitivanja: 15| Koli¢ina uzorka za mikrobioloSka ispitivanja: 300ml|
Koli¢ina uzorka za bioloska ispitivanja: !

Ostali podaci o uzorku:
!/

Dostavijeno:

1 Naruciocu ispitivanja
2 Vlasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ "Timok"

0B.070 1

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ova| izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok”
**ZZJZ .Timok" ne preuzima odgovornost za ta¢nost | potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok" .

Sremska br. 13, 19000 Zajecar e
e-mail: timok@zavodzajecar.rs .
centrala:+38119422477; +38119422543;faks: +38119442236, FABOPATOPIIA
o~
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3359
Strana: 2 od 3
Mikrobiolodka ispitivanja zapoceta: 26.7.2024 Mikrobiolodka ispitivanja zavr$ena: 31.7.2024

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB. PARAMETAR Jed. ‘Rezuitat Mema Referentna Metoda ispitivanja
| mere ispitivanja nesigunost % = vrednost

1 Sulfitoredukujuée kiostridije * chu/  100ml <1 ! <1 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1

2  Sueptokoke fekalnog porekla® v 100 mi odsustvo !/ odsustvo DMM-001

3 Aerobne mezofiine bakterije na cfu/iml 2 ! <100 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
3rc

4  Ukupne koliformne u 100 m! <1 / <10 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije{MPN)

5  Koliformne bakterije fekainog u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekia( MPN) !

6  Proteus vrste{MPN)* v 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1

7  Pseudomonas aeruginosa{MPN)* V100 mi <1 ! 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su usagladeni sa zahtevima datim u Praviiniku o higijenskoj ispravnost vode za pice("SI. List SRJ br.42/98 1 44/99 i"Si.glasnik RS’, br.28/19)
&lan3 stav1 tatkal za ispitivane parametre.

Primenjeno pravilo odluéivania: Pravilo 4,(SOP 07.104,izdanje 1 od 12.01.2021 )
Priruénik 1"Voda za pice”-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnost, Privredni pregied Beograd, 19980

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analiticar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Dragana Drobnjakovi¢ Jelenkovic, dr med. Gordana Vasiljevic LuCic, spec mikrobioclogije
spec mikrobiologije X

f

0B.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj izvedta| il bilo koji njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavati osim u celost | uz saglasnosti ZZJZ “Timok"
**ZZJZ .Timok" ne preuzima odgovornost za taénost | potpunost podataka dobijenih od korisnika usiuga



Zavod za javno zdravlje "Timok" e
Sremska br. 13, 19000 Zajecar

ATC

e-mail: timok@zavodzajecar.rs 1.
centrala: +38119422477, +38119422543 faks:+38119442236; PABOPAIOPIIA
ot~ deosn
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3359 Siana 3 od 3
Fizitko hemijska lsplﬂvmjaVuﬁ;t;u: 26.7.2024 Fizitko-hemijska ispitivanja uvdo?ai 31.7.2024

Centar za higijenu | humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB. | PARAMETAR Jed. rezultat ‘Mema Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja  nesigumost{%)  yrednost

1 Mutnoca (nefelometnjskl) NTU 0.02 1.7 max 1(5)  Prirutnik1)P-IV-4 metoda B
2 pH (potenciometrijski) 8.8 33 68-85  Priruénik1)P-IV-6 metoda A
3 Oksidabiinost (volumetrijski) mg 38 15.0 do12  Priruénik1)P-IV-9a

KMnO4/| ;
4  Amonijak (NH3) {spektrofotometrijski) mg/l < 0,05 118 max 0.5 (1,0) Priruénik1)P-V-2 metoda B
5  Hiondi (Cl-) (volumetrijski) C mgn 153 12.0 max 250  SRPS ISO 9297:1997, SRPS 1SO

Y 9297/1:2007
6  Nurit (NO2-) (spektrofotometrijski) mg/ <0005 74 max 0,03  Priruénik1) P-V-32 metoda A
7 Natrati (NO3-) (spektrofotometijski) ' mg/ <0,20 50 max 50,0  Priruénik 1) P-V-31 metoda C
8  Elextroprovodipvost (konduktometrijski) puSicm ' 939 20 do 2500 Priruénik P-IV-11
9  Boja (fotometryski) “P1-Co <02 18.0 max 5§ WTW No 032
skale i
10 Miris (senzorski)® ' bez p bez SMH-002
11 Ukupni ostatak posie isparenja na 105°C ~~ MgA | 748 6.1 ! Priruénik1)P-IV-7
(gravimetrijski)

Rezultati spitivanja uzorka su neusaglaseni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, &1.3, stav 1, tatka 5 ('SL. list SRJ' br. 42/98 | 44/90 |
St giasnik RS br. 28/19) zbog povecane pH vrednost. Ostall ispitani parametn su usagladent sa zahievima ¢1.3, stav1, tatka 2. 5. navedenog praviinika.

zjava o usaglasenost rezuitata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odiudivanja 1 (SOP 07.104), zdanje 1 od 12.01.2021,

Prirudnik 1) - Voda za pile, Standardne metode 2a ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1980
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodada za upotrebu fotometra photolab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbait Standard Method)

/

NAPOMENA:Parametri oznateni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije
$ef odeljenja za sanitarnu hemiju i

Analiti¢ar: ekotoksikologiju
Tatjana Stankovi¢, dipl hemicar, specijalista mr Suzana Vugdelija, dipl fizikohémicar
sanitame hemij A 7‘ .
Kraj izvestaja o ispitivanju

OB.O701

Napomena: Rezultati ispitivania se odnose Samo na ispivani uzorak

Ovaj izvedta) il bilo koji nfegov deo se ne sme kopirati | umnoZavati osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ "Timok™
**ZZJZ .Timok™ ne preuzima odoovormost za tatnost | potpunost podataka dobienih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravije "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs
centrala: +38119422477, +38119422543 faks:+38119442236,
STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  31.7.2024

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 3359 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski neispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS’ broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi¢e ('S. list SRJ' br. 42/98 i
44/99), ('Sl. glasnik RS' br. 28/19) zbog povecéane pH vrednosti. Utvrdeni razlog
neispravnosti ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi. Voda se mozZe koristiti za
pice. Predlog mera: Potrebno je, primeniti adekvatne tehni¢ko-tehnoloske mere za
njihovo dovodenje u okvire Pravilnikom propisanih vrednosti. Ponovna kontrola vode.

oBo72C

ecijz igijefe:
dr med. Ogln iljk ’ higijene

sy N



Zavod za javno zdrévlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar e

ATC
e-mail: timok@zavodzajecar.rs o
NABOPATOPVLA
centrala:+38119422477; +38119422543;faks: +38119442236; fa HCTUUBANL
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3360
Strana: 1od 3
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 1.8.2024
NARUCILAC ISPITIVANJA:  Gradska uprava Bor
Adresa. Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva: Ugovor 4-130/24 od 28.5.2024
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava Bor
Adresa: Mode Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 3380
Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani izvor
Mesto uzorkovanja: Borsko jezero
Predmet ispitivanja:  Voda iz javna ¢esme kod autobuske okretnice-Borsko jezero
Geografske koordinate mesta uzorkovanja:
Uzorkovanje izvrdio: 2ZJZ "Timok“Dojtinovi¢ Milos Datum uzorkovanja 26.7 2024 Vreme uzorkovanja: 12 h 00 min
Uzorkovano po:
Pravilniku o nadinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pic¢e ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )
SRPS EN ISO 19458:2009 izuzev4.4 1. 442 44344 5SRPS 1SO 5667-1:2023 SRPS EN ISO 5667-3:2018
Plan uzorkovanja Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opétinu Bor za 2024. godinu, broj:3-58-5/24 od 11.01.2024.
Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled
Stanje uzorka na prijemu. Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 26.7.2024 u 13 h54 min
Koli¢ina uzorka za fizitko-hemijska ispitivanja: 1,51 Koli€ina uzorka za mikrobiolodka ispitivanja: 300m!

Koli¢ina uzorka za biolodka ispitivanja: /

Ostali podaci o uzorku:
/

Dostavijeno:

1 NaruCiocu ispitivanja
2 Vlasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ "Timok"

OB 0701

Napomena: Rezultali ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvedtaj ill bilo koji njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavati osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
*"ZZJZ .Timok" ne preuzima odgovornost za tanost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdra\}lje "Timok" == :

Sremska br. 13, 19000 Zajec¢ar e
e-mail: timok@zavodzajecar.rs st
centrala:+38119422477; +38119422543;faks: +38119442236, PABOPATOPIIA
t=tritoy
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3360 7
Strana: 20d 3
Mikrobiolo$ka ispitivanja zapoteta: 2672024  Mikrobioloska ispitivanja zavrsena: 31.7.2024

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za piée

RB. PARAMETAR Jed. _Rezultat Merna Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja nesigumost %  vrednost

1 Sulfitoredukujuce kiostridije * cfw  100ml <1 / s1 Priruénik1)dec 2.a.1 metoda 5.1

2  Streptokoke fekainog porekia® u 100 ml odsustvo / odsustvo DMM-001

3 Aerobne mezofilne bakterije na chw/imi 18 / <100 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
arc

4  Ukupne koliformne u 100 mi 2 / s10 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
baktenje(MPN) L

5  Koliformne bakterije fekainog u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2 a.1 metoda 2.2
porekia{MPN)

6  Proteus vrste(MPN)* u 100 ml 1 ! 0 Priruénik 1)deo 2 a 1 metoda 4.1

7  Pseudomonas aeruginosa(MPN)* © 100 mi <1 ! 0 Priruénik 1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su neusagladent sa zahtevima datim u Praviiniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('SL list SRJ br, 42/98 | 44/99 i “Sl.glasnik RS"
br.28/19) &an3 stav1 tatkal, za parametar: Proteus vrste(MPN)*

Primenjeno pravilo odiuéivanga; Pravilo 4,(SOP 07.104.izdanje 1 od 12.01.2021.)
Priruénik 1"Voda za pice”-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnost, Privredni pregied Beograd. 1990

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analiti¢ar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Dragana Drobnjakovi¢ Jelenkovic, dr med. Gordana Yasilijevi¢ Luti¢, spec mikrobiologije
spec nukmb:ologye .
X M 471 \7(( s
(S (

0B.0701

Napomena: Rezultall ispitivanja se odnose samo na ispiivani uzorak

Ova) izvedta; li bilo koji njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavati osim u celost | Lz saglasnost ZZJZ “Timok"
**2ZJZ . Timok" ne preuzima odgovormost za tatnost | potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravije "Timok" | e
Sremska br. 13, 19000 Zajecar

e-mail: timok@zavodzajecar.rs e
oentrala +38119422477; +38119422543 faks:+38119442236; AABOPATOPYIA
| S
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3360 | Strana: 3 od 3
Fizitko hemijska ispitivanja zapoteta: 26.7.2024 Fizitko-hemijska ispitivanja uvmm 31.7.2024

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB. | PARAMETAR Jed. rezultat Mema Referentna Metoda ispitivanja
| mere  ispitivanja  nesigumosi%)  yrednost

1 Mutnota (nefelometriski) NTU 0,02 117  max1(5) | Priruénik1)P-IV-4 metoda B
2 pH (potenciometrjski) ' 7.5 33 68-85  Prirutnik1)P-IV-6 metoda A
3 Oksidabiinost (volumetrijski) Tmg | 53 150 | do12  Priunik1)P-IV-9a h
KMnO4/1
4 Amonijak (NH3) (spektrofotometrjski) mg/ <0,05 18 max 0,5 (1,0) Priruénik1)P-V-2 metoda B
Hioridi (Cl-) (volumetrijski mg/l 510 max250  SRPS ISO 9297:1997; SRPS ISO
X paih ) pan 9297/1:2007
6  Nitritl (NO2-) (spektrofotometrijski) mg/ < 0,005 71 | max003 | Priruénikl) P-V-32 metoda A
7 Nirati (NO3-) (spektrofotometrijski) mg/ 036 50 max 50,0 | Priruénik 1) P-V-31 metoda C
8 Elekiroprovodipvost (kondukiometrifsil)  bS/cm 459 20 02500  Priruénik P-IV-11
9 Boja (fotometrijski) *Pt-Co 17 480 max5  WTW No 032
skale
10  Miris (senzorski)* bez J bez SMH-002
11 Ukupni ostatak posie isparenja na 105 °C mg/l 338 6.1 ’ / Priruénik1)P-IV-7
(gravimetrijski)

Rezultall ispitvanja uzorka su usagiadeni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnost! vode za pice, ¢1.3, stav 1. tatka 2, 5 ('SI. kst SRJ br. 42/98 | 44/99 |
Si.glasnik RS br. 28/19)

izjava 0 usagladenost rezultata ispitivania je doneta na osnovu Pravila odiuéivanja 1 (SOP 07.104), lzdanje 1 od 12.01.2021.

Prruénik 1) - Voda za pice, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1980
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodaéa za upotrebu fotometra photolLab® $S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)

!

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i

Analiticar: ekotoksikologiju
Tatjana Stankovié, dipl hemiGar, specijalista mr Suzana Vugdelija, dipl fizikohemicar
/
J/&rwﬁ ; / 3 / Y
Kraj izvestaja o ispitivanju ‘

0BO701

Napomena: Rezultall ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj @i bilo koji njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavati osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ “Timok™
**ZZJZ .Timok" ne preuzima odgovornost za tatnost | potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs
centrala:+38119422477, +38119422543;faks:+38119442236;

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum  317.2024
BRO. 3360

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 3360 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski neispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i
44/99), ('Sl. glasnik RS' br. 28/19) zbog prisustva Proteus vrste. Voda nije za pice.
Predlog mera: Potrebno je, primeniti adekvatne tehni¢ko-tehnoloske mere za
njihovo dovodenje u okvire Pravilnikom propisanih vrednosti (dezinfekcija vode).
Cesmu vidno obeleZiti, da "voda nije za pi¢e". Ponovna kontrola vode.

igijene:
|
spec higijene

OoBoO72C



Zavod za javno zdravije "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar e

ATC
e-mail: timok@zavodzajecar.rs e
ABUPATOPA
centrala:+38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; 1 u(mluw:«
SOMC Y 00%
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3361
Strana: 10od 3
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 31.7.2024
NARUCILAC ISPITIVANJA:  Gradska uprava Bor
Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor 4-130/24 od 28.5.2024
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava Bor
Adresa: Mose Pijade 3 16210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 3361
Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani izvor
Mesto uzorkovanja ~ MZ Staro seliSte
Predmet ispitivanja:  |zvor na privatnom imanju u Brestovcu
Geografske koordinate mesta uzorkovanja:
Uzorkovanje izvrdio: ZZJZ “Timok"Dojéinovi¢ Milo$ Datum uzorkovanja 26.7.2024 Vreme uzorkovanja: 12 h 15 min.
Uzorkovano po
Pravilniku 0 naéinu uzimanja uzoraka | metodama za laboratonijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )
SRPS EN ISO 19458:2009 izuzev4.4.1, 442 44314 45SRPS 1SO 5667-1.2023 SRPS EN ISO 5667-3:2018
Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opétinu Bor za 2024 godinu, broj:3-58-5/24 od 11.01.2024
Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregied
Stanje uzorka na pnjemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka 26.7.2024 u 13hS54min
Koliéina uzorka za fizitko-hemijska ispitivanja: 1,51 Koli¢ina uzorka za mikrobiolodka ispitivanja: 300m|
_Kolitina uzorka za bioloska ispitivanja: i i -
Ostall podaci o uzorku:
/
Dostavijeno:
uekologiju

1. Naruiocu ispitivanja
2. Viasniku uzorka
3. Arhivi ZZJZ "Timok"

0B.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvedtaj ili bilo kofi njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavali osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ .Timok™ ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobljenih od korisnika usiuga



Zavod za javno zdravlje "Timok" 7 -

Sremska br. 13, 19000 Zajecar e
e-mail: timok@zavodzajecar.rs o]
centrala:+38119422477; +38119422543;faks: +38119442236; AMBOPATUMAI
M
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3361 .
Strana: 2 od 3
Mikrobiolo$ka ispitivanja zapodeta: 26.7.2024 Mikrobiolo$ka ispitivanja zavrSena: 31.7.2024

Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB. PARAMETAR Jed. Rezuttat Merna Referentna Metoda ispitivanja

mere ispitivanja nesigumost %  vrednost
1 Sulfitoredukujude klostridije * cfiw/  100ml <1 / s1 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1
2  Streptokoke fekalnog porekia® u 100 mi odsustvo / odsustvo DMM-001
3 g;rémemmnm bakterije na chu/iml <1 / <100 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
4  Ukupne kolfformne u 100 mi <1 ! <10 PriruCnik1)deo 2.a. 1 metoda 2.1
bakierije(MPN)
5  Koliformne bakterije fekalinog u 100 mi <1 ! 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekla(MPN)
6  Proteus vrste{MPN)" u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1
7  Pseudomonas aeruginosa(MPN)* u 100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su usaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijensko] ispravnosti vode za pie("SI. List SRJ" br.42/98 | 44/99 I'Sl.glasnik RS", be.28/19)
&and stav1 tatkal za ispitivane parametre.

Primenjenc pravilo odiuéivania: Pravilo 4,(SOP 07.104,zdanje 1 od 12.01,2021.)
Prirutnik1)"Voda za pite™-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analiti¢ar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
dr med. Dragana Drobnjakovi¢ Jelenkovic, 4~ drmed. Gordana Vasilijevic Luéic, spec mikrobiologije

krobiologii 2‘/
0B 0701
Napomena: Rezultall ispitivania se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj (zvedtaj i bilo koji ngegov deo se ne sme kopirati | umnoZavati osim u celost | uz saglasnost ZZJZ “Timok™
"wz.ﬁmk'mwwnaodoomwuhbnﬂimumtmmmmnodwmuw



~ Zavod za javno zdravlje "Timok" ' e
Sremska br. 13, 19000 Zajecar

e-mail: timok@zavodzajecar.rs i,
centrala: +38119422477; +38119422543;faks:+38119442236; (A BOPATOMA
ugll':(ll‘li:xu
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3361 Strana: 3 od 3
Fizicko hemijska ispitivanja upocm 267 2024 Fiziéko-hemijska ispitivanja uvriom 31.7.2024

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB ' PARAMETAR Jed. rezultat Mema Referentna Metoda ispitivanja
‘ mere  ispitivanja  nesigumosi®%)  yrednost

1 Mutnoca (nefelometrijski) NTU 0,02 1.7 max 1(5)  Priruénik1)P-IV-4 metoda B
2 pH (potenciometriski) 10,1 33  68-85 | Prirutnik1)P-IV-6 metoda A
3 Oksidabilnost (volumetrijski) mg 47 15.0 do12  Prirutnik1)P-IV-9a
KMnO4/I
4  Amonijak (NH3) {spektrofotometrijski) mg/l < 0,05 118 max 0,5 (1,0) Priruénik1)P-V-2 metoda B
5 Hiondi (Ch-) (volumetr " mgh | 134 | 430 | max250  SRPS ISO 9297:1997; SRPS ISO
i o 9297/1:2007
6  Nitriti (NO2-) (spektrofotometrjski) " mgh < 0,005 794 | max003  Priruénik1) P-V-32 metoda A
7 Nivat (NO3-) (spektrofotometrijski) mg/ <0,20 5.0 | max50,0 Priruénik 1) P-V-31 metoda C
8  Eiektroprovodijvost (konduktometrijski) pSiem 213 20 do 2500  Priruénik P-IV-11
9  Boja (fotometrijski) *Pt-Co 0.3 16.0 max 5 WTW No 032
skale '
10  Muns (senzorski)* bez / bez | SMH-002
11 Ukupni ostatak posle isparenja na 105 °C mg/l 179 6.1 / Prirunik1)P-IV-7
(gravimetrijski)

Rezultati ispitivanja uzorka su neusagladeni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, ¢1.3, stav 1, tatka 5 ('SL list SRJ" be. 42/98 i 44/99 |
Sl.glasnik RS br. 28/19) zbog povecane pH vrednost. Ostali ispitani parametri su usagiaeni sa zahtevima &1.3, stav1, talka 2, 5, navedenog praviinka.

Izzava o usagladenosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravita odiutivanja 1 (SOP 07.104), zdanje 1 od 12.01.2021,

Priruénik 1) - Voda za pide. Standardne metode za ispitivanje higljenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originaino uputstvo proizvodada za upotrebu fotometra photolab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbait Standard Method)

!

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaceni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i

Analiticar: ekotoksikologiju
Tatjana Stankovic, dipl hemicar, specijalista mr Suzana Vugdelija, dip! fizikopemicar
sanitame /
? 7 L——=
Kraj izvestaja o ispitivanju

oBO701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na Ispitivani uzorak

Ova| zvestaj il bilo koji njegov deo se ne sme kopiratl | umno2avati osim u celosti | uz saglasnostl ZZJZ “Timok™
**ZZJZ Timok® ne preuzima odaovornast za tatnost | potpunost podataka doblenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

centrala: +38119422477,; +38119422543 faks:+38119442236,

STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Dalu; 31.7.2024
BRO. 3361

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 3361 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski neispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i
44/99), ('Sl. glasnik RS' br. 28/19) zbog povecéane pH vrednosti. Utvrdeni razlog
neispravnosti ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi. Voda se moze koristiti za
pice. Predlog mera: Potrebno je, primeniti adekvatne tehni¢ko-tehnoloske mere za
njihovo dovodenje u okvire Pravilnikom propisanih vrednosti. Ponovna kontrola vode.

jene:
i c higijene
/ /

0B 072C



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar e

ATC
e-mail: timok@zavodzajecar.rs i
centrala:+38119422477; +38119422543 faks:+38119442236; I AT
1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3362
Strana: 10d 3

Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 31.7.2024

NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava Bor

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva:  Ugovor g 4-130/24 od 28.5.2024
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava Bor

Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor : Telefon/Fax: 030/423-179

PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 3362 -

Vrsta uzorka:  Voda za pice Poreklo uzorka Kaptirani izvor

Mesto uzorkovanja Slatina

Predmet ispitivanja:  S¢ubej selo Slatina

Geografske koordinate mesta uzorkovanja:
Uzorkovanje izvrdio. ZZJZ "Timok ™Dojinovi¢ Milo$ Datum uzorkovanja 26.7.2024 Vreme uzorkovanja: 12 h 35 min

Uzorkovano po
Pravilniku o naginu uzimanja uzoraka | metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )

SRPS EN ISO 19458:2009 izuzev 4.4.1,44.2, 4 43144 5SRPS 1SO 5667-1:2023 SRPS EN ISO 5667-3:2018

Pian uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opétinu Bor za 2024. godinu, broj:3-58-5/24 od 11.01.2024.

Vrsta ispitivanja. A - Osnovni pregied

Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum | vreme prijema uzorka: 26.7.2024 u 13 h 54 min
Koli€ina uzorka za fizicko-hemijska ispitivanja. 1.51 Koli¢ina uzorka za mikrobioloska ispitivanja. 300mi
Koli¢ina uzorka za bioloska  Ispitivanja: / o

Ostali podaci o uzorku:
/

Dostavijeno:

1 Narutiocu ispitivanja
2. Viasniku uzorka

3 Arhivi ZZJZ "Timok"

0B.0701
Napomena Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj izvesdta] ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati | umnozZavati osim u celosti | uz saglasnosti ZZJZ "Timok"

**22)Z .Timok"“ ne preuzima odgovornost za taénost | potpunost podataka dobijenih od konsnika usluga



Mikrobiolo$ka ispitivanja zapoceta:

Zavod za javno zdravlje "Timok"

Sremska br. 13, 19000 Zajeéar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs

VRSTA UZORKA: Voda za pice

RB. PARAMETAR
1 Sufitoredukupte kiostridije *
2 Streptokoke fekalnog porekla®

3 Aerobne mezofilne bakterije na
3rc

4 Ukupne koliformne
bakterie{MPN)

5 Kolformne bakterije fekainog
porekia(MPN)

6 Proteus vrsie(MPN)"

¢

ATC

s

centrala:+38119422477; +38119422543:faks:+38119442236; PAABOPATOPAIA

A OOnTHEMGE
SOMC | R
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3362
Strana: 2 0od 3
26.7.2024 Mikrobiolo$ka ispitivanja zavriena: 31.7.2024
Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
Jed. ‘Rezulat Mema Referentna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja nesigumost % vrednost
cfu/  100mi <1 ! s1 Priruénik1)deo 2.a. 1 metoda 5.1
u 100 mi odsustvo ! odsustvo DMM-001
cfu/iml 1 ! <100 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
u 100 mi <1 / s10 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
u 100 ml <1 ! 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
4100 mi <1 / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1
u 100 ml <1 / 0 Prirunik1)deo 2.a. 1 metoda 6.1

7 Pseudomonas aeruginosa(MPN)*

Rezultati ispitivanja su usagladeni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijensko) ispravnosti vode za piée(*S1. List SRJ" br.42/98 | 44/99 'Sl glasnik RS”, br.28/19)

¢lan3 stav1 tatka1,za ispitivane parametre.

Primeneno praviio odlutivanja: Pravilo 4,(SOP 07.104,izdanje 1 od 12,01.2021,)

Priruénik1)"Voda za pice™-Standardne metode za ispitivanje higljenske Ispravnosti, Priviedni pregled Beograd. 1990

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analitiar:

dr med. Dragana Drobnjakovic¢ Jelenkovic,

spec mikrobiologije

08.0701

Napomena: Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj lzvedta] iii bilo kof njegov deo se ne sme kopirati | umnoZavati osim u celosti | uz saglasnost ZZJZ “Timok"
**ZZJZ . Timok" ne preuzima odgovornost 2a tatnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usiuga

Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
A dr med. Gordana Vasilijevic LuCi¢, spec mikrobiologije

Cel...



Zavod za javno zdravije "Timok" | e
Sremska br. 13, 19000 Zajeéar

e-mail: timok@zavodzajecar.rs by
centrala:+38119422477; +38119422543 faks:+38119442236; AABOPAIOPYOA
e
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 3362 sirana: 3 od 3
Fizitko homlj;h ispitivanja zapodeta: 2672024 Fizi¢ko-hemijska u;amv.n; zavrsena: 31.7.2024

Centar za higijenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pi¢e

RB. PARAMETAR Jed. rezultat Mema Referentna Metoda ispitivanja
mere  ispitivanja = Nesigumosti%)  yrednost

1 Mutnoda (nefelometrijski) ~ NTU 0,02 117 max 1(5)  Priruénik1)P-IV-4 metoda B
2 pH (potenciometijski) ' [ 72 33 68-85  Priruénik1)P-IV-6 metoda A
3 Oksidabinost (volumetrijski) mg 44 15.0 do12 Priruénik1)P-IV-9a
KMnO4/ :
4 Amonijak (NH3) (spektrofotometrijski) mgl <005 118 max 0,5 (1,0) ' Priruénik1)P-V-2 metoda B
5 Hioridi (Cl-) (volumetrijski) mg/ 134 429 max250  SRPS ISO 9297:1997; SRPS ISO
' 9297/1:2007
6  Niwiti (NO2-) (spektrofotometrijski) [ mgn | <0008 71 max 003  Priruénik1) P-V-32 metoda A
7 Nivati (NO3-) (spektrofotometrijski) V mg/l 15,45 5.0 max 50,0 Priruénik 1) P-V-31 metoda C
B Elekiroprovodijvost (konduktometrjski)  WS/cm 255 20 do 2500  Priruénik P-IV-11
9 Boja (fotometrijski) "Pt-Co 0.8 16,0 max 5 WTW No 032
skale
10 Miris (senzorski)* bez / bez  SMH-002
11 Ukupni ostatak posie isparenja na 105 *C mg/l 259 » 6.1 / PnrutniMfFN—?
(gravimetrigki)

Rezultati ispitivanja uzorka su usagladeni sa zahtevima Praviinika o higijensko) spravnosti vode za pice. .3, stav 1. taéka 2, 5 ("SI, list SRJ' br. 42/98 | 44/99
Sl.glasnik RS be. 26/19)

Izjava ¢ usagladenost rezultata 1spitivanga je doneta na osnovu Pravila odiudivania 1 (SOP 07.104), izdanje 1 od 12.01.2021.

Priruénik 1} - Voda za pice, SmernMumvmpwmismmsn.Savmnvocuwuvsmmzawm. NIP Privredni pregled, Beograd. 1990
WTWMW-MMmmmmumiwmmzmw min 2014 Color Hazen (Platinum-Cpbalt Standard Method)
/

NAPOMENA:Parametri oznaéeni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i
Analiticar: ekotoksikologiju
Tatjana Stankovic, dipl hemi¢ar, specialista mr Suzana Vugdelia, dipl fizikohemicar
— sanitarme hemye / ) _
# d@mo&c 2' Wi 7

Kraj izvestaja o ispitivanju

OB.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na Ispitivani uzorak

Ovaj zvedta) loulokojinpoovdeosemmkopntiium\ouvwosinuwosmmsmmwzmm'
**ZZJZ .Timok® ne preuzima odgovomnost za taénost | potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravije "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
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STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datu; 31.7.2024
BROJ 3362

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 3362 zakljuéeno je
da je ispitivani uzorak higijenski ispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i
44/99), ('Sl. glasnik RS' br. 28/19).

gyeng:
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