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Datum izdavanja izves$taja o ispitivanju: 10.12.2024
NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava Bor
Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva: Ugovor 4-130/24 od 28.5.2024
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava Bor
Adresa: MosSe Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
PODACI O UZORKU SA OZNAKOM: V 5598
Vrsta uzorka:  Voda za pice 1 Poreklo uzorka Kaptirani izvor
Mesto uzorkovanja:  MZ Luka
Predmet ispitivanja:  Voda iz javne ¢esme u centru sela Luka
Geografske koordinate mesta uzorkovanja:
Uzorkovanje izvrSio: ZZJZ "Timok"Stojanovi¢ Marko Datum uzorkovanja 2.12.2024 Vreme uzorkovanja: 13 h 00 min.
Uzorkovano po:
Pravilniku 0 naéinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pi¢e ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )
SRPS EN ISO 19458:2009 izuzev 4.4.1,4.4.2, 4431 4.4.5;SRPS ISO 5667-1:2023,SRPS EN ISO 5667-3:2018
Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opstinu Bor za 2024. godinu, broj:3-58-5/24 od 11.01.2024.
Vrsta ispitivanja: A - Osnovni pregled
Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka: 2.12.2024 u 14 h 46 min.
Koli€ina uzorka za fizicko-hemijska ispitivanja: 1,5! Koli¢ina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300ml

Koli¢ina uzorka za biolo$ka ispitivanja: /

Ostali podaci o uzorku:
/

Dostavljeno:

1. Naru€iocu ispitivanja
2. Vlasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ "Timok"

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tatnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga
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| Strana: 2 od 3
Mikrobiolo$ka ispitivanja zapoceta: 2.12.2024 Mikrobiolo$ka ispitivanja zavr$ena:

7VRSTA UZORKA: Voda za piée

10.12.2024

REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Jed.

" Rezultat

Referentna

R.B. | PARAMETAR SNCEUNE] Merna Metoda ispitivanja
mere ispitivanja nesigurnost % |  vrednost
1 | Sulfitoredukujuée klostridije * cfu/  100ml <1 / <1 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1
2 Streptokoke fekalnog porekla® | u100ml | prisustvo / odsustvo | DMM-001
|
3 Ae;obne mezofilne bakterije na cfu/1ml 5 7 / <100 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
37°C
4  Ukupne kolif&n:ne I u 100 ml <1 / <10 Priru¢nik1)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN) A »
5  Koliformne bakterije fekalnog u 100 ml <1 / 0 ‘ Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekla(MPN) : B ‘ o |
6 | Proteus vrste(MPN)* u 100 ml <1 i / 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1
! \
7 | Pseudomonas aeruginosa(MPN)* | 1100 mi <1 / 0 | Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rézulta?ispitivanja su neusaglaseni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i "Sl.glasnik RS"
br.28/19) &lan3, stav1,tatkal, za parametre: Streptokoke fekalnog porekla*

Primenjeno pravilo odlugivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01 .2021).

Priruénik1)"Voda za piée"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti,Privredni pregled Beograd,1990

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Analiti¢ar:

5 dr med. Gordana Vasilijevi¢ LuCic, spec

mikrobiologije

/& Uee ¢ ~

\

0B.0701

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"

**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovomost za tanost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga

Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju

dr med. Gordana gasilijevic Luci¢, spec mikrobiologije

LY.
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2 12.2024 Fizi¢ko-hemijska ispitivanja zavréena: 5.12.2024

Centar za hlguenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotokskologuu

VRSTA UZORKA: Vodafzarpiirée

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

RB. PARAMETAR Jed. rezultat ‘Mema  Referentna Metoda ispitivanja
mere | ispitivanja | nesigumost(%)  yrednost
- e ) , -
1 Mutnoca (nefelometrijski) NTU 035 | 64 max1(5) | Priruénik1)P-IV-4 metoda B
2  |pH(potenciometrisk) 83 28 68-85 | Prirucnik1)P-IV-6 metoda A
3 Oksidabiinost (volumetrijski) mg | 37 12,0 do12 | Priruénik1)P-IV-9a
KMnO4/l |
4 Amonijak (NH3) (spekirofotometrijski) mg/l <0,05 100 | max05(1,0) | Prinuénik1)P-V-2 metoda B
5 Hlondu (C- )(volum:njskn) B mg/l ~ <5,00 117 max 250 SRPS ISO 9297:1997; SRPS ISO
‘ 9297/1:2007
6 Nititi (NO2-) (spektrofotometrijski) " mgn <0,005 | 22,9 "max 0,03 | Priruénik1) P-V-32 metoda A
|
"7 INitrati (NO3-) (spektrofotometrijskiy | Mg/l 873 | 5o max 50,0 | Priruénik 1) P-V-31 metoda C
8 [Elektroprovodijvost (konduktometrijski)y | MS/em | 393 13 do 2500 | Priruénik P-IV-11 )
o | =
9  Boja (fotometrijski) °Pt-Co 0,3 10,6 max 5 WTW No 032
skale
10 Miis (senzorski)* ) " bez ; bez SMH-002 )
11 Ukupni ostatak posle isparenja na 105°C | mg/l | 232 6.1 1 [ Prirugnik1)P-IV-7

(gravimetrijski)

Rezultati ispitivanja uzorka su usaglasea sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, €1.3, stav 1, tatka 2 5 ("Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i

Sl.glasnik RS br. 28/19).

Izjava o usagla$enosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odlugivanja 1 (SOP 07.104), izdanje 1 od 12.01.2021.

Priruénik 1) - Voda za piée, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zastitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodaa za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cobalt Standard Method)

/

NAPOMENA:Parametri oznaceni *
Analiti¢ar:

mr Suzana VugZelija,

0B.0701

ipl fizikohemiar

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tanost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga

nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i

ekotoksikologiju

mr Suzana szdelz" ;zipl fizikohemicar

Kraj izvestaja o ispitivanju



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zaje&ar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs
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STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI ' Datum:  10.12.2024
BROJ 5598

| Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 5598 zaklju¢eno je
da je ispitivani uzorak higijenski neispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice ('Sl. list SRJ' br. 42/98 i
44/99), ('Sl. glasnik RS' br. 28/19) zbog povec¢anog sadrzaja Streptokoke fekalnog
porekla. Voda nije za pi¢e. Predlog mera: potrebno je, primeniti adekvatne tehnicko-
tehnoloske mere za njihovo dovodenje u okvire Pravilnikom propisanih vrednosti
(dezinfekcija vode).

Specijalista higijene:

dr med. Ljubi$a Dordevi¢, spgc higijene
e >

OoB072C
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' Strana: 1od 3
Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 10.12.2024
NARUCILAC ISPITIVANJA: Gradska uprava Bor
= - o T
Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor Telefon/Fax: 030/423-179
Broj ugovora / zahteva: Ugovor 4-130/24 od 28 5.2024
VLASNIK UZORKA: Gradska uprava Bor
Adresa: Mose Pijade 3 19210 Bor ; Telefon/Fax: 030/423-179
PODACI O UZORKU SA OZNAKOM VvV 5597 -
Vrsta uzorka:  Voda za pa(:e Poreklo uzorka Kaptirani izvor
Mesto uzorkovanja:  MZ Tanda
Predmet ispitivanja:  Voda iz javne Eesme u centru sela Tanda
Geografske koordinate mesta uzorkovanja:
Uzorkovanje izvr§io: ZZJZ "Timok"Stojanovi¢ Marko Datum uzorkovanja 2.12.2024 Vreme uzorkovanja: 12 h 30 min.
Uzorkovano po:
Pravilniku o naginu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za pice ("Sl.list SFRJ" br. 33/87 )
SRPS EN ISO 19458:2009 izuzev 4.4.1, 4.4.2, 4.4.314.4.5;SRPS 1SO 5667-1:2023,SRPS EN ISO 5667-3:2018
Plan uzorkovanja: Uzorkovano po Planu uzorkovanja za Opétinu Bor za 2024. godinu, broj:3-58-5/24 od 11.01.2024.
Vrsta |sp|t|van;a A Osnovm pregled
Stanje uzorka na prijemu: Odgovara Datum i vreme prijema uzorka 2.12.2024 u 14 h 46 min.
Koli¢ina uzorka za fizitko-hemijska ispitivanja: 1,5l Koli¢ina uzorka za mikrobiolo$ka ispitivanja: 300m|

Koli€ina uzorka za biolo$ka ispitivanja: /

Ostali podaci o uzorku:

/

Dostavljeno:

1. Naruéiocu ispitivanja
2. Vlasniku uzorka

3. Arhivi ZZJZ "Timok"

0B.070 1

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnozavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 5597
Strana: 2 od 3
Mikrobiolo$ka ispitivanja zapoceta: 2.12.2024 Mikrobiolo$ka ispitivanja zavr$ena: 10.12.2024
Centar za mikrobiologiju, Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA
VRSTA UZORKA: Voda za pice — =
RB. | PARAMETAR Jed. _Rezultat Merna { Referentna Metoda ispitivanja
| mere ispitivanja nesigurnost % | vrednost
1 Sulfitoredukujuée klostridije * cfu/  100ml <1 / <1 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 5.1
2 Sve;t;*goké fek;lmg porekla® | u100 mi odsustvo / odsustvo DMM-001
B :; Aerobne mezofilne bakterijena |  cfu/iml >300 / 7 <100 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 1.1
37°C 1 -
4 Ukupne koliformne | u100mi <1 / | <10 | Priruéniki)deo 2.a.1 metoda 2.1
bakterije(MPN) [ —
5 | Kolformne bakterije fekainog | 100 ml <1 / | 0 Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 2.2
porekla(MPN)
6 | Proteus vrste(MPN)" u 100 mi <1 / 0 } Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 4.1
e - o —— B R =S A;—’?._.‘ - — - e ———————
7  Pseudomonas aeruginosa(MPN)* | u 100 mi <1 / 0 ‘ Priruénik1)deo 2.a.1 metoda 6.1

Rezultati ispitivanja su neusagladeni sa zahtevima datim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice (‘Sl. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 i "Sl.glasnik RS"
br.28/19) €lan3, stav1,tatka1l, za parametre: Aerobne mezofilne bakterije na 37°C
Primenjeno pravilo odiugivanja: Pravilo 4, (SOP 07.104, izdanje 1 od 12.01.2021). -
Priruénik1)"Voda za pi¢e"-Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti,Privredni pregled Beograd, 1990

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvaéeni obimom akreditacije

- Analiti¢ar: Sef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju
%r\med. Gordana Vasilijevi¢ Luci¢, spec dr med. Gordana Vasgilijevi¢ Luci¢, spec mikrobiologije
mikrobiologije

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ “Timok"
**ZZJZ Timok" ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ V 5597 stana: 3 0d 3
Flzléko hemijska ispitivanja zapoceta: 2.12.2024 Fuzléko-hemijska |sp|tivanja zavrsena: 5.12.2024

Centar za hlguenu i humanu ekologiju, Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksnkologuu
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

VRSTA UZORKA: Voda za pic¢e

RAM Jed. rezultat |  Mema | Referentna | Metoda ispitivanja
BB RABAMETAR mere | ispitivanja ‘ "35'90"‘05‘(%)‘ vrednost |
1 Mutnota (nefelometriski) [ NTU 014 | 64 max1(5) | Priruénik1)P-IV-4 metoda B
| ;
L — | I = ! .
2 |pH (potenciometrijski) { 8,0 28 68-85 | Prirunik1)P-IV-6 metoda A
| | e : e
3 Oksidabilnost (volumetrijski) mg 41 12,0 do 12 Priru¢nik1)P-IV-9a
KMnO4/1 »
4 Amonijak (NH3) (spektrofotometriski) | MgA | <0,05 10,0 max 0,5 (1,0) | Priruénik1)P-V-2 metoda B
5  Hioridi (CH) (volumetriski) mg | 11,2 117 | max250 | SRPS ISO 9297:1997; SRPS ISO
} ; 9297/1:2007
6  Niriti (NO2-) (spektrofotometrijski) T mgh | <0005 | 229 max 0,03 | Priruénik1) P-V-32 metoda A
7 Nitrati (NO3-) (spektrofotometrijski) mg/l 32,38 5.0 max 50,0 | Priruénik 1) P-V-31 metoda C
8  Elektroprovodijivost (konduktometrijski) uSlem 469 13 | do2500 | Priruénik P-IV-11
[ 9 [Boja (fotometijski) *Pt-Co 07 106 max5 | WTW No 032
skale l .
10 ‘Mlns (senzo;sk:)'_i - ‘ bez / ' bez SMH-002
|
; - — — ——————— -
11 Ukupni ostatak posle isparenja na 105 °C mg/l 244 6,1 ‘ / PriruCnik1)P-IV-7
A(grawmemjsk») - o | -

Rezultati ispitivanja uzorka su usaglaseni sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, &.3, stav 1, tacka 21 5 ('SI. list SRJ' br. 42/98 i 44/99 1
Sl.glasnik RS br. 28/19).
Izjava o usagla$enosti rezultata ispitivanja je doneta na osnovu Pravila odlugivanja 1 (SOP 07.104), izdanje 1 od 12.01.2021.

Priruénik 1) - Voda za pie, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaétitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990
WTW No 032 - Originalno uputstvo proizvodaéa za upotrebu fotometra photoLab® S12 WTW, jun 2014 Color Hazen (Platinum-Cobalt Standard Method)

/

NAPOMENA:Parametri oznaceni * nisu obuhvacéeni obimom akreditacije
Sef odeljenja za sanitarnu hemiju i
Analiticar: ekotoksikologiju

mr Suzana Vug;czua dipl fizikohemicar mr Suzana Vugdelija, dipl fizikohemic¢ar
lty—"" . e

Kraj izvestaja o ispitivanju

0B.070 |

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj izvestaj ili bilo koji njegov deo se ne sme kopirati i umnoZavati osim u celosti i uz saglasnosti ZZJZ "Timok"
**ZZJZ ,Timok" ne preuzima odgovornost za tatnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika usluga



Zavod za javno zdravlje "Timok"
Sremska br. 13, 19000 Zajecar
e-mail: timok@zavodzajecar.rs
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STRUCNO MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI Datum:  10.12.2024
BRO. 5597

Strana: 1

Na osnovu dobijenih rezultata datih u izvestaju o ispitivanju broj 5597 zaklju¢eno je
da je ispitivani uzorak higijenski neispravan sa aspekta ispitivanih parametara,
saglasno Zakonu o vodama ('Sl.gl. RS' broj br.30/2010, 93/2012, 101/2016 i
95/2018) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice (‘Sl. list SRJ' br. 42/98 i
44/99), ('Sl. glasnik RS' br. 28/19) zbog pove¢anog sadrzaja Aerobne mezofilne
bakterije. Utvrdeni razlog neispravnosti ne predstavlja opasnost po zdravilje ljdi.
Voda se moze koristiti za pi¢e. Predlog mera: potrebno je, primeniti adekvatne
tehni¢ko-tehnolo$ke mere za njihovo dovodenje u okvire Pravilnikom propisanih
vrednosti.

Specijalista higijene:

dr med. LjubiSa Dordevi¢, spec higijene
ry& (L,

oBo072C



